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 TÍTULO DEL PROYECTO 
Diseño de un sistema fotovoltaico conectado a red interior para autoconsumo en el edificio de 
laboratorios de estructuras y materiales de la Escuela Colombiana de Ingeniería  – Julio Garavito ubicada 
en Bogotá, Colombia. 
 
Autor: David Alexander Cano Tirado. 
Tutor: Dr. Gustavo Nofuentes Garrido. 
 
Resumen: Con el presente Trabajo Fin de Máster se ponen en práctica los conocimientos, habilidades y 
destrezas adquiridas durante la Maestría en Tecnologías de los Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica 
para elaborar un proyecto de ejecución – a nivel de ingeniería básica – de un sistema fotovoltaico 
conectado a red para autoconsumo en el edificio de laboratorios de estructuras y materiales de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Se buscará la optimización energética de la instalación, 
eligiéndose los elementos de la más alta calidad, de modo que se garantice tanto una operación óptima 
como la seguridad del personal que la intervenga, y los sistemas que estén conectados a ella.  
 
Palabras clave: Energía solar fotovoltaica, módulo fotovoltaico, inversor, conexión a la red, energías 
verdes, instalación fotovoltaica en cubierta de edificación.
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1 OBJETO DEL PROYECTO. 
La razón de este proyecto es que sirva como trabajo final del Máster Oficial Interuniversitario en 
Tecnologías de los Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica impartido entre el 2014 y el 2015 por la 
Universidad Internacional de Andalucía, La Universidad de Málaga y la Universidad de Jaén.  
El proyecto SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A RED ORIENTADO A AUTOCONSUMO UBICADO EN EL EDIFICIO 
DE LABORATORIOS DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES DE LA ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA  JULIO GARAVITO 
(BOGOTÁ, COLOMBIA) consiste en el diseño de una instalación fotovoltaica de 66 kW de potencia nominal 
conectada a la red de media tensión de la empresa Codensa. La citada instalación se encuentra ubicada 
dentro de las instalaciones de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. La energía de origen 
solar podrá ser aprovechada por el edificio de Laboratorios de Estructuras y Materiales o por  cualquier 
edificio de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, toda vez que la referida instalación 
fotovoltaica se conecte a una red de media tensión propiedad de la antedicha Universidad a través de un 
transformador elevador de 500 kVA. Esta red abastece el resto de edificios que conforman el Campus 
Universitario. De acuerdo con el cronograma,  el edificio iniciará a construirse a principios del año 2016. 
Es propicio mencionar que aunque la potencia nominal del sistema es de 66 kW, el generador fotovoltaico 
posee una potencia de 76,4 kW en condiciones estándar de medida. 
Se pretende en todo momento la optimización energética y económica, lo que llevará a tener en cuenta 
tecnología de punta dentro del diseño.  
Se buscará no sólo garantizar la seguridad del personal involucrado que le haga las correspondientes 
labores de operación y mantenimiento sino también la seguridad de la propia instalación y de los sistemas 
que se conecten a ella. 
De forma paralela se pretende demostrar que actualmente la legislación colombiana permite que este 
tipo de proyectos sean viables económicamente y que la ubicación geográfica del país favorece la 
generación de energía eléctrica por medio de energías renovables, particularmente, la energía solar 
fotovoltaica.  
2 ALCANCE DEL PROYECTO. 
Este proyecto se limita a la especificación de la ingeniería básica de los elementos que componen una 
instalación fotovoltaica ubicada en el edificio de Laboratorios de Estructuras y Materiales de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería. La referida instalación genera electricidad a partir de la energía solar para 
inyectarla a la red interior de media tensión propiedad de la citada Escuela.  
El dimensionamiento del sistema fotovoltaico se realizará de forma que se pueda maximizar la generación 
de energía eléctrica a partir de energía solar.  
Se incluye adicionalmente un plan de mantenimiento, el pliego de condiciones y el presupuesto del 
proyecto. 
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2.1 UBICACIÓN. 
La Escuela Colombiana de Ingeniería - Julio Garavito es una institución universitaria ubicada en el 
nororiente de Bogotá y hace parte de la localidad de Suba. La universidad cuenta con un terreno de 27,8 
hectáreas de las cuales están construidos 65.153 m2 (sin tener en cuenta el edificio de laboratorio de 
interés); las coordenadas aproximadas de dicho laboratorio son 4°46'55.11" Norte, 74°02'40.14" oeste y 
a una altura media de 2565 metros sobre el nivel del mar. En la Figura 1 se puede apreciar la ubicación 
aproximada de la instalación, marcada con una estrella roja. En el Plano 1: Localización del Documento 4: 
Planos, se ofrece indica de forma detallada la localización de la instalación fotovoltaica. 
Para acceder a la instalación es necesario ingresar a la bahía de estacionamiento sur de la institución 
educativa. El laboratorio de estructuras y materiales se encontrará junto al edificio principal de 
laboratorios de la Escuela Colombiana de Ingeniería.  
 
Figura 1: Bogotá y su área urbana. 
Recuperada el 20 de septiembre de 2015 de: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/Bogota_Capital_District.png/800px-
Bogota_Capital_District.png 
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 Ley 142 – julio de 1994: Establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, expedida por 
el Ministerio de Minas y Energía. 
 Ley 143 – julio de 1994: Establece el régimen para la generación, interconexión, trasmisión, 
distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, expedida por el Ministerio 
de Minas y Energía. 
 Resolución 084 – octubre de 1996: Se reglamentan las actividades del autogenerador conectado 
al Sistema Interconectado Nacional, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. 
 Resolución 119 – diciembre de 2007: Establece los mecanismos para la venta de los excedentes 
de los autogeneradores cuando se presentan situaciones de racionamiento, expedida por la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas. 
o Modificada por las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas: 002(2002).  
033 (2007) y 190 (2009). 
 Ley 1715 – mayo de 2014: Regulación de la integración de las energías renovables no 
convencionales al sistema energético nacional, expedida por el Congreso de la República 
Colombiana. 
 Decreto 2469 – diciembre de 2014: Establece los lineamientos de política energética en materia 
de entrega de excedentes de autogeneración, expedido por el Ministerio de Minas y Energía. 
 Decreto 2492 – diciembre de 2014: Por el cual se adoptan disposiciones en materia de 
implementación de mecanismos de respuesta de la demanda, expedido por el Ministerio de 
Minas y Energía. 
 Documento CREG 097 – diciembre de 2014: El cual regula la actividad de autogeneración, 
expedido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. 
 Resolución 281 – junio de 2015: Por la cual se define el límite máximo de potencia de la 
autogeneración a pequeña escala (1 MW). 
 Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas – RETIE, expedido por el Ministerio de Minas y 
Energía. 
Actualmente el Ministerio de Minas y Energía de Colombia está estableciendo los lineamientos de política 
energética en materia de entrega de excedentes de autogeneración junto con las regulaciones y la 
normatividad respectivas para generación de energía por métodos no convencionales, particularmente, 
energía solar fotovoltaica, establecidas en la Ley 1715 de 2017.  
3.2 RECURSO SOLAR. 
La estación meteorológica “El Dorado” es la estación más cercana a La Escuela Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito que cuenta con un amplio registro meteorológico. Según dicha estación meteorológica, el 
valor medio anual de la irradiación diaria sobre superficie horizontal es de aproximadamente 4.3 
kWh/m2/día. La estación meteorológica “El Dorado” se encuentra a 13,9 km de la locación y la información 
ha sido tomada de la base de datos del software Meteonorm. 
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Figura 2: Ubicación geográfica estación meteorológica "El Dorado" y Laboratorio de Estructuras y materiales de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería. 
Recuperada el 12 de octubre de 2015 de Google Earth. 
3.3 CLIMATOLOGÍA. 
La temperatura media diaria es de aproximadamente 13,2 °C, con una velocidad de viento promedio de 
2,5 m/s. Nuevamente la información ha sido tomada de la base de datos de la estación “El Dorado” del 
software Meteonorm. 
3.4 ESTADO ACTUAL DE LA INSTALACIÓN. 
El edificio de laboratorios de estructuras y materiales de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito iniciará a ser construido, según el cronograma que ha sido proporcionado por el comité del 
Laboratorio de Estructuras y Materiales Alejandro Sandino Pardo, en los primeros meses del año 2016. La 
instalación fotovoltaica estará ubicada sobre la cubierta de la edificación.  
El hecho de utilizar la cubierta del laboratorio lleva a  que no sea necesario que la instalación fotovoltaica 
ocupe espacio adicional dentro del área de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito; si la 
instalación no se estuviera integrando al edificio, bajo cierta circunstancia, puede que esta afecte los 
planes de expansión de la institución educativa, o bien, que los nuevos edificios que sean construidos le 
generen sombras a la instalación, afectando el desempeño de la planta fotovoltaica. Por esta razón, que 
le instalación fotovoltaica esté ubicada en la terraza de la edificación, a quince metros sobre el suelo, le 
da una posición adecuada y privilegiada. 
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3.5 ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
La instalación fotovoltaica estaría ubicada en la terraza de la edificación, la cual cuenta con un área de 
aproximadamente 1.078 m2. Es necesario garantizar: 
 La inclinación de los módulos fotovoltaicos deben permitir captar la máxima energía solar: es 
necesario una estructura de soporte para los módulos que se ajuste fácilmente a la cubierta de la 
edificación, debe tenerse en cuenta que las cubiertas estarán levemente inclinadas lo cual facilita 
la caída de agua en temporada de lluvias. Es conveniente mencionar que la inclinación de los 
módulos será permanente, es decir, la instalación no cuenta con un sistema de seguimiento solar.  
 La terraza de la edificación contará con antepechos de a lo sumo 1 metro de altura de modo que 
se pueda garantizar la seguridad del personal que acceda a la cubierta, sin mencionar los 
respectivos pasos peatonales, escalerillas y respectivos elementos de seguridad. 
 La instalación fotovoltaica no debe representar un riesgo eléctrico para el personal: es necesario 
que el sistema fotovoltaico se integre al sistema de puesta a tierra propio de la edificación.  
4 NORMAS Y REFERENCIAS. 
4.1 DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS. 
4.1.1 De carácter general. 
Las instalaciones fotovoltaicas deben acogerse a las siguientes leyes y decretos: 
 Ley 1715/2014 la cual regula la integración de las energías renovables no convencionales al 
sistema eléctrico nacional, expedida por el Congreso de la República Colombiana.  
 Decreto 2469 de diciembre de 2014 el cual establece los lineamientos de política energética en 
materia de entrega de excedentes de autogeneración, expedido por el Ministerio de Minas y 
Energía. 
 Decreto 2492 de diciembre de 2014 el cual adopta disposiciones en materia de implementación 
de mecanismos de respuesta a la demanda energética, expedido por el Ministerio de Minas y 
Energía. 
 Documento CREG 097 – diciembre de 2014: El cual regula la actividad de autogeneración, 
expedido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. 
 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, expedido por el Ministerio de Minas y 
Energía. 
Debido a que la normativa que aplica a la Ley 1715 aún no ha sido expedida, el proyecto se apoyará en los 
lineamentos establecidos por la legislación española: 
 Ley 24 de diciembre de 2013 la cual está diseñada para acabar con el déficit de tarifa, establece 
por primera vez la figura del autoconsumo de electricidad. 
 Real Decreto 1699 de noviembre de 2011 el cual regula la conexión a red de instalaciones de 
producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 
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 Real Decreto 413 de junio de 2014 el cual regula la actividad de producción de energía eléctrica a 
partir de fuentes de energía renovables, cogeneración  
 Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red, Junio 2011 (IDAE).  
4.1.2 Normativa de seguridad y salud. 
 Las disposiciones para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico establecidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. 
4.1.3 Normas. 
La normativa que aplica de forma exclusiva para la generación de energía eléctrica por medio de energía 
solar es la NTC 2775: Energía solar fotovoltaica, términos y definiciones. 
Cabe notar que en Colombia la normativa para instalaciones fotovoltaicas es escasa, pues se encuentra a 
la fecha en trámite. Por lo anterior, este proyecto se apoyara en la normativa que aplica en el territorio 
español: 
 Norma UNE 157001 (2002): Criterios generales para la elaboración de proyectos. 
 Norma UNE 20460-5-523 (2004): Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e 
instalación de los materiales eléctricos. Sección 523: Intensidades admisibles en sistemas de 
conducción de cables. 
 Norma AENOR EA 0038 (2008): Cables eléctricos de utilización en circuitos de sistemas 
fotovoltaicos. 
 Norma UNE-EN 21123-5 (2011): Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 
0,6/1kV. Parte 5: Cables con aislamiento de etileno propileno y cubierta de poliolefina. 
 Norma UNE-EN 62446 (2011): Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mínimos de 
documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema. 
 Norma técnica particular para instalaciones fotovoltaicas interconectadas a red de distribución de 
baja tensión de ENDESA. 
4.2 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 
 Apuntes de la materia 6 Diseño y Dimensionado de Sistemas Fotovoltaicos conectados a red del 
Máster Oficial en Energías Renovables de la Universidad Internacional de Andalucía. Curso 
académico 2014/2015. 
 Apuntes de la materia 7 Seguridad, aspectos legales y monitorización del Máster Oficial en 
Energías Renovables de la Universidad Internacional de Andalucía. Curso académico 2014/2015. 
 Díez, I., & Zapata, W. (2009). Marco regulatorio de la autogeneración y cogeneración en Colombia. 
Accedida el 21 de noviembre de 2015 en 
https://www.globalmethane.org/documents/events_land_20090428_landfills-28apr09-
marco_regulatorio_de_la_autogeneracion_y_cogeneracion_ivan_diez.pdf. 
 ENDESA. (2009). Norma técnica particular para instalaciones fotovoltaicas interconectadas a red 
de distribución de baja tensión NTP-FVBT.  
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 Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems. (2015). Photovoltaics Report. Accedida el 21 de 
noviembre de 2015 en https://www.ise.fraunhofer.de/de/downloads/pdf-
files/aktuelles/photovoltaics-report-in-englischer-sprache.pdf.  
 Hinojosa, M. (2014). Sistema Fotovoltaico Conectado a la Red de 100 kW en Puerto Lope, Moclín 
(Granada) (Trabajo final de Máster). Universidad de Jaén, España.  
 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. (2011). Instalaciones de Energía Solar 
Fotovoltaica. Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a la Red. Accedida el 21 
de noviembre de 2015 en: 
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_5654_FV_pliego_condiciones_tecnicas_
instalaciones_conectadas_a_red_C20_Julio_2011_3498eaaf.pdf.  
 Lorenzo, E. (2006). Electricidad Solar Fotovoltaica: Radiación solar y dispositivos fotovoltaicos (Vol. 
II). PROGENSA. Sevilla, España. 
 Lorenzo, E. (2014). Ingeniería de los sistemas fotovoltaicos. PROGENSA. Sevilla, España. 
 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Nota de interpretación técnica de la equivalencia de 
la separación galvánica de la conexión de instalaciones generadoras en baja tensión. Accedida el 
21 de noviembre de 2015 en 
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/REBT_Nota_interpretacion_separacion_galvanic
a.pdf.  
 Ministerio de Minas y Energía (Colombia). (2013). Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 
Accedida el 21 de noviembre de 2015 en 
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo+General+del+RETIE+vigente
+actualizado+a+2015-1.pdf/57874c58-e61e-4104-8b8c-b64dbabedb13.  
 Quintana, R. (2014). Planta Solar Fotovoltaica de Conexión a Red De 800 kW en Colmenar 
(Málaga) (Trabajo final de Máster). Universidad de Málaga, España.  
 Sánchez, J. (2013). Proyecto de Sistema Fotovoltaico Conectado a Red Interior para Autoconsumo 
en Nuevo Hipermercado (Trabajo final de Máster). Universidad Internacional de Andalucía, España.  
 UPME. (2014). Taller de discusión: Entrega de excedentes autogeneración y cogeneración, y 
generación distribuida Proceso de reglamentación Ley 1715 de 2014. Accedida el 21 de noviembre 
de 2015 en http://www1.upme.gov.co/sgic/sites/default/files/UPME_L1715 Taller entrega de 
excedentes.pdf.   
4.3 SOFTWARE ESPECÍFICO EMPLEADO. 
 Meteonorm: Base de datos de irradiación solar en la locación. 
 Microsoft Office Excel: Hojas de cálculo. 
 PVSYST: Cálculo de producción energética. 
4.4 OTRAS REFERENCIAS. 
4.4.1 Planos. 
 Google Earth. 
 Mapa de Suramérica: 
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Visitado el 9 de noviembre de 2015.  
 Mapa de Colombia: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_-_Cundinamarca.svg  
Visitado el 9 de noviembre de 2015. 
 Mapa de Bogotá: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_Distrito_Capital_location_map_%28adm_%
2Burban_areas%29.svg  
Visitado el 9 de noviembre de 2015. 
4.4.2 Reglamento y Regulación. 
 Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG):  
http://www.creg.gov.co.  
 Congreso de la República de Colombia:  
http://www.senado.gov.co/  
 Unidad de Planeación Minero Energética (UPME): 
http://www.upme.gov.co/ 
 Secretaría General del Senado Colombiano:  
http://www.secretariasenado.gov.co.   
4.4.3 Climatología y recuso solar. 
 Suárez, D. (2013). Evaluación de la radiación solar en Bogotá a partir del satélite GOES. 
Recuperado el 12 de Octubre de 2015, de 
http://www.bdigital.unal.edu.co/11223/1/01194139.2013.pdf  
 Instituto de hidrología, meteorología, y estudios ambientales (IDEAM): Estación meteorológica 
aeropuerto El Dorado: http://www.ideam.gov.co/  
4.4.4 Sistema fotovoltaico. 
4.4.4.1 Módulo fotovoltaico. 
 Módulo fotovoltaico A-260P GSE de Atersa:  
http://atersa.com/img/2014102711228.pdf.  
Visitado el 9 de noviembre de 2015. 
4.4.4.2 Estructura de soporte. 
 Estructura de módulos LEICHTmount 2.0 S de S:Flex: 
http://www.sflex.com/htdocs/phocadownload/sflex_datasheet_leichtmount2_en.pdf.  
Visitado el 9 de noviembre de 2015.  
4.4.4.3 Inversor. 
 Inversor Ingecon SUN60 de Ingeteam: 
http://www.Ingeteam.com/Portals/0/Catalogo/Producto/Documento/PRD_800_Archivo_ingeco
n-sun-power.pdf.  
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Visitado el 9 de noviembre de 2015.  
4.4.4.4 Cableado. 
 Cables para instalaciones de energía solar fotovoltaica de General Cable: 
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4928/fichero/6.+ANEXOS%252FAnexo+Cableado%252F
ExzhellentSolar.pdf  
Visitado el 23 de noviembre de 2015. 
 Cables de baja tensión de General Cable: 
http://www.generalcable.es/portals/1/publicaciones/BajaTension.pdf  
Visitado el 23 de noviembre de 2015. 
4.4.4.5 Cajas de Conexión y armarios. 
 Cajas de conexión Gemini IP 66 de ABB: 
https://library.e.ABB.com/public/1fcbd6cd3be2405fc125793600315648/Soluciones%20para%2
0energia%20solar_1TXA007040B0701-001011.pdf.  
Visitado el 9 de noviembre de 2015.  
 Armario metálico ArTu M de ABB: 
https://library.e.abb.com/public/d447d16c840c8e2e48257dd9003e597a/ArTu%20EN_2014.pdf 
Visitado el 28 de noviembre de 2015.  
4.4.4.6 Protecciones. 
 Descargador OVRPV40-1000P de ABB: 
https://library.e.ABB.com/public/9cac57dfe824c267c1257b190030c287/Brochure%20OVR%20P
V%20EN_2CSC432012B0301.pdf 
Visitado el 9 de noviembre de 2015.  
 Descargador OVR T1+2 3N 7-275S P de ABB:  
http://www.proidea.ro/ABB-srl-228849/ABB-descarcatoare-tip-1-2-
349539/a_53_d_5_1378389230602_ABB_descarcatoare_tip1_2.pdf.  
Visitado el 9 de noviembre de 2015.   
 Fusible 30F15PV de GAVE y portafusible 211PV de GAVE:  
http://lineadistribucion.es/wp-content/uploads/2014/12/CATALOGO-COMPONENTES-Y-
EQUIPOS-SOLARTEC.pdf.  
Visitado el 9 de noviembre de 2015.  
 Interruptor magnetotérmico S804PV-S63 de ABB: 
https://library.e.ABB.com/public/b162cdafc2b30802c125792c0041978f/2CCC413002C0204.pdf. 
Visitado el 9 de noviembre de 2015.  
 Interruptor magnetotérmico tetrapolar Tmax XT2-160 de ABB y Tmax XT4N-250: 
http://new.ABB.com/docs/librariesprovider22/technical-documentation/tmax-xt.pdf?sfvrsn=2. 
Visitado el 9 de noviembre de 2015.  
 Protección diferencial RD3P de ABB: 
https://library.e.ABB.com/public/f7365a5264fa108ec1257d50002f8c38/Diptico_RD3.pdf. 
Visitado el 9 de noviembre de 2015.  
 Interruptor seccionador 55PV4016 de GAVE:  
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Visitado el 9 de noviembre de 2015.  
4.4.5 Plano de la edificación. 
Los planos del Laboratorio de Estructuras y Materiales de la Escuela Colombiana de Ingeniería fueron 
elaborados por Anzellini-Garcia-Reyes-Arquitectos, siendo el arquitecto a cargo de la edificación el Señor 
Stefano Anzellini Fajardo en colaboración de los arquitectos María García-Reyes, Martín Anzellini y Claudia 
Betancur. El director del proyecto es el Ingeniero Héctor Alfonso Rodríguez Díaz. 
5 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. 
5.1 DEFINICIONES. 
 Albedo: Porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide 
sobre la misma. 
 Ángulo acimut (α ): Ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de la normal a la 
superficie del módulo y el meridiano del lugar. Valores típicos son 0° para módulos orientados al 
sur, –90° para módulos orientados al este y +90° para módulos orientados al oeste. 
 Ángulo de inclinación (β): Es el ángulo que forma la superficie de los módulos  con el plano 
horizontal. Su valor es 0° para módulos horizontales y 90° para verticales. 
 Célula solar o fotovoltaica: Dispositivo que transforma la radiación solar en energía eléctrica.  
 Condiciones Estándar de Medida (CEM): Condiciones de irradiancia y temperatura en la célula 
solar, utilizadas universalmente para caracterizar células, módulos y generadores solares y 
definidas del modo siguiente:  
 Generador fotovoltaico: Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas.  
 Instalaciones fotovoltaicas interconectadas: Aquellas que disponen de conexión física con las 
redes de transporte o distribución de energía eléctrica del sistema, ya sea directamente o a través 
de la red de un consumidor.  
 Interruptor automático de la interconexión: Dispositivo de corte automático sobre el cual actúan 
las protecciones de la interconexión.  
 Interruptor general: Dispositivo de seguridad y maniobra que permite separar la instalación 
fotovoltaica de la red de la empresa distribuidora. 
 Inversor: Convertidor de tensión y corriente continua en tensión y corriente alterna.  
 Irradiación: Energía incidente por unidad de superficie y a lo largo de un cierto período de tiempo. 
Se mide en kWh/m², o bien en MJ/m². 
Irradiancia solar: 1000 W/m².  
Distribución espectral: AM 1,5 G.  
Temperatura de célula: 25 °C.  
 Irradiancia: Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en una 
superficie por unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m². 
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 Línea y punto de conexión y medida: La línea de conexión es la línea eléctrica mediante la cual se 
conectan las instalaciones fotovoltaicas con un punto de la red de la empresa distribuidora o con 
la acometida del usuario, denominado punto de conexión y medida. 
 Masa de Aire: cociente entre la trayectoria óptica oblicua descrita por un fotón a lo largo de la 
atmósfera y la trayectoria vertical mínima que tendría que recorrer para llegar al mismo punto 
sobre la superficie terrestre). 
 Módulo o panel fotovoltaico: Conjunto de células solares directamente interconectadas y 
encapsuladas como un único bloque, entre materiales que las protegen de los efectos de la 
intemperie.  
 Potencia de la instalación fotovoltaica o potencia nominal: Potencia nominal de los inversores (la 
especificada por el fabricante) en condiciones nominales de funcionamiento.  
 Potencia nominal del generador: Suma de las potencias máximas de los módulos fotovoltaicos. 
 Potencia pico: Potencia máxima del panel fotovoltaico en CEM. 
 Radiación difusa: Cantidad de energía solar que incide sobre una superficie horizontal desde todos 
los lugares de la atmósfera diferente de la radiación solar directa. Cuando no hay nubes en el cielo, 
la radiación difusa se produce por medio del proceso de difusión a través de partículas 
atmosféricas. 
 Radiación directa: Es la radiación solar que llega a la superficie de la Tierra en forma de rayos 
provenientes del Sol sin haber sufrido difusión, ni reflexión alguna.  
 Radiación global: Toda radiación que llega a la tierra y se mide sobre una superficie horizontal en 
un ángulo de 180º, resultado de la componente vertical de la radiación directa más la radiación 
difusa. El aporte de cada componente a la radiación global varía con la altura del Sol, la 
transparencia de la atmósfera y la nubosidad. 
 Radiación Solar Extraterrestre: La radiación solar extraterrestre es la radiación solar diaria que se 
recibe sobre una superficie horizontal situada en el límite superior de la atmósfera. El valor se 
obtiene a partir del valor de la constante solar, que se define como la cantidad de radiación que 
se recibe en la capa superior de la atmósfera, sobre una superficie unidad perpendicular a los 
rayos solares y a una distancia del Sol media. 
 Radiación Solar Global media diaria anual: Energía procedente del sol que llega a una determinada 
superficie (global), tomando el valor anual como suma de valores medios diarios.  
 Radiación Solar: Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas. 
 Rama fotovoltaica: Subconjunto de módulos interconectados en serie o  en asociaciones serie-
paralelo, con voltaje igual a la tensión nominal del generador.  
 TONC: Temperatura de operación nominal de la célula, definida como la temperatura que 
alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m² con 
distribución espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20° C y la velocidad del viento, de 
1 m/s. 
5.2 ABREVIATURAS. 
De carácter general: 
 A: Amperio. 
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 AC: Corriente alterna (también CA). 
 AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación. 
 AM: Masa de aire. 
 CC: Corriente continua. 
 CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas. 
 CT: Centro de transformación. 
 DC: Corriente Continua. 
 DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 FNCE: Fuente No Convencional de Energía. 
 FV: Fotovoltaico. 
 G: Irradiancia (W/m²). 
 H: Irradiación (Wh/m²). 
 ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.  
 IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 
 IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia. 
 IP: Índice de protección. 
 kWh/Wh: Kilovatio-hora/Vatio-hora. 
 kWp/Wp: Kilovatio pico/Vatio pico. 
 msnm: metros sobre el nivel del mar.  
 NTE: Normas Tecnológicas de la Edificación. 
 RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 
 TFM: Trabajo Fin de Máster. 
 UNE: Norma Española. 
 UPME: Unidad de Planeación Minero Energética. 
 V: Voltio. 
 Wp: Vatio pico. 
Generador fotovoltaico: 
 cos φ: Factor de potencia. 
 b: Longitud de un módulo fotovoltaico (m). 
 CEM/STC: Condiciones Estándar de Medida. 
 CGBT: Cuadro General de Baja Tensión. 
 CGP: Caja general de protecciones. 
 d: Distancia mínima entre filas de módulos (m).  
 EAC: Energía efectiva entregada por el inversor (kWh). 
 EDC: Energía efectiva entregada por el generador (kWh). 
 EFV: Energía eléctrica de origen solar generada anualmente (kWh/año). 
 FS: Factor de seguridad. 
 GCEM: Irradiancia en CEM (1 kW/m2). 
 Gda(0): Irradiación diaria media anual sobre superficie horizontal (W/m2). 
 Gda(α,β): Irradiación diaria media anual en el plano del generador (W/m2). 
 Gdm(0): Irradiación diaria media mensual sobre superficie horizontal (W/m2). 
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 Gdm(α,β): Irradiación diaria media mensual en el plano del generador (W/m2). 
 GFV: Generador fotovoltaico. 
 h: Diferencia de alturas entre la parte baja de una fila de módulos y la parte alta de la posterior 
(m). 
 Hz: Hercios. 
 I2: Corriente que asegura la actuación del interruptor (A). 
 IB: Corriente de diseño del circuito (A). 
 IBT1: Corriente nominal del transformador trifásico en el lado bajo (kA). 
 IBT2: Corriente nominal del transformador trifásico en el lado alto (kA). 
 ICCBT1: Corriente de corto circuito del transformador trifásico en el lado bajo (kA). 
 ICCBT2: Corriente de corto circuito del transformador trifásico en el lado alto (kA). 
 ICC-CGC: Corriente de diseño del cableado para el tramo desde la caja de conexión hasta la caja 
general de conexiones (A). 
 ICGBT400V-CT: Corriente de diseño del cableado para el tramo desde el cuadro general de baja 
tensión 400 V hasta el centro de transformación(A). 
 ICGC-INV: Corriente de diseño del cableado para el tramo desde la caja general de conexiones 
hasta el inversor (A). 
 ICT-CGBT208V: Corriente de diseño del cableado para el tramo desde el centro de transformación 
hasta el cuadro general de baja tensión 208 V (A). 
 IFUSIBLE: Intensidad nominal del fusible (A). 
 IINV,AC,T400-208: Corriente nominal del inversor visto en el lado de baja (208 V) del transformador.  
 IINV,AC: Intensidad nominal a la salida del inversor (A). 
 IINV,M,DC: Intensidad máxima a la entrada del inversor (A). 
 IINV-CGBT400V: Corriente de diseño del cableado para el tramo desde el inversor hasta el cuadro 
general de baja tensión 400 V (A). 
 IMÁX: Corriente máxima del descargador(A). 
 IMOD,M,STC: Corriente del punto de máxima potencia del módulo fotovoltaico para condiciones 
estándar de medida (A). 
 IMOD,M: Corriente del punto de máxima potencia del módulo fotovoltaico para unas condiciones 
de trabajo cualesquiera (A). 
 IMOD,SC,STC: Corriente del módulo fotovoltaico en cortocircuito para condiciones estándar de 
medida (A). 
 IMOD,SC: Corriente del módulo fotovoltaico en cortocircuito para unas condiciones de trabajo 
cualesquiera (A). 
 IRAMA: Corriente de diseño del cableado para el tramo correspondiente a la rama de módulos (A). 
 ISN: Corriente nominal del descargador(A). 
 IZ: Intensidad máxima admisible en el conductor (A). 
 LBOS: Pérdidas del resto del sistema (kWh/kWp/día). 
 LC: Pérdidas de captura (kWh/kWp/día). 
 LCC-CGC: Longitud máxima del conductor desde la caja de conexión hasta la caja general de 
conexiones (m). 
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 LCGBT400V-CT: Longitud máxima del conductor desde el cuadro general de baja tensión 400 V hasta 
el centro de transformación (m). 
 LCGC-INV: Longitud máxima del conductor desde la caja general de conexiones hasta el inversor (m). 
 LCT-CGBT208V: Longitud máxima del conductor desde el centro de transformación hasta el cuadro 
general de baja tensión 208 V(m). 
 LINV-CGBT400V: Longitud máxima del conductor desde el inversor hasta el cuadro general de baja 
tensión 400 V (m). 
 LRAMA: Longitud máxima del conductor en el tramo desde cada rama hasta la caja de conexión 
correspondiente (m). 
 MPPT: Maximum Power Point Tracking (seguimiento del punto de máxima potencia). 
 N: Número total de módulos del generador fotovoltaico. 
 Nmp,CAJA: Número de ramas en paralelo asociadas a cada caja de conexión en corriente continua. 
 Nmp: Número de módulos en paralelo del generador fotovoltaico. 
 Nms: Número de módulos en serie del generador fotovoltaico. 
 PGFV,M,STC: Potencia máxima del generador fotovoltaico en condiciones estándar de medida o 
potencia nominal del generador fotovoltaico (Wp). 
 PGFV,M: Potencia del generador fotovoltaico en el punto de máxima potencia para unas condiciones 
de trabajo cualesquiera (W). 
 PINV,AC: Potencia nominal de salida del inversor (W). 
 PINV,DC: Potencia nominal de entrada del inversor (W). 
 PMOD,M,STC: Potencia máxima del módulo fotovoltaico en condiciones estándar de medida o 
potencia nominal del módulo fotovoltaico (Wp). 
 PMOD,M: Potencia máxima del módulo fotovoltaico para unas condiciones de trabajo cualesquiera 
(W). 
 PMP: Punto de Máxima Potencia. 
 PR: Factor de rendimiento. 
 RISO: Resistencia distribuida a lo largo de toda la instalación; su valor dependerá de factores como 
calidad de los aislantes empleados, envejecimiento de estos aislantes, calidad en la ejecución de 
la instalación, condiciones climáticas, en especial de la humedad, tamaño del generador, etcétera. 
El orden de magnitud para una instalación nueva oscilará, dependiendo de su tamaño y del estado 
de humedad, entre decenas de kΩ y MΩ. 
 SCC-CGC: Sección mínima del conductor entre las cajas de conexión en corriente continua y la Caja 
General de Conexión en función de la caída de tensión permisible en el cable (mm2). 
 SCGBT400V-CT: Sección mínima del conductor entre el cuadro general de baja tensión 400 V y el centro 
de transformación (mm2). 
 SCGC-INV: Sección mínima del conductor entre la caja general de conexiones y el inversor (mm2). 
 SCT-CGBT208V: Sección mínima del conductor entre el centro de transformación y el cuadro general 
de baja tensión 208 V (mm2). 
 SINV-CGBT400V: Sección mínima del conductor entre el inversor y el cuadro general de baja tensión 
400 V (mm2). 
 SN: Potencia aparente [kVA] 
 sobretensiones (V). 
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 SRAMA: Sección mínima del conductor en el tramo desde cada rama hasta la caja de conexión 
correspondiente en función de la caída de tensión permisible en el cable (mm2). 
 THD: Distorsión armónica total (%). 
 UBT1: Voltaje nominal del transformador trifásico en el lado alto (V). 
 UBT2: Voltaje nominal del transformador trifásico en el lado bajo (V). 
 Uc: Tensión máxima del descargador de sobretensiones (V). 
 Un: Tensión de referencia del descargador de sobretensiones (V). 
 Up: Nivel de tensión residual que queda después de la actuación del descargador de  
 VGFV,OC,STC: Tensión del generador fotovoltaico en circuito abierto para condiciones estándar de 
medida (V). 
 VINV,AC: Tensión nominal a la salida del inversor (V). 
 VINV,m,MPP: Límite inferior del margen de tensión para el que el inversor busca el punto de máxima 
potencia (V). 
 VINV,M,MPP: Límite superior del margen de tensión para el que el inversor busca el punto de máxima 
potencia (V). 
 VINV,M: Tensión máxima a la entrada del inversor (V). 
 VM,STC: Tensión del punto de máxima potencia de la célula solar para condiciones estándar de 
medida (V). 
 VM: Tensión del punto de máxima potencia de la célula solar en cortocircuito para unas 
condiciones de trabajo cualesquiera (V). 
 VMOD,M,STC: Tensión del punto de máxima potencia del módulo fotovoltaico para condiciones 
estándar de medida (V). 
 VMOD,M: Tensión del punto de máxima potencia del módulo fotovoltaico para unas condiciones de 
trabajo cualesquiera (V). 
 VMOD,OC,STC: Tensión del módulo fotovoltaico en circuito abierto para condiciones estándar de 
medida (V). 
 VMOD,OC: Tensión del módulo fotovoltaico en circuito abierto para unas condiciones de trabajo 
cualesquiera (V). 
 VN fusible: Tensión nominal del fusible o interruptor (V). 
 VOC,STC: Tensión en circuito abierto de la célula solar para condiciones estándar de medida (V). 
 VOC: Tensión en circuito abierto de la célula solar para unas condiciones de trabajo cualesquiera 
(V). 
 YA: Productividad del generador fotovoltaico (kWh/kWp/día). 
 YF: Productividad final (kWh/kWp/día). 
 YR: Productividad de referencia (kWh/kWp/día). 
 α: Ángulo de orientación de los módulos fotovoltaicos. 
 β: Ángulo de inclinación de los módulos fotovoltaicos. 
 β: Coeficiente de variación del voltaje con la temperatura. 
 βOPT: Ángulo de inclinación óptimo de los módulos fotovoltaicos. 
 βV MOD,MPP: Coeficiente de temperatura de la tensión en el punto de máxima potencia (mV °C-1). 
 βV MOD,OC: Coeficiente de temperatura de la tensión de circuito abierto (mV °C-1). 
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 ΔVCC-CGC: Caída de tensión, en tanto por uno, permisible en el cable entre las cajas de conexión y 
la Caja General de Conexión. 
 ΔVCGBT400V-CT: Caída de tensión, en tanto por uno, permisible en el cable entre el cuadro general de 
baja tensión 400 V y el centro de transformación. 
 ΔVCGC-INV: Caída de tensión, en tanto por uno, permisible en el cable entre la Caja General de 
Conexión y el inversor. 
 ΔVCT-CGBT208V: Caída de tensión, en tanto por uno, permisible en el cable entre el centro de 
transformación y el cuadro general de baja tensión 208 V. 
 ΔVINV-CGBT400V: Caída de tensión, en tanto por uno, permisible en el cable entre el inversor y el 
cuadro general de baja tensión 400 V. 
 ΔVRAMA: Caída de tensión, en tanto por uno, permisible en el tramo desde cada rama hasta la caja 
de conexión correspondiente. 
 ΔVTOTAL AC: Caída de tensión, en tanto por uno, en el cableado del tramo AC.  
 ΔVTOTAL DC: Caída de tensión, en tanto por uno, en el cableado del tramo DC.  
 η: Eficiencia del módulo fotovoltaico.  
 ηA: Eficiencia del array. 
 ηBOS: Eficiencia del resto del sistema 
 ηS: Eficiencia del sistema. 
 θZ: Ángulo cenital. 
 σ: Conductividad. 
 φ: Latitud. 
6 REQUISITOS DE DISEÑO. 
Buscando la simplicidad de la instalación, pero teniendo en cuenta unos estándares mínimos de calidad, 
se ha determinado que los requerimientos de diseño de la instalación son: 
 Superficie efectiva disponible para la ubicación del sistema: En el Plano 2 (Esquema de la cubierta) 
del Documento 4 (Planos) se muestran las características de la cubierta donde se pretende instalar 
la planta fotovoltaica. Se dispone de una superficie de 1.078 m2 de los cuales cierta porción será 
empleado para garantizar la seguridad del personal que acceda a la cubierta, es decir, pasos 
peatonales, antepechos, etcétera. Lo anterior generará que el área efectiva para generación de 
energía sea de 826,5 m2. 
 Se debe maximizar la cantidad de módulos instalados en la superficie efectiva disponible para 
generación de energía. 
 Meteorología del lugar: Factor determinante para la producción energética de la instalación. La 
meteorología del lugar se encuentra detallada en el siguiente punto: Datos meteorológicos del 
lugar y el estudio de la energía producida en el año en el Documento 3: Anexo a la Memoria - 
Anexo 1: Cálculos Justificativos. 
 De acuerdo con el informe Photovoltaics Report entregado por Fraunhofer en el mes de 
noviembre de 2015, el costo de cada kWp instado puede llegar a ser hasta de €1300 (sin incluir 
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impuestos). Este valor es una primera referencia, la cual permitirá comparar en el documento de 
presupuesto el costo total de la instalación. 
7 DATOS METEOROLÓGICOS. 
Bogotá, ubicada a aproximadamente 2600 msnm tiene un clima frío de montaña; carece de estaciones, lo 
que le permite tener una baja oscilación térmica a lo largo del año, oscilando estas entre 6 y 22 °C, siento 
la media anual de aproximadamente 14 °C.  
Aunque Bogotá no tiene estaciones, sí tiene dos temporadas: lluvia y sequía, siendo abundantes las lluvias 
de marzo a mayo y de octubre a noviembre, mientras que las temporadas secas son entre enero y febrero 
y de julio a agosto.  
Los datos meteorológicos necesarios para el diseño y desarrollo del sistema fotovoltaico son la irradiación 
y temperatura ambiente del lugar. 
La localización del laboratorio de estructuras y materiales de la Escuela Colombiana de Ingeniería dista 
aproximadamente 14 kilómetros de la estación meteorológica “El Dorado”, cuyas características se 
muestran a continuación: 
Bogotá – “El Dorado” 
Latitud [°N] 4.717 
Longitud [°E] -74.15 
Altitud [msnm] 2548 
Período de temperatura 2000-2009 
Período de radiación 1991-2010 
Tabla 1: Datos de la estación meteorológica "El Dorado". 
7.1 RECURSO SOLAR. 
Los valores medios mensuales de la irradiación global diaria sobre plano horizontal [kWh/m2/día] se 
puede observar en la Figura 3, construida a partir de la Tabla 2 . 
Irradiación global diaria mensual en plano horizontal - Estación meteorológica “El Dorado” [kWh/m2/día] 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
5,00 4,86 4,52 4,07 3,81 3,83 4,03 4,32 4,30 4,32 4,10 4,55 
Tabla 2: Valores de irradiación global diaria mensual en plano horizontal - Estación meteorológica “El Dorado”, Bogotá 
(Colombia).  
Información tomada de la base de datos del software Meteonorm. 
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Figura 3: Representación gráfica de los valores de irradiación global diaria mensual sobre plano horizontal. 
En el Anexo 1 se concluye que la inclinación óptima de es de 7°. En consecuencia se adoptará una 
inclinación estándar de estructuras, disponible en el mercado, de 10°. 
De acuerdo con el software Meteonorm, la irradiación global diaria mensual en un plano inclinado a 10° y 
acimut de 8° se muestra a continuación: 
Irradiación global diaria mensual en plano inclinado a 10° y acimut de 8° [kWh/m2/día] 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
5,32 5,07 4,55 3,97 3,61 3,57 3,81 4,16 4,23 4,42 4,27 4,84 
Tabla 3: Valores de irradiación global diaria mensual en plano inclinado a 10° y acimut 8°. 
































Irradiación global diaria mensual en plano horizontal -
Estación meteorológica El Dorado
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Figura 4: Irradiación global diaria mensual en plano inclinado a 10° y acimut 8°. 
Para el caso de estudio, es decir, orientación sur con α = 0° e inclinación β = 10°, el valor medio anual de 
la irradiación diaria es de Gda(8°,10°) = 4,32 kWh/m2/día. 
7.2 TEMPERATURA. 
Las temperaturas medias mensuales del lugar, con base a la información de la estación meteorológica “El 
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Temperaturas medias mensuales estación meteorológica "El Dorado" [°C] 
  Diaria Diaria máxima Diaria mínima 
Enero  12,8 18,6 7,4 
Febrero 13,3 18,9 8,1 
Marzo 13,4 18,2 9,0 
Abril 13,5 17,8 9,8 
Mayo 13,7 17,8 9,9 
Junio 13,2 17,5 9,4 
Julio 13,3 17,7 9,3 
Agosto 13,2 17,5 9,2 
Septiembre 12,9 17,5 8,5 
Octubre 13,2 17,6 8,9 
Noviembre 13,1 17,8 8,6 
Diciembre 13,1 18,4 8,2 
Media anual 13,2 17,9 8,8 
Tabla 4: Valores medios mensuales de temperatura de la estación meteorológica "El Dorado". 
Información tomada de la base de datos del software Meteonorm. 
 
 
Figura 5: Representación gráfica de los valores de temperatura media mensual de la estación "El Dorado". 
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De acuerdo con los datos obtenidos por medio del software Meteonorm de la estación meteorológica “El 
Dorado”, es posible observar que la variación de la temperatura a lo largo del año no es mucha; la 
temperatura promedio es de 13,2 °C con una variación de aproximadamente ±3,5 °C. Este hecho favorece 
al desempeño de la instalación fotovoltaica, ya que los módulos se comportan mejor cuanto menor sea la 
temperatura ambiente, claro está, respetando ciertos límites, pues la instalación fotovoltaica no solo está 
compuesta por módulos fotovoltaicos sino también por otros elementos que deben ser capaces de tolerar 
las mismas condiciones de operación. Por fortuna, la locación no presenta temperaturas críticas.  
7.3 VIENTO. 
Se muestra a continuación los valores medios mensuales de la velocidad del viento.  
Valores medios mensuales de velocidad de viento en "El Dorado" [m/s] 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
2,5 2,6 2,4 2,4 2,3 2,7 2,9 2,8 2,6 2,4 2,3 2,4 
Tabla 5: Valores medios mensuales de velocidad de viento en "El Dorado". 
Información tomada de la base de datos del software Meteonorm. 
 
8 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
La instalación fotovoltaica que se instalará en la cubierta del edificio de Estructuras y Materiales de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito será de una potencia nominal, a la salida del inversor, de 
66 kW, siendo la potencia pico a la salida del campo fotovoltaico generador de 76,4 kWp. 
El generador fotovoltaico estará compuesto por 294 módulos fotovoltaicos de 260 Wp, siendo cada uno 
de ellos fabricado por ATERSA, modelo A-260P GSE. La distribución del generador fotovoltaico será de 14 
ramas conectadas en paralelo de 21 módulos conectados en serie instalados sobre estructuras de soporte 
fijas, inclinadas 30° e instalados sobre la cubierta de la edificación previamente mencionada. Debido a 
que el edificio está orientado 8° hacia el oeste, la instalación fotovoltaica también lo estará. 
Se ha optado por la configuración de la instalación fotovoltaica descrita porque satisface las condiciones 
de operación del inversor en condiciones extremas de temperatura (-10 °C y 70 °C) y está dentro del rango 
de búsqueda del máximo punto de potencia. Se debe mencionar que estas condiciones de temperatura 
son muy exigentes; de hecho una temperatura de célula de -10ºC no se va a dar en el enclave del sistema 
fotovoltaico.   
La cubierta del edificio está dividida en tres zonas: Nave Central, Cubierta Norte, Cubierta Sur; se 
instalarán en cada una de ellas 168, 56 y 70 módulos fotovoltaicos, respectivamente. Descontando la 
marquesina entra la cubierta norte y la cubierta sur. el área de la cubierta es de aproximadamente 1005 
m2. 
Los módulos fotovoltaicos estarán montados sobre estructuras elaboradas por S:flex, particularmente el 
modelo Leichtmount 2.0. La cantidad de módulos que agrupará cada estructura será: 
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 Nave central: 24 filas de 7 módulos, donde en cada fila estarán agrupados de la siguiente forma: 
en una estructura 3 módulos y 2 estructuras que agrupen 2 módulos.  
 Cubierta norte: 4 filas de 14 módulos, donde en cada fila estarán agrupados de la siguiente forma: 
4 estructuras 3 módulos y 1 estructura que agrupe 2 módulos.  
 Cubierta sur: 5 filas de 14 módulos, donde en cada fila estarán agrupados de la siguiente forma: 
4 estructuras 3 módulos y 1 estructura que agrupe 2 módulos.  
Habrá tres cajas de conexión; a dos cajas les llegan 5 ramas en paralelo a cada una y a otra le llegan cuatro 
ramas igualmente en paralelo. Estas cajas de conexión serán agrupadas en una Caja General de Conexión, 
previa al inversor. 
La planta tendrá la configuración de inversor central, siendo el inversor el Ingecon 60 SUN del fabricante 
Ingeteam. Dicho inversor, como se indicó previamente, tiene una potencia nominal de 60 kW a 400 V 
(fase-fase) y operará a 60 Hz. La salida del inversor estará conectada al Cuadro General de Baja Tensión 
de 400 V, y posteriormente, para operar a la tensión eléctrica de Colombia, a un transformador de 100 
kVA que convierte los 400 V (fase-fase, o tensión de línea) de salida del inversor a 208 V (fase-fase). A 
continuación se dispondrá de un contador bidireccional, seguido por una caja que alberga fusibles por 
cada fase, ubicado en el Cuadro General de Baja Tensión de 208 V del edificio de Laboratorios. A este 
cuadro también llega la acometida del edificio. Tanto dicha acometida como el último tramo descrito de 
la instalación fotovoltaica estarán conectados a un transformador elevador de 208 V a 11,4 kV, de 500 
kVA por medio de barraje.  
Las cajas de conexión estarán ubicadas sobre la cubierta del edificio, mientras que la Caja General de 
Conexión, el inversor, y el Cuadro General de Baja Tensión de 400 V estarán ubicados en el Cuarto de 
equipos, ubicado en la segunda planta del edificio. El transformador y el Cuadro General de Baja Tensión 
208 V estarán ubicados en la primera planta del edificio en el Centro de Transformación. Tanto el Cuarto 
de Equipos como el Centro de transformación están ubicados en el costado noreste de la Nave Central. 
8.1 GENERADOR FOTOVOLTAICO. 
El inversor y el generador fotovoltaico son los elementos más importantes de la instalación, pues son los 
que transforman la energía solar en energía eléctrica. El generador fotovoltaico está formado por módulos 
conectados en serie y/o en paralelo, adoptando de este modo ciertos niveles de tensión y de intensidad. 
Del mismo modo, cada módulo fotovoltaico está conformado por células fotovoltaicas, agrupadas 
también en serie y/o paralelo para adoptar los niveles de tensión e intensidad característicos de cada 
módulo. 
El generador fotovoltaico está constituido por 14 ramas en paralelo. Cada una de dichas ramas está 
compuesta por 21 módulos en serie de 260 Wp. Por lo anterior, la potencia nominal del generador 
fotovoltaico es de 76,4 kWp. 
El generador tendrá la configuración de generador flotante, en la que sólo se conectan a tierra de 
protección las masas metálicas. Esta configuración supone una mayor protección de los sistemas y de las 
personas en la parte de continua, así como una mayor seguridad frente a posibles contactos directos e 
indirectos.  
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Figura 6: Configuración de generador flotante. 
Tomado de Apuntes de la materia 7 Seguridad, aspectos legales y monitorización del Máster Oficial en Energías Renovables de 
la Universidad Internacional de Andalucía. Curso académico 2014/2015. 
8.1.1 Células y módulos fotovoltaicos. 
Los módulos fotovoltaicos seleccionados para la conversión de la energía solar a energía eléctrica son 
módulos de primera generación de silicio policristalino. Esta tecnología tiene una eficiencia entre el 13 % 
y el 16 % y una vida útil de 25 años. 
Los módulos fotovoltaicos seleccionados, los A-260P GSE de ATERSA, son módulos compuestos por 60 
células en serie de silicio policristalino de 156x156 (mm) cada una. El módulo alcanza una eficiencia de 
hasta el 16 %, pesa 18,7 kg y tiene un área superficial de 1,63 m2. El marco del módulo está hecho de 
aluminio anodizado, estando recubierta su cara anterior por vidrio templado de 3,2 mm de espesor. 
Aunque la información de los elementos seleccionados está disponible en el Anexo 5, a continuación se 
presenta un resumen de los mismos: 
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Características técnicas módulo fotovoltaico 
A-260P GSE – ATERSA  
Dimensiones 
Largo [m] 1,638 
Ancho [m] 0,995 
Alto [m] 0,4 
Área [m2] 1,62981 
Potencia [W] 260 
VOC [V] 31,23 
ISC [A] 8,34 
VMOD,M,STC [V] 38,12 
IMOD,M,STC [A] 8,91 
η [%] 15,95 
Coeficientes de temperatura 
PMÁX [%/°C] -0,430% 
VOC [%V/°C] -0,330% 
ISC [%mA/°C] 0,070% 
Peso [kg] 18,7 
Tabla 6: Características técnicas módulo fotovoltaico A-260P GSE – ATERSA. 
Recuperado el 2 de noviembre de 2015 de: http://atersa.com/img/2014102711228.pdf  
8.1.2 Estructura de soporte. 
La estructura de soporte sirve de soporte y fijación de los módulos fotovoltaicos. También les proporciona 
la inclinación que requieren para maximizar el aprovechamiento del recurso solar. Se ha elegido la 
estructura elaboradas por S:flex, particularmente el modelo Leichtmount 2.0. 
Esta estructura es aerodinámica, ligera y de fácil instalación, sin requerir de perforación alguna. Cuenta 
con un túnel de viento capaz de soportar vientos de hasta 250 km/h. Cuenta con una certificación de 
acuerdo con el estándar IEC 61215. La carga máxima que puede soportar es de 10 kg/m2 y debe ser 
instalada en una cubierta que tenga menos de 4° de inclinación. El sistema más pequeño que se puede 
utilizar es de dos filas con 3 módulos cada una, o de 3 filas con dos módulos cada una.   
La estructura estará montada sobre la cubierta de la edificación. La edificación está orientada 8° al oeste, 
razón por la cual, para poder ubicar la máxima cantidad de módulos posible sobre la cubierta, las 
estructuras también estarán orientadas 8° hacia el oeste e inclinada 10°. Es primordial para evitar las 
sombras sobre los módulos causadas por las mismas estructuras, por esto estas deben separadas 
apropiadamente.  
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Figura 7: Estructura Leichtmount 2.0 de S:flex. 
Recuperado el 20 de noviembre de: http://www.sflex.com/htdocs/images/sflex/sflex_xl_leichtmount.jpg. 
Al estar el generador fotovoltaico ubicado en la cubierta de la edificación, aproximadamente a 15 metros 
sobre el suelo y sin edificios alrededor, los factores que pueden generar sombras sobre los módulos son 
casi inexistentes. Únicamente los antepechos que bordearán la cubierta, los cuales sirven como 
protección, serán los únicos elementos que podrán generar sombras.  
8.2 INVERSOR. 
El inversor convierte la corriente continua en corriente alterna. El inversor Ingecon 60 SUN del fabricante 
Ingeteam será el encargado de realizar esta tarea en la instalación fotovoltaica. Este inversor tiene una 
potencia nominal de 66 kW, una salida de 400 V a 50 o 60 Hz con un rendimiento del 96,4 %.  
Este inversor cumple con todas las normas necesarias y pertinentes, así como con las directivas dentro 
del marco de la Directiva UE de modo que el aparato lleva el marcado CE. 
En cuanto a las características físicas, el inversor pesa 900 kg y tiene unas dimensiones de 
1,031x0,877x1,761 metros (anchura x profundidad x altura). 
 
Figura 8: Inversor Ingecon SUN 60 de Ingeteam. 
Recuperado el 20 de noviembre de 2015 de: 
http://www.Ingeteam.com/Portals/0/Catalogo/Producto/Documento/PRD_800_Archivo_ingecon-sun-power.pdf  
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Las características técnicas del inversor aunque se encuentran disponibles en el Anexo 5, a continuación 
se muestra un breve resumen: 
Características técnicas inversor 
 Ingecon SUN60 – Ingeteam  
Datos de entrada (DC) 
Rango de potencia [kWp] 63 - 78 
Rango de tensión MPP [V] 405 - 750 
Tensión máxima [V] 900 
Corriente máxima DC [A] 156 
Número de entradas DC 4 
Datos de salida (AC) 
Potencia nominal AC [kW] 66 
Corriente máxima AC [A] 118 
Tensión nominal AC [V] 400 
Frecuencia [Hz] 50/60 
cos φ 1 
THD [%] <3 
Rendimiento máximo [%] 96,4 
Rendimiento europeo [%] 94,7 
Tabla 7: Características técnicas del inversor Ingecon SUN60 – Ingeteam. 
Recuperado el 2 de noviembre de 2015 de: 
http://www.Ingeteam.com/Portals/0/Catalogo/Producto/Documento/PRD_800_Archivo_ingecon-sun-power.pdf  
Está equipado con un avanzado sistema de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) para 
extraer la máxima energía del campo fotovoltaico. No requiere de elementos adicionales y permiten su 
desconexión manual de la red. 
El inversor cuenta con un datalogger interno para almacenamiento de datos hasta 3 meses al que se 
puede acceder desde un PC remoto y también in situ desde el frontal del inversor a través de un teclado. 
Cuenta también con LEDs indicadores de estado, así como alarmas y pantalla LCD. 
 
Figura 9: Esquema eléctrico del inversor Ingecon SUN 60. 
Recuperado el 20 de noviembre de 2015 de: 
http://www.Ingeteam.com/Portals/0/Catalogo/Producto/Documento/PRD_800_Archivo_ingecon-sun-power.pdf  
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Las protecciones con las que cuenta el inversor son: 
 Aislamiento galvánico entre las partes de DC y AC. 
 Polarizaciones inversas. 
 Cortocircuitos y sobrecargas en la salida. 
 Fallos de aislamiento. 
 Anti-isla con desconexión automática. 
 Seccionador DC.  
 Seccionador magnetotérmico AC. 
 Descargadores de sobretensiones DC y AC, tipo 2. 
El inversor se encontrará ubicado dentro del cuarto de equipos, ubicado en el costado noreste de la nave 
central, en el segundo piso. En el mismo cuarto de equipos se encontrarán la Caja General de Conexión y 
el Cuadro General de Baja Tensión 400 V.  
8.3 TRANSFORMADOR 400 V A 208 V. 
Debido a que el inversor entrega 400 V, la instalación fotovoltaica requiere de un transformador que 
convierta los 400 V a 208 V (fase-fase). Dicha tensión corresponde al voltaje convencional de la red de 
baja tensión en Colombia. El transformador estará ubicado en un cuarto cerrado, de forma más precisa 
en el Centro de Transformación, razón por la cual debe ser un transformador seco. Su tamaño será de 100 
kVA y será mandado a construir a un fabricante nacional.  
Caractarísticas técnicas del transformador 
Potencia nominal  100 kVA 
Tipo Seco 
Frecuencia 60 Hz 
Tensión en alta (fase-fase) 400 V 
Tensión en baja (fase-fase) 208 V 
Tensión de cortocircuito 6 % 
Tabla 8: Características técnicas del transformador. 
8.4 CABLEADO. 
El cableado permite transmitir la energía generada en los propios módulos fotovoltaicos hasta la propia 
inyección en la red de baja tensión. 
A la hora de dimensionar los conductores, se distinguen dos tramos: 
 Tramo de corriente continua, desde la producción en los módulos fotovoltaicos hasta la entrada 
al inversor. 
 Tramo de corriente alterna, desde la salida del propio inversor hasta la red de baja tensión (208 
V). 
Dado que en Colombia no existe a la fecha una normativa para el cableado de instalaciones fotovoltaicas, 
para el dimensionamiento de los conductores se tendrá en cuenta la siguiente normativa: 
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 Norma AENOR EA0038. 
 Norma UNE 20460-5-523. 
 Estándar IEC 60364-7-712. 
 Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 
 REBT ITC-BT 50 (punto 5).  
 La normativa establecida en el RETIE, cuando esta aplique.  
A la hora de dimensionar la sección de los conductores se ha de tener en cuenta dos criterios, 
imponiéndose el más restrictivo de ellos: 
 La máxima intensidad admisible por el cable. 
 La máxima caída de tensión permisible en el cable. 
8.4.1 Cableado de corriente continua. 
El cableado de corriente continua cumplirá con las especificaciones de AENOR EA 0038, la Norma UNE 
20460-5-523, y el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red del IDEA. Por lo 
anterior, los conductores para este tramo deberán tener las siguientes características: 
 Cables diseñados para condiciones severas y de larga utilización. 
 Unipolares. 
 Tensión asignada de 1,8 kV DC. 
 Adecuados para equipos de aislamiento de clase II. 
 Resistente a temperaturas extremas (-40ºC a 90ºC). 
 Resistentes a la intemperie: ozono, rayos UV y absorción de agua. 
 Cables de alta seguridad (AS): libres de halógenos, que no propaguen llama ni fuego, con baja 
emisión de humos y gases corrosivos.  
Los conductores serán de cobre y se calcularán siguiendo los criterios de máxima intensidad admisible por 
el cable o la máxima caída de tensión permisible en el cable; se elegirá la más crítica satisfaciendo la 
condición que la caída de tensión en el tramo de continua debe ser inferior al 1,5 %. Para los conductores 
seleccionados la caída de tensión en el cableado de corriente continua es del 0,83 %. 
En la parte de continua se utilizará el siguiente código de colores: 
 Polo positivo: de color rojo. 
 Polo negativo: de color negro. 
 Protección: de color amarillo-verde. 
Se considerarán los siguientes tramos de estudio: 
 Tramo desde cada rama hasta la caja de conexión de cada subgenerador. 
 Tramo desde la caja de conexión subgenerador hasta la Caja General de Conexión. 
 Tramo desde la Caja General de Conexión hasta el inversor. 
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Cada Caja de Conexión estará ubicado en la cubierta, mientras que la Caja General de Conexión estará 
ubicada en el Cuarto de Equipos, ubicado en la segunda planta del costado del noreste de la nave central. 
Lo anterior es evidente en el Plano 6 y 7 del Documento 4.   
Los cables a emplear serán del fabricante General Cable (o similar), en concreto, los Exzhellent Solar. 
 
Figura 10: Conductores Exzhellent Solar de General Cable del tipo ZZ-F (AS) 1,8 kV DC – 0,6/1 kV AC. 
Recuperado el 20 de noviembre de 2015 de: 
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4928/fichero/6.+ANEXOS%252FAnexo+Cableado%252FExzhellentSolar.pdf  
El esquema que resume el cableado en el tramo de corriente continua está disponible en el Plano 9 del 
Documento 4. 
8.4.1.1 Tramo: Ramas de módulos – Cajas de conexión en corriente continua.  
Habrá en total 3 cajas de conexión a las que a una de ellas le llegan 4 ramas de 21 módulos, mientras que 
a cada una de las restantes dos les llega 5 ramas de 21 módulos.  
De acuerdo con la norma EANOR EA 0038 y con lo establecido en los criterios de intensidad máxima 
admisible y caída de tensión, este tramo tendrá una sección de 10 mm2. Para este caso prevalece el criterio 
de caída de tensión. Con la sección seleccionada la caída de tensión que se produce en este tramo es del 
0,31 %.  
 
Figura 11: Esquema unifilar de un subgenerador (21 módulos en serie, 5 ramas en paralelo).  
Como se puede apreciar en el esquema unifilar anterior, se instalarán conductores unipolares del tipo 
fotovoltaico ZZ-F (AS) 1,8 kV 2x1x10 mm2. 
El cableado irá sobre superficie al interior de un tubo IMC (Intermediate Metal Conduit) galvanizado de 
acero de sección nominal de 19,05 mm.  
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8.4.1.2 Tramo: Caja de conexión en corriente continua – Caja General de Conexión en corriente continua. 
Debido a que hay en total 3 cajas de conexión a la Caja General de Conexión recibe 3 grupos de 
conductores. 
De acuerdo con la norma EANOR EA 0038 y con lo establecido en los criterios de intensidad máxima 
admisible y caída de tensión, este tramo tendrá una sección de 16 mm2. Para este caso prevalece el criterio 
de caída de tensión. Con la sección seleccionada la caída de tensión que se produce en este tramo es del 
0,5 %.  
 
Figura 12: Esquema unifilar del tramo continua.  
Como se puede apreciar en el esquema unifilar anterior, se instalarán conductores unipolares del tipo 
fotovoltaico XZ1FA3Z-K (AS) 1,8 kV 2x1x16 mm2. 
El cableado irá sobre superficie al interior de un tubo IMC (Intermediate Metal Conduit) galvanizado de 
acero de sección nominal de 31,75 mm.  
8.4.1.3 Tramo: Caja General de Conexión en corriente continua – Inversor. 
De acuerdo con la norma EANOR EA 0038 y con lo establecido en los criterios de intensidad máxima 
admisible y caída de tensión, este tramo tendrá una sección de 50 mm2. Para este caso prevalece el criterio 
de caída de tensión. Con la sección seleccionada la caída de tensión que se produce en este tramo es del 
0,3 %.  
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Figura 13: Esquema unifilar tramo Caja General de Conexión – Inversor.  
Como se puede apreciar en el esquema unifilar anterior, se instalarán conductores unipolares del tipo 
fotovoltaico XZ1FA3Z-K (AS) 1,8 kV 2x1x50 mm2. 
El cableado irá canalizado en montaje superficial o empotrado en obra (montaje tipo B1) al interior de un 
tubo IMC (Intermediate Metal Conduit) galvanizado de acero de sección nominal de 38,10 mm.  
8.4.2 Cableado de corriente alterna. 
Al estimar las secciones de los distintos tramos se utilizarán las indicaciones recogidas en la Norma UNE 
20460-5-523. 
Los conductores a utilizar en el tramo de corriente alterna tendrán las siguientes características: 
 Tensión asignada de 0,6/1 kV. 
 Unipolares. 
 Adecuados para equipos de aislamiento clase II. 
 Cables de alta seguridad libres de halógenos, que no propaguen llama ni fuego, con baja emisión 
de humos y gases corrosivos. 
Se considerarán los siguientes tramos de estudio: 
 Tramo: Inversor – Cuadro General en Baja Tensión 400 V (CGBT 400 V). 
 Tramo: Cuadro General en Baja Tensión 400 V (CGBT 400 V) – Centro de Transformación (CT). 
 Tramo: Centro de transformación (CT) – Cuadro General Baja Tensión 208 V (CGBT 208 V). 
El inversor y el Cuadro General de Baja Tensión 400 V estarán ubicados en el Cuarto de Equipos, ubicado 
en la segunda planta del costado del noreste de la nave central, mientras que el transformador de 400 V 
a 208 V y el Cuadro General de Baja Tensión de 208 V estarán ubicados en el Centro de Transformación, 
el cual está ubicado en la primera planta del costado noreste de la nave central. Lo anterior es evidente 
en los Planos 6, 7 y 8 del Documento 4.   
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La caída máxima de tensión en este tramo viene impuesta en la ITC-BT 40, punto 5, donde se especifica 
que la caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución no será 
superior al 1,5%. Con los conductores seleccionados la caída de tensión en el tramo de corriente alterna 
es del 0,04%. 
Los cables a emplear serán del fabricante General Cable o similar, en concreto los denominados 
comercialmente como Exzhellent XXI 1000 V, cuya designación técnica es RZ1 -K(AS) 0,6/1 kV, cuyas 
características principales son las siguientes: 
 Conductor de cobre flexible clase 5 para servicio fijo (-K). 
 Aislamiento de Polietileno Reticulado XLPE. 
 Cubierta exterior de Poliolefina termoplástica libre de halógenos. 
El esquema que resume el cableado en el tramo de corriente alterna está disponible en el Plano 10 del 
Documento 4. 
8.4.2.1 Tramo: Inversor – Cuadro General en Baja Tensión 400 V (CGBT 400 V). 
De acuerdo con la Tabla 52-B1 y la Tabla A.52-1 de la Norma UNE 20460-5-523 EA 0038 y con lo establecido 
en los criterios de intensidad máxima admisible y caída de tensión, este tramo tendrá una sección de 50 
mm2. Para este caso aplica el criterio de intensidad máxima. Con la sección seleccionada la caída de 
tensión que se produce en este tramo es del 0,3 %.  
 
Figura 14: Esquema unifilar tramo: Inversor – CGBT 400 V. 
Como se puede apreciar en el esquema unifilar anterior, se instalarán conductores unipolares del tipo 
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3x1x50+TT mm2. 
El cableado irá canalizado en montaje superficial o empotrado en obra (montaje tipo B1) al interior de un 
tubo IMC (Intermediate Metal Conduit) galvanizado de acero de sección nominal de 38,10 mm.  
8.4.2.2 Tramo: Cuadro General en Baja Tensión 400 V (CGBT 400 V) – Centro de Transformación (CT). 
De acuerdo con la Tabla 52-B1 y la Tabla A.52-1 de la Norma UNE 20460-5-523 EA 0038 y con lo establecido 
en los criterios de intensidad máxima admisible y caída de tensión, este tramo tendrá una sección de 50 
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mm2. Para este caso aplica el criterio de intensidad máxima. Con la sección seleccionada la caída de 
tensión que se produce en este tramo es del 0,06 %.  
 
Figura 15: Esquema unifilar tramo: CGBT 400 V – Transformador. 
Como se puede apreciar en el esquema unifilar anterior, se instalarán conductores unipolares del tipo 
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4x1x50+TT mm2. 
El cableado irá canalizado en montaje superficial o empotrado en obra (montaje tipo B1) al interior de un 
tubo IMC (Intermediate Metal Conduit) galvanizado de acero de sección nominal de 50,8 mm.  
8.4.2.3 Tramo: Centro de transformación (CT) – Cuadro General Baja Tensión 208 V (CGBT 208 V). 
De acuerdo con la Tabla 52-B1 y la Tabla A.52-1 de la Norma UNE 20460-5-523 EA 0038 y con lo establecido 
en los criterios de intensidad máxima admisible y caída de tensión, este tramo tendrá una sección de 95 
mm2. Para este caso aplica el criterio de intensidad máxima. Con la sección seleccionada la caída de 
tensión que se produce en este tramo es del 0,29 %.  
 
Figura 16: Esquema unifilar tramo: Transformador – CGBT 208 V. 
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Como se puede apreciar en el esquema unifilar anterior, se instalarán conductores unipolares del tipo 
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4x1x95+TT mm2. 
El cableado irá canalizado en montaje superficial o empotrado en obra (montaje tipo B1) al interior de un 
tubo IMC (Intermediate Metal Conduit) galvanizado de acero de sección nominal de 63,5 mm.  
8.4.3 Resumen con las características de conductores adoptados en los distintos tramos. 
A continuación se resume las secciones adoptadas para la instalación fotovoltaica. La disposición del 
cableado se puede observar en los Planos 5, 6, 7 y 8 disponible en el Documento 4. El esquema unifilar 
del tramo DC está disponible en el plano 9 y el esquema unifilar del tramo AC está disponible en el plano 
10, ambos en el Documento 4. El plano que resume el cableado y la tubería está disponible en el plano 12 
del Documento 4. 













nominal de la 
tubería 
adoptada [mm] 
Tipo de cable 
seleccionado 









Módulos - Cajas de 
Conexión. 
73,0 10,0 0,31% 19,05 
Fotovoltaico ZZ-F (AS) 
1,8 kV 2x1x10 mm2 
Superficie. 
Cajas de conexión - Caja 
General de Conexión. 
35,0 16,0 0,50% 31,75 
Fotovoltaico XZ1FA3Z-
K (AS) 1,8 kV 2x1x16 
mm2 
Superficie. 
Caja General de 
Conexión - Inversor. 
3,0 50,0 0,03% 38,1 
Fotovoltaico XZ1FA3Z-
K (AS) 1,8 kV 2x1x50 
mm2 
Canalización en 
montaje superficial o 









Inversor - Cuadro 
general baja tensión 
400 V. 
4,0 50,0 0,03% 38,1 
RZ1-K (AS)  
0,6/1 kV 3x1x50+TT 
mm2 
Canalización en 
montaje superficial o 
empotrado en obra. 
Cuadro general baja 
tensión 400 V – Centro 
de Transformación. 
8,5 50,0 0,06% 50,8 
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 
4x1x50+TT mm2 
Canalización en 
montaje superficial o 
empotrado en obra. 
Centro de 
transformación – 
Cuadro general baja 
tensión 208 V. 
5 95 0,29% 63,50 
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 
4x1x95+TT mm2 
Canalización en 
montaje superficial o 
empotrado en obra. 
Tabla 9: Resumen del cableado y la tubería. 
8.5 PROTECCIONES. 
Las protecciones de una instalación fotovoltaica son el conjunto de equipos que detectan y eliminan los 
de incidentes en la misma, de tal modo que dicha instalación fotovoltaica se pueda considerar segura 
tanto para los equipos conectados a ella como para las personas. 
8.5.1 Protecciones en la red de corriente continua. 
8.5.1.1 Protección frente a sobretensiones. 
Las sobretensiones constituyen el mayor factor de riesgo para los equipos de las instalaciones 
fotovoltaicas.  
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La instalación fotovoltaica no contará con medidas de protección externa frente a sobretensiones pero sí 
con medidas internas de protección. Aunque no haya elementos de protección externa para la instalación 
fotovoltaica, la edificación contará con su propio sistema externo de protección contra sobretensiones, 
es decir, pararrayos. El sistema interno de protección tiene el objeto de reducir y evitar las sobretensiones 
originadas por la descarga de un rayo y los campos electromagnéticos asociados, así como las 
sobretensiones transmitidas por las líneas de conexión. 
El sistema interno de protección empleado consistirá en: 
 Conexión equipotencial: Se trata de unir las estructuras metálicas, elementos metálicos de 
dispositivos, elementos conductores externos, circuitos eléctricos y de comunicación (a través de 
limitadores de sobretensión) a una barra de conexión equipotencial. Esta barra estará conectada 
a tierra. Este sistema de protección persigue conseguir la equipotencialidad de las tierras 
utilizando un único electrodo de puesta a tierra para toda la instalación  evitando que ante una 
descarga de un rayo, aparezcan diferencias de potencial entre los distintos elementos del sistema. 
 Instalación de descargadores de sobretensión: encargados de limitar el valor de las 
sobretensiones que se pueden presentar en la instalación mediante descargas a tierra. 
Se dispondrán descargadores en las cajas de conexiones de corriente continua, así como en la Caja General 
de Conexión, que serán de clase II; estos mantienen media capacidad de descarga, así como tensiones 
residuales medias, limitando las tensiones residuales a valores compatibles con las tensiones soportadas 
por los equipos de la instalación. 
Se instalarán en el lado de corriente continua descargadores del tipo OVR PV 40-1000 P de ABB; este es 
un descargador bipolar clase II con las siguientes características: 
 
Figura 17: Descargador de sobretensiones OVR PV 40-1000 P de ABB. 
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Características del descargador OVR PV 40-1000 P de ABB 
ISN (Corriente de descarga nominal) [kA]. 20 
IMÁX (Corriente de descarga máxima) [kA]. 40 
UC (Tensión de régimen permanente máxima) [V]. 1000 
UP (Tensión de protección) [V]. <3800 
Tabla 10: Características técnicas del descargador OVR PV 40-1000 P de ABB. 
Recuperado el 25 de noviembre de 2015 de: 
https://library.e.ABB.com/public/9cac57dfe824c267c1257b190030c287/Brochure%20OVR%20PV%20EN_2CSC432012B0301.pd
f 
Cabe comentar que el inversor cuenta también en el lado DC con descargadores contra sobretensiones 
de clase II. 
8.5.1.2 Protección frente a sobrecargas y sobreintensidades. 
Las medidas que se pueden utilizar para evitar las sobrecargas y sobreintensidades en los distintos tramos 
consisten en la instalación de alguno de los siguientes dispositivos: 
 Instalación de diodos de bloqueo. 
 Instalación de fusibles. 
 Instalación de interruptores magnetotérmicos. 
 
8.5.1.2.1 Tramo: Ramas de módulos – Cajas de conexión en corriente continua. 
Con el objeto de evitar los daños que pueden producir las sobreintensidades en las distintas ramas del 
generador se opta por instalar fusibles como dispositivos de protección. Particularmente se utilizarán 
fusibles de corriente nominal de 15 A, el cual será proporcionado por GAVE de la gama gPV de la referencia 
30F15PV. Este requerirá su propio portafusibles, el cual será el modelo 211PV de GAVE. 
 
Figura 18: Fusible de 15 A. Modelo 30F15PV de GAVE. 
Recuperado el 25 de noviembre de 2015 de: http://lineadistribucion.es/wp-content/uploads/2014/12/CATALOGO-
COMPONENTES-Y-EQUIPOS-SOLARTEC.pdf. 
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Figura 19: Portafusible 211PV de GAVE. 
Recuperado el 25 de noviembre de 2015 de: http://lineadistribucion.es/wp-content/uploads/2014/12/CATALOGO-
COMPONENTES-Y-EQUIPOS-SOLARTEC.pdf. 
Se dispondrán fusibles tanto en las polaridades positivas como en las polaridades negativas, tal y como 
se muestra en el siguiente esquema unifilar: 
 
Figura 20: Esquema unifilar de las protecciones de cada caja de conexión. 
8.5.1.2.2 Tramo: Caja de conexión en corriente continua – Caja General de Conexión en corriente 
continua. 
Se utilizarán interruptores magnetotérmicos de corriente nominal de 63 A, proporcionados por ABB de la 
referencia S804PV-S63.  
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Figura 21: Interruptor magnetotérmico S804PV-S63 de ABB. 
Recuperado el 25 de noviembre de 2015 de: 
https://library.e.ABB.com/public/b162cdafc2b30802c125792c0041978f/2CCC413002C0204.pdf. 
Los interruptores magnetotérmicos estarán ubicados en la Caja General de Conexión de corriente 
continua tal y como se muestra en el siguiente esquema unifilar, y serán capaces de extinguir con garantías 
el arco eléctrico que se pueda generar: 
.  
Figura 22: Esquema unifilar de las protecciones de la Caja General de Conexión. 
8.5.1.2.3 Tramo: Caja General de Conexión en corriente continua – Inversor. 
Se utilizará un interruptor seccionador de forma que permita realizar trabajos de mantenimiento 
preventivo o correctivo. La corriente nominal del seccionador será de 160 A. Se utilizará el interruptor 
seccionador del fabricante GAVE de la referencia 55PV4016. 
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Figura 23: Interruptor seccionador 55PV4016 de GAVE. 
Recuperado el 25 de noviembre de 2015 de: http://lineadistribucion.es/wp-content/uploads/2014/12/CATALOGO-
COMPONENTES-Y-EQUIPOS-SOLARTEC.pdf. 
El interruptor seccionador estará ubicado en la Caja General de Conexión de corriente continua tal y como 
se muestra en la Figura 22, y aseguraran el corte de carga y el seccionamiento de seguridad de los circuitos 
eléctricos. 
8.5.1.3 Protección frente a contactos directos e indirectos. 
8.5.1.3.1 Protección frente a contactos directos. 
Se ha optado por una configuración de generador fotovoltaico en modo flotante. En condiciones normales 
de funcionamiento, la red de continua se encuentra aislada de tierra, siendo la única unión con ésta la 
propia impedancia de fuga de la red, esto es, la resistencia de aislamiento, RISO. Si la instalación cuenta 
con un buen aislamiento (RISO elevada), el valor de la intensidad de defecto es despreciable y este en teoría 
no representa una situación de riesgo para las personas. El propio diseño del generador es en sí una 
medida de protección frente a los contactos directos. 
El valor mínimo de la resistencia de aislamiento calculada es de 7580 Ω. 
La protección principal para evitar los contactos directos se basa en la aplicación de las medidas necesarias 
para impedir el contacto de las personas con las partes activas de la instalación: 
 Recubrimiento de las partes activas con material aislante. 
 Interposición de barreras o envolventes. 
 Interposición de obstáculos. 
 Puesta fuera de alcance por alejamiento. 
8.5.1.3.2 Protección frente a contactos indirectos. 
Se empleará el controlador permanente de aislamiento que está incorporado en el inversor para que éste 
realice una medición continua de la resistencia de aislamiento, y se muestre una alarma cuando su valor 
sea menor que el nivel de seguridad. 
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La puesta a tierra de las masas metálicas también es una medida de protección de las personas frente a 
contactos indirectos. 
8.5.2 Protecciones en la red de corriente alterna. 
8.5.2.1 Protecciones frente a sobretensiones transitorias. 
El esquema utilizado de distribución es el denominado TT. Los descargadores de protección se instalarán 
entre las fases y el neutro, así como entre el neutro y el conductor de protección (conductor que conecta 
con la puesta a tierra de la instalación).  
Habrá un descargador ubicado en el Cuadro General de Baja Tensión 400 V, el cual será de la clase I+II, 
puesto que la instalación fotovoltaica está al aire libre. Se debe mencionar que  
Se instalará el modelo OVR T1+2 3N 7-275S P del fabricante ABB, el cual tiene las siguientes características. 
 
Figura 24: Descargador OVR T1+2 3N 7-275S P del fabricante ABB. 
Recuperado el 28 de noviembre de 2015 de: http://www.proidea.ro/ABB-srl-228849/ABB-descarcatoare-tip-1-2-
349539/a_53_d_5_1378389230602_ABB_descarcatoare_tip1_2.pdf. 
Características descargador OVR T1+2 3N 7-275S P del fabricante ABB 
Tipo T1-T2 
ISN [kA] 7 
IMÁX [kA] 70 
UC [VAC] 275 
UP [kV] 1,4 
Tabla 11: Características descargador OVR T1+2 3N 7-275S P del fabricante ABB. 
Recuperado el 28 de noviembre de 2015 de: http://www.proidea.ro/ABB-srl-228849/ABB-descarcatoare-tip-1-2-
349539/a_53_d_5_1378389230602_ABB_descarcatoare_tip1_2.pdf. 
8.5.2.2 Protección externa de la distribución. 
La protección externa o de la interconexión tiene como función evitar el funcionamiento en isla del 
generador. 
El inversor Ingecon SUN 60  incorpora los dispositivos necesarios que aseguran esta protección: 
 Relé de protección de máxima y mínima frecuencia. 
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 Relé de máxima y mínima tensión. 
 Interruptor automático de interconexión, para la desconexión-desconexión automática de la 
instalación fotovoltaica en caso de actuación de los relés de protección. Con el fin de evitar 
paradas prolongadas, el rearme de dicho interruptor será automático una vez restablecida la 
tensión de red por la empresa distribuidora. 
Se muestra a continuación un esquema unifilar del Inversor Ingecon SUN 60: 
 
Figura 25: Esquema unifilar del inversor Ingecon SUN 60. 
8.5.2.3 Protecciones contra sobreintensidades y sobrecargas. 
8.5.2.3.1 Tramo: Inversor – Cuadro General de Baja Tensión 400 V (CGBT 400 V). 
Se instalará un interruptor magnetotérmico en el Cuadro General de Baja Tensión 400 V, el cual protegerá 
la instalación frente a sobrecargas y sobreintensidades. Dadas las condiciones de operación se requiere 
de un interruptor magnetotérmico de intensidad nominal de 160 A. Se utilizará el Tmax XT2N-160 de ABB, 
el cual tiene un poder de corte de corte de 36 kA a 690 V. 
 
Figura 26: Interruptor magnetotérmico Tmax XT2N-160 de ABB. 
Recuperado el 28 de noviembre de: http://new.ABB.com/docs/librariesprovider22/technical-documentation/tmax-
xt.pdf?sfvrsn=2. 
El esquema unifilar de este tramo se muestra a continuación: 
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Figura 27: Esquema unifilar del Cuadro General de Baja Tensión 400 V. 
8.5.2.3.2 Tramo: Transformador de baja tensión 400 V - 208 V (TBT 400 V - 208 V) – Cuadro General de 
Baja Tensión 208 V (CGBT 208 V). 
Se instalará un interruptor magnetotérmico en el Cuadro General de Baja Tensión 208 V, el cual protegerá 
a la instalación de sobreintensidades y sobrecargas. Este es el último interruptor antes de que la 
instalación fotovoltaica se integre a la red interna de la Escuela Colombiana de Ingeniería y sus respectivos 
consumos. 
Se utilizará el Tmax XT4N-250 del fabricante ABB, el cual tiene un poder de corte de 36 kA a una tensión 
de trabajo de 690 V.  
 
Figura 28: Interruptor magnetotérmico Tmax XT4N-250 de ABB. 
Recuperado el 28 de noviembre de: http://new.ABB.com/docs/librariesprovider22/technical-documentation/tmax-
xt.pdf?sfvrsn=2. 
El esquema unifilar de este tramo se muestra a continuación: 
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Figura 29: Esquema unifilar tramo CGBT 208 V. 
8.5.2.4 Protecciones contra contactos directos e indirectos. 
Se asegurará la protección contra contactos directos e indirectos empleando materiales de la clase II o de 
aislamiento equivalente. Las medidas deberán conseguir que en todas las partes de la instalación 
(módulos, cajas, cables, inversor, etcétera) el aislamiento sea doble o reforzado.  
Se dispondrá de un interruptor diferencial residual ajustado para una corriente de disparo de 30 mA en la 
CGBT 400 V para proteger a las personas en el caso de una derivación de algún elemento de la parte 
alterna de la instalación. El diagrama unifilar correspondiente se puede observar en la Figura 27. 
Se utilizará un interruptor diferencial del fabricante ABB, modelo RDP3. Este modelo de diferencial trabaja 
de forma idónea con el interruptor magnetotérmico que se ha previsto instalar en la misma CGBT 400 V. 
Las funciones del relé diferencial son: 
 Regular la corriente de intervención diferencial. 
 Regular del tiempo de intervención. 
 Función de pre-alarma donde un contacto conmuta en caso de que se produzca una avería 
diferencial. 
 Auto reinicio.  
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Figura 30: Relé diferencial RD3P de ABB con toroide. 
Recuperado el 28 de noviembre de: https://library.e.ABB.com/public/f7365a5264fa108ec1257d50002f8c38/Diptico_RD3.pdf. 
Esta protección requiere un toroide para poder medir la corriente; este toroide, dado el flujo máximo de 
la protección diseñada en el Cuadro General de Baja Tensión 400 V, será el TR3 de ABB, el cual es capaz 
de tolerar hasta 160 A. 
8.6 CAJAS DE CONEXIÓN Y ARMARIOS. 
8.6.1 Tramo de corriente continua. 
Las cajas de conexión en corriente continua deberán ser resistentes a las condiciones climáticas del lugar, 
disponer de un índice de protección de al menos IP65 y tener aislamiento clase II. En su interior irán 
claramente identificados cada uno de los circuitos, fusibles, interruptores, etcétera, y la separación entre 
los polos negativo y positivo deberá ser clara. El acceso estará limitado a personal autorizado.  
8.6.1.1 Cajas de Conexión. 
Las cajas que se instalarán para la conexión de las ramas estarán formadas por una envolvente de poliéster 
IP66 modelo Gemini de ABB. Las cajas albergarán los siguientes dispositivos: 
 La caja de conexión 1 y 2: 
o 5 portafusibles del modelo 211PV con sus respectivos fusibles 30F15PV. Ambos 
fabricados por GAVE. 
o Descargador de tensión clase II modelo OVR PV 40-1000 P de ABB. 
 La caja de conexión 3: 
o 4 portafusibles del modelo 211PV con sus respectivos fusibles 30F15PV. Ambos 
fabricados por GAVE. 
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o Descargador de tensión clase II modelo OVR PV 40-1000 P de ABB. 
Las características de la caja de conexión elegida se muestran a continuación: 
Caja de conexión tramo DC: Gemini de ABB. 
Grado de protección IP66 
Tensión asignada de aislamiento en DC [V] 1500  
Dimensiones exteriores (ancho x alto x profundidad [mm] 460 x 550 x 260 
Dimensiones interiores (ancho x alto x profundidad [mm] 375 x 450 x 230 
Nº máximo de módulos DIN 54 (18x3) 
Material caja/tapa Termoplástico 
(polipropileno) 
Tabla 12: Características de la caja de conexión Gemini de ABB. 
Recuperado el 28 de noviembre de: 
https://library.e.ABB.com/public/1fcbd6cd3be2405fc125793600315648/Soluciones%20para%20energia%20solar_1TXA007040
B0701-001011.pdf. 
8.6.1.2 Caja General de Conexión. 
La Caja General de Conexión estará formada por una envolvente similar a las Cajas de Conexión de las 
ramas, pero con una dimensión mayor y ubicada en el Cuarto de Equipos. La Caja General de Conexión 
que se instalará será la Gemini de ABB la cual albergará los siguientes dispositivos: 
 3 interruptores magnetotérmicos S804PV-S63 de ABB. 
 Un interruptor seccionador 55PV4016 de GAVE 
 Descargador de sobretensiones transitorias (clase II) modelo OVR PV 40-1000 P de ABB. 
 
Figura 31: Caja de conexión Gemini de ABB. 
Recuperado el 28 de noviembre de: 
https://library.e.ABB.com/public/1fcbd6cd3be2405fc125793600315648/Soluciones%20para%20energia%20solar_1TXA007040
B0701-001011.pdf. 
Las características de la caja de conexión elegida se muestran a continuación: 
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Caja General de Conexión tramo DC: Gemini de ABB. 
Grado de protección IP66 
Tensión asignada de aislamiento en DC [V] 1500  
Dimensiones exteriores (ancho x alto x profundidad [mm] 840 x 1005 x 360 
Dimensiones interiores (ancho x alto x profundidad [mm] 750 x 900 x 330 
Nº máximo de módulos DIN 216 (36 x6) 
Material caja/tapa Termoplástico 
(polipropileno) 
Tabla 13: Características de la Caja General de Conexión Gemini de ABB. 
Recuperado el 28 de noviembre de: 
https://library.e.ABB.com/public/1fcbd6cd3be2405fc125793600315648/Soluciones%20para%20energia%20solar_1TXA007040
B0701-001011.pdf. 
8.6.2 Tramo de corriente alterna. 
8.6.2.1 Cuadro General de Baja Tensión 400 V. 
El cuadro general de baja tensión estará formado por una envolvente, las protecciones de las personas 
contra contactos directos e indirectos, y las de la instalación frente a sobreintensidades que pueden tener 
lugar en la red de corriente alterna a la salida del inversor.  
El Cuadro General de Baja Tensión 400 V estará ubicado en el Cuarto de Equipos y albergará los siguientes 
elementos: 
 Interruptor magnetotérmico del fabricante ABB, modelo Tmax XT2N-160, el cual es un interruptor 
de 160 A de intensidad nominal, con un poder de corte de 36 kA, y una tensión máxima de trabajo 
de 690 V. 
 Interruptor diferencial del fabricante ABB, modelo RD3P. 
 Toroide TR3 de ABB para medición de corriente del interruptor diferencial, el cual es capaz de 
tolerar hasta 160 A. 
 Descargador de clase I+II del fabricante ABB y modelo OVR T1+2 3N 7-275S P. 
Se usará el armario metálico ArTu M de ABB el cual cuenta con doble aislamiento IP65. El tamaño del 
armario será de 2000 x 600 x 500 mm (altura x anchura x profundidad). 
8.6.2.2 Cuadro General de Baja Tensión 208 V. 
La instalación fotovoltaica no tendrá un cuadro General de Baja Tensión 208 V propio. Este cuadro 
corresponde al cuadro general de la edificación y se dimensionará de modo que además de los elementos 
de protección y medida propios de la edificación también haya lugar para los siguientes elementos: 
 Interruptor magnetotérmico del fabricante ABB, modelo Tmax XT4N-250, el cual es un interruptor 
de 250 A de intensidad nominal, con un poder de corte de 36 kA, y una tensión máxima de trabajo 
de 690 V. Este interruptor constituye el punto de conexión de la instalación fotovoltaica a la red 
de baja tensión de la universidad. Posteriormente será llevado a media tensión. Lo anterior se 
puede apreciar en el Plano 11 del Documento 4. 
 Equipo de medida (contador bidireccional). 
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Cabe mencionar que el Cuadro General de Baja Tensión 208 V está ubicado en el costado nororiental de 
la primera planta de la nave central en el Centro de Transformación, en donde también se encuentra el 
Transformador de 400 V a 208 V. 
8.7 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. 
Una instalación de puesta a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, entre una 
parte de un circuito eléctrico o una parte conductora no perteneciente al mismo y un electrodo o grupos 
de electrodos enterrados en el terreno. 
 Limitar la tensión que puedan presentar en un momento las masas metálicas con respecto a tierra. 
 Asegurar la actuación de las protecciones. 
 Disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos.  
 Garantizar la seguridad de las personas y la protección de los equipos de la instalación. 
Debido a que la instalación generadora que se conecta a través de un transformador elevador a una red 
de media tensión que abastece a los edificios del Campus, las masas metálicas de la instalación deben 
conectarse al borne de puesta a tierra de la edificación. Esto lo establece  la nota de interpretación del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) para una instalación fotovoltaica conectada en media 
tensión, como la que es descrita en este proyecto. 
El Laboratorio de Estructuras y Materiales tendrá su propio sistema de puesta a tierra. La tierra de 
protección de la instalación fotovoltaica que se ha diseñado deberá conectarse a la puesta a tierra del 
edificio; dicha tierra de protección incluye: las masas metálicas de los módulos fotovoltaicos, los 
dispositivos de protección frente a sobretensiones (presentes en las cajas de conexión, la Caja General de 
Conexión, en la entrada del inversor, en la salida del inversor y en el Cuadro General de Baja Tensión 400 
V), el dispositivo de control permanente de aislamiento y la estructura metálica del inversor y cualquier 
otra que pueda estar presente en el cuarto de equipos. Aunque se halla fuera del alcance del Trabajo Final 
de Máster, el diseño de la puesta a tierra seguirá los lineamientos establecidos en el RETIE. 
Como se dijo anteriormente, la  instalación fotovoltaica al tener una configuración flotante, es decir, la 
red de corriente continua se encuentra aislada de tierra. En consecuencia, la puesta a tierra que se realiza 
es de protección.  
En la parte de corriente continua se identifican los siguientes elementos a aterrar: las estructuras 
metálicas de los módulos, de las estructuras, de cada caja de conexión, de la caja general de conexiones. 
De cada uno de ellos parte un conductor de cobre aislado de 16 mm2 0,6/1 kV, los cuales se van 
conectando por medio de sujetacables (perrillos) a un cable de 25 mm2 que se conduce hasta el Cuarto 
de Equipos. En dicho cuarto habrá una barra equipotencial a la cual se conecta el referido cable. La referida 
barra se conecta  a la toma de tierra del edificio a través de cable de 25 mm2 0,6/1 kV de sección.  
En la parte de corriente alterna se identifican los siguientes elementos a aterrar: la estructura metálica 
del inversor y el armario del Cuadro General de Baja Tensión 400 V. De cada uno de ellos parte un 
conductor de cobre aislado de 16 mm2 0,6/1 kV, los cuales se van conectado por medio de sujetacables 
(perrillos) a un cable de 25 mm2 que se conduce hasta el Cuarto de Equipos. En dicho cuarto habrá una 
Universidad Internacional de Andalucía, 2016
SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A RED ORIENTADO A AUTOCONSUMO UBICADO EN EL 
EDIFICIO DE LABORATORIOS DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES DE LA ESCUELA COLOMBIANA DE 
INGENIERÍA  JULIO GARAVITO (BOGOTÁ, COLOMBIA). 
Documento 2: Memoria. 
  
DAVID ALEXANDER CANO TIRADO 54 
 
barra equipotencial a la cual se conecta el referido cable. Dicha barra  se conecta a la toma de tierra del 
edificio a través de cable de 25 mm2 0,6/1 kV de sección. Es preciso mencionar que la tubería que sea 
utilizada en la instalación fotovoltaica también irá aterrada por medio de conductores de 16 mm2 de 
sección hasta la ya mencionada barra equipotencial del cuarto de equipos.  
La red de corriente alterna es del tipo TT. Así, el neutro del transformador es puesto a tierra y estarán 
diferenciadas la puesta a tierra de protección y la de servicio. El esquema TT tiene un punto de 
alimentación, generalmente el neutro, conectado directamente a tierra. Las masas de la instalación 
receptora están conectadas a una toma de tierra separada de la toma de tierra de la alimentación 
9 PLANIFICACIÓN. 
Se expone a continuación la planificación del sistema fotovoltaico. Se han identificado tareas a nivel de 
ejecución que resultan indispensables para la puesta en marcha de la instalación fotovoltaica.  
Es preciso indicar que quedan por fuera del ámbito de este proyecto los aspectos legales y tramitaciones 
que este requiere, así como los tiempos de espera que puedan acarrear las importaciones de los distintos 
elementos.  
Es necesario que la obra del Laboratorio de Estructuras y Materiales haya avanzado lo suficiente para que 
en la cubierta y en las plantas donde estarán ubicados el Cuarto de Equipos y el Centro de Transformación 
se puedan realizar las tareas que se listan a continuación.  
Como se puede apreciar en la Figura 32, el proyecto tiene una duración estimada de 31 días. 
10 ORDEN DE PRIORIDAD  
Ante posibles discrepancias que pudieran aparecer entre los distintos documentos básicos que conforman 
el presente proyecto, se establece el siguiente orden de prioridad entre los mismos: 
1. Planos 
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Figura 32: Diagrama de Gantt para la planificación del proyecto. 
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11 RESUMEN DE PRESUPUESTOS. 
En el Documento 7 se obtiene el Presupuesto de Ejecución Material que dará lugar al presupuesto general 
del proyecto. 
El Presupuesto General del Proyecto se obtiene agregando al Presupuesto de Ejecución Material un 13 % 
en concepto de Gastos Generales y un 6 % de Beneficio Industrial; a continuación se obtiene el IVA del 
total de los Gastos Generales y del Beneficio Industrial, el cual se le sumará el IVA que corresponda a los 
elementos importados desde España (21 %): módulos, inversor, estructuras de soporte, conductores con 
especificaciones para aplicaciones fotovoltaicas y otros), más los elementos y servicios adquiridos o 
comprados en Colombia (16 %). 
Es propicio mencionar que se importará a Colombia el inversor, los módulos fotovoltaicos, las estructuras 
de soporte, y algunos elementos de protección. De acuerdo con la legislación vigente, particularmente la 
Ley 1715, en los artículos 12 y 13 del capítulo III, fomentan el uso de energías renovables por medio de la 
exención de IVA y de aranceles, respectivamente, siempre y cuando el Ministerio de Medio Ambiente 
certifique que los equipos y servicios son excluidos del gravamen (con base en una lista expedida por la 
UPME), que no sean producidos en Colombia, y que se realice el procedimiento correspondiente para la 
exención de los Derechos Arancelarios con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
Se muestra a continuación el resumen del presupuesto de ejecución material. Se incluye el IVA que 
corresponda. El resumen detallado se encuentra disponible en el Documento 6.  
RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 
 Total importe1 Tota IVA1 
Código  Nombre EUR (€) COP ($) EUR (€) COP ($) 
01 Generador Fotovoltaico  €       64.091,56  $   202.242.600,00  €     13.459,23  $       42.470.946,00  
01.01 Módulos fotovoltaicos  €       46.292,65  $   143.766.000,00   €       9.721,46  $       30.190.860,00  
01.02 Estructuras de soporte  €       17.798,91  $     58.476.600,00   €       3.737,77  $       12.280.086,00  
02 Inversor  €       14.018,98  $     46.058.000,00   €       2.943,99  $         9.672.180,00  
03 Cajas de conexión  €         2.443,02  $       8.026.304,00  €          431,82  $         1.418.703,84  
04 Caja General de Conexión  €         2.356,97  $       7.743.600,00  €          389,07  $         1.278.266,00  
05 Cuadro General Baja Tensión 400 
V 
 €         2.200,28  $       7.228.817,00  €          352,05  $         1.156.610,72  
06 Centro de Transformación  €         2.736,35  $       8.990.000,00  €          437,82  $         1.438.400,00  
07 Cableado y tubería  €         5.442,57  $     17.881.041,38   €       1.090,17  $         3.581.656,62  
08 Puesta a tierra   €         1.739,67  $       5.715.530,17  €          320,97  $         1.054.528,58  
09 Mano de obra y maquinaria  €         9.712,05  $     31.908.018,72   €       1.553,93  $         5.105.282,99  
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN 
MATERIAL 
 €   104.741,45  $   335.793.911,27  €     20.979,04  $       67.176.574,75  
 
                                                          
1 1 euro (€ 1) corresponden a  3285,404 pesos colombianos ($ 3285,404 COP) al día 30 de noviembre de 2015. 
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Figura 33: Distribución de costos de importe del Presupuesto de Ejecución Material. 
Tomando como referencia el total del presupuesto de ejecución material es posible afirmar que el costo 
del kilovatio pico instalado asciende a $ 5.087.786,53 COP que corresponden a € 1.586,99. Este valor 
parece ser consecuente con lo que indica el reporte fotovoltaico del año 2015 del Instituto Fraunhofer of 
Solar Energy ISE (DE), pues como ya se ha indicado, los elementos más costosos de la instalación 
fotovoltaica (inversor, módulos fotovoltaicos y estructuras) serán importados a Colombia, implicando el 
transporte un costo adicional. 
    
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL €   104.741,45 $   335.793.911,27 
13,00%  Gastos generales   €         13.616,39   $     43.653.208,47  
 Incluye: Redacción y visado de proyecto, 
supervisión de obra, dirección facultativa, 
estudio de seguridad y salud, así como 
estudios geotécnicos e impacto ambiental. 
  
6,00%  Beneficio industrial   €           5.701,76   $     18.233.153,55  
 Bancos, notarios, honorarios varios, seguro y 
vigilancia durante el montaje 
  



















Puesta a tierra 
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Distribución de costos del Prespuesto de Ejecución Material
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16,00%  IVA Presupuesto ejecución material - Colombia   €          3.253,32   $     10.688.469,16  
21,00%  IVA Presupuesto ejecución material - España   €         17.725,72   $     56.488.105,59  
16,00%  IVA Suma G.G. y B.I   €           3.090,90   $        9.901.817,92  
 TOTAL IVA   €         24.069,95   $     77.078.392,68  
 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL   €      138.417,50   $   442.850.647,25  
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS con VEINTICINCO 
CENTAVOS, equivalente al día 30 de noviembre de 2015 a ciento TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS. 
12 CONCLUSIONES. 
Con lo expuesto en la presente Memoria, y lo especificado en el resto de documentos que conforman el 
presente Proyecto se estima que el mismo describe suficientemente bien las obras proyectadas para la 
instalación del SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A RED ORIENTADO A AUTOCONSUMO UBICADO EN 
EL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES DE LA ESCUELA COLOMBIANA DE 
INGENIERÍA  JULIO GARAVITO (BOGOTÁ, COLOMBIA). 
Se entiende que el Proyecto está suficientemente justificado y que se han tenido en cuenta en su diseño 
todos los condicionantes de ubicación, climatología del lugar, potencia a instalar y requerimientos 
técnicos particulares.  
El proyecto que se entrega se ha apoyado en recursos tecnológicos, particularmente software de 
simulación, el cual ha permitido estimar la energía que generaría la instalación. 
Considerando que el presente Trabajo Fin de Máster se apoya en la normativa vigente española (pues la 
normativa para instalaciones solar fotovoltaicas se encuentran en trámite al día de hoy en territorio 
colombiano) y  reúne todos los requisitos necesarios, se presenta para su aprobación. 
 
Noviembre de 2015, Bogotá (Colombia). 
David Alexander Cano Tirado. 
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1 INTRODUCCIÓN. 
Se plantea dimensionar un sistema fotovoltaico conectado a la red, orientado a autoconsumo, el cual 
estaría ubicado sobre la cubierta del edificio de laboratorios de estructuras y materiales de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito (Bogotá, Colombia), cuya obra iniciaría en los primeros meses del 
año 2016, de acuerdo con el cronograma.  
Las condiciones del mercado global fotovoltaico permiten que la generación de energía eléctrica por 
medio de energía solar sea asequible y confiable, sin mencionar que las condiciones legales en Colombia 
facilitan la generación de energía eléctrica por medio de energías renovables. Lo anterior es evidente en 
la Ley 1715 de 2014 del gobierno colombiano, la cual regula la integración de energías renovables no 
convencionales (donde está incluida la energía solar fotovoltaica) al sistema energético nacional, 
particularmente en: 
 El artículo 13 donde se establece que las personas naturales o jurídicas que inviertan en FNCE, 
gozarán de exención de pago de los derechos arancelarios de importación de maquinaria, equipos, 
materiales e insumos destinados para labores de preinversión e inversión de este tipo de 
proyectos. 
 El artículo 8 donde se promueve la autogeneración a pequeña y gran escala por medio de entrega 
a la red de los remanentes energéticos de la instalación reconocibles como créditos de energía, 
los cuales serán condicionados por el beneficio que representen al sistema al que se conecte; lo 
anterior es aplicable una vez la CREG expida dicha regulación.  
Se buscará en la realización de la planta fotovoltaica la optimización energética utilizando equipos y 
elementos de alta calidad de modo que se garantice la seguridad de las personas y de los equipos que 
dependan del sistema. 
Para poder definir la potencia nominal de la instalación es necesario conocer el área efectiva disponible 
para generación. Como se podrá comprobar en este anexo, partiendo del área disponible para generación 
de 826,5 m2, se llega a que la potencia nominal del sistema en condiciones estándares de medida es de 
66 kW.  
El modelo de módulo fotovoltaico seleccionado es el A-260P GSE fabricado por grupo ATERSA, y el 
inversor es el Ingecon SUN60 de Ingeteam. La elección de los referidos componentes del sistema se 
justificará más adelante.  Los módulos irán montados sobre una estructura fija, la cual estará inclinada 10° 
y con acimut 8°, teniendo en cuenta que deben estar separados cierta distancia para evitar a toda costa 
las sombras que los mismos módulos u otros elementos puedan generarle al generador fotovoltaico, ya 
que esto afectaría el rendimiento del sistema.  
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2 ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO. 
 
Figura 1: Ángulo de orientación 𝛼 y ángulo de inclinación 𝛽 de un generador fotovoltaico. 
Castejón, A., Santamaría, G. (2010). Módulos fotovoltaicos. Instalaciones solares fotovoltaicas. Madrid: Editex. 
La orientación óptima de cualquier módulo en el hemisferio norte es hacia el sur, por lo tanto, el ángulo 
acimut debería ser de αopt  =  0°, pero la edificación tiene un acimut de α = 8° , por lo tanto, este será 
la orientación que tendrán los módulos: 
α =  8° 
De acuerdo con Eduardo Lorenzo en su libro Radiación solar y dispositivos fotovoltaicos (Vol. II), la 
inclinación óptima de los módulos está dada por la siguiente expresión: 
βopt = 3,7 + 0,69|ϕ| 
Donde ϕ (latitud de la locación) es de 4°46'55,11” (4,78198°) y βopt (ángulo de inclinación óptimo) resulta 
ser de βopt ≅ 7°. 
Dadas las facilidades de instalación ofrecidas a nivel comercial, se tomará una inclinación de los módulos 
de 10°. 
β = 10° 
Como se puede apreciar en la Figura 2, PVSyst indica que ni la orientación ni la inclinación están muy 
lejanas de sus valores óptimos y por ende las pérdidas, dados estos parámetros, no son muchas. 
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Figura 2: Optimización de la inclinación y orientación del generador fotovoltaico. 
Resultado de la simulación del sistema con PVSyst. 
3 DISTANCIA MÍNIMA ENTRE MÓDULOS.  
Resulta indispensable conocer la distancia de separación entre filas de módulos fotovoltaicos para evitar 
a toda costa sombra entre ellos, pues esto afectaría el desempeño de la instalación.  
 
Figura 3: Parámetros para el cálculo de la distancia entre filas consecutivas de módulos fotovoltaicos. 
Recuperada y modificada  el 14 de octubre de 2015 de: http://www.tentusol.es/imagenes/perdidas_solares_1.gif. 
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Donde: 
 d1 es la distancia entre estructuras, expresada en metros. 
 d2 es la proyección de a en d, expresada en metros 
 d es la distancia entre filas de módulos, expresada en metros. 
 a es la longitud del módulo. 
 h es la altura del módulo. 
 β es la inclinación de los módulos respecto a la horizontal. 
Datos característicos 
Latitud del lugar φ [°] 4,7819 
Longitud de mesa de módulos a [m] 0,995 
Inclinación β [°] 10 
Tabla 1: Parámetros para definir distancia mínima entre módulos. 
Por lo tanto,  
𝐡 = 𝐚 𝐬𝐢𝐧 𝛃 = 0,995 sin 10 = 0,173 m 
Por otro lado,  




+ a cos β =
0,173 m
tan(61° − 4,7819°)
+ 0,995 m cos(10°) = 0,1156 + 0,979 = 1,095m 
Por lo tanto la  distancia mínima (d) entre las filas de las estructuras para evitar que se generen sombras 
entre los módulos debe ser de al menos 1,095 m.  
4 DISTANCIA DE SEPARACIÓN ENTRE ANTEPECHOS Y MÓDULOS. 
Como se ha mencionado, la cubierta de la edificación contará antepechos en sus bordes, pues es un 
elemento indispensable para garantizar la seguridad del personal que acceda para mantenimiento ya que 
la instalación se encuentra a 15 metros sobre el suelo; estos elementos podrían generarle sombras a los 
módulos que estén ubicados en el costado sur de la edificación.  
 
Figura 4: Sombras generadas a los módulos fotovoltaicos por objetos. 
Recuperada el 14 de octubre de 2015 de: http://image.slidesharecdn.com/ud2-120326174120-phpapp01/95/unidad-didctica-2-
66-728.jpg?cb=1333522150 . 
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Los antepechos que bordearán la cubierta de la edificación tendrán una altura de 1 metro, por ende, los 







= 0,67 m 
Para garantizar una operación óptima de la instalación, se decide separar los módulos al menos 70 cm de 
cada antepecho. 
5 SUPERFICIE DISPONIBLE. 
Se pretende maximizar la cantidad de módulos instalados en la cubierta de la edificación. De acuerdo con 
el Plano 2: Esquema de la cubierta en el Documento 4: Planos, se puede apreciar que la cubierta del 
edificio de laboratorios de estructuras y materiales de la Escuela Colombiana de Ingeniería tiene una 
superficie de 1078 m2; es evidente que el área de la cubierta de la edificación no corresponde al área 
efectiva para la generación de energía solar; la cubierta requiere contar con pasos peatonales que faciliten 
el mantenimiento y la supervisión, y los elementos de seguridad necesarios (barandillas, escalerillas, 
señalización, antepechos, etcétera), sin mencionar las estructuras de soporte para los módulos.  
La cubierta de la edificación está divida en tres secciones las cuales tienen las siguientes inclinaciones que 
facilitan la caída de agua en temporada de lluvias: 
Sección Inclinación de la cubierta 
Nave Central 5% hacia el occidente 
Cubierta Norte 5% hacia el sur 
Cubierta Sur 5% hacia el norte 
Tabla 2: Inclinación de cada sección de la cubierta. 
Es necesario mencionar que entre la Cubierta Norte y la Cubierta Sur hay una marquesina que cumple una 
función de iluminación y sobre esta no puede ubicarse ningún módulo. 
En el Plano 2: Esquema de la cubierta del Documento 4: Planos se define la superficie disponible para la 
ubicación de módulos fotovoltaicos.  
Área efectiva disponible para la ubicación de módulos 
fotovoltaicos 
Sección Dimensiones [m] Área [m2] 
Nave Central 33 x 14 462,0 
Cubierta Norte 5,8 x 26,8 155,44 
Cubierta Sur 7,8 x 26,8 209,04 
 Área total efectiva para 
generación 
826,5 
Tabla 3: Área efectiva disponible para la ubicación de módulos fotovoltaicos. 
Aunque se cuente con 826,5 m2 de superficie para ubicar módulos fotovoltaicos, ya se demostró que la 
distancia mínima de separación entre cada estructura de soporte debe ser de 1,095 m; teniendo en cuenta 
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que se utilizarán módulos A-260P GSE de ATERSA, cuyas dimensiones son 1,638 m x 0,995 m y que estarán 
montados sobre una estructura LEICHTmount 2.0 S de S:Flex. Se concluye que el área superficial de todos 
los módulos del generador fotovoltaico es de aproximadamente 479,16 m2. 
Distribución de los módulos fotovoltaicos A-260P GSE de ATERSA en la instalación 
fotovoltaica. 
Sección Cantidad de filas Módulos por fila 
Cantidad de 
módulos por etapa 
Nave Central 24 7 168 
Cubierta Norte 4 14 56 
Cubierta Sur 5 14 70 
 Total módulos 294 
Área superficial de 
los módulos 
479,16 
Tabla 4: Distribución de los módulos en la instalación fotovoltaica. 
La tabla anterior arroja como resultado que se pueden instalar máximo 294 módulos. 
Debido a la inclinación del 5% que tiene cada sección de la cubierta (aproximadamente 3°), los módulos 
de las Cubiertas Norte y la Cubierta Sur podrían disminuir su desempeño, pues se está viendo modificada 
su inclinación. Como se puede observar en la Tabla 5 este hecho no aleja a los módulos de su punto de 
trabajo: 
Inclinación de los módulos de la Cubierta Sur 
teniendo en cuenta la inclinación de la cubierta 
Inclinación de los módulos de la Cubierta Norte 
teniendo en cuenta la inclinación de la cubierta 
 
 
Tabla 5: Inclinación de los módulos de la cubierta norte y la cubierta sur teniendo en cuenta su inclinación. 
Tabla realizada a partir de la simulación del sistema con PVSyst. 
6 ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS. 
Se ha elegido la estructura LEICHTmount 2.0 S del fabricante S:Flex (configuración de separación entre 
filas de 0.38 m). De acuerdo con su hoja de especificaciones disponible en el Anexo 5, la estructura puede 
soportar los vientos de la zona  que son en promedio de 2,5 m/s. Esta estructura es de fácil inclinación y 
puede trabajar en cubiertas inclinadas hasta 4°. 
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El tamaño mínimo del sistema debe ser de dos filas de tres módulos cada una, o bien, de tres filas de dos 
módulos cada una. Las características de la estructura de soporte se muestran a continuación: 
 
Figura 5: Configuración de cada estructura de soporte LEICHTmount 2.0 S. 
Recuperado el 2 de noviembre de 2015 de: 
http://www.sflex.com/htdocs/phocadownload/sflex_datasheet_leichtmount2_en.pdf. 
Donde: 
 d1 es la distancia entre estructuras, expresada en metros. 
 d2 es la proyección de la longitud del módulo (0,995 m) en d, expresada en metros. 
 d es la distancia entre filas de módulos, expresada en metros. 
 h es la altura del módulo. 
Información característica de la estructura de soporte 
h [m] 0,173 
d1 [m] 0,38 
d2 [m] 0,98 
d [m] 1,36 
Tabla 6: Distancias asociadas a la Figura 5. 
Cabe destacar que la distancia d1, de acuerdo al punto anterior, debe ser de al menos de 1,095 m. Con la 
estructura de soporte seleccionada dicha distancia es de 1,360 m, superando el requerimiento 
mencionado sin ningún problema. 
Para maximizar la producción energética, se distribuirán los módulos de la siguiente forma: 
Distribución de los módulos en la cubierta 
Sección Total de filas Módulos por fila Distribución a lo largo de la fila 
Nave Central  24 7 3 2 2 
Cubierta Norte  4 14 2 3 3 3 3 
Cubierta Sur  5 14 2 3 3 3 3 
Tabla 7: Distribución de los módulos por fila. 
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Figura 6: Configuración física de la instalación fotovoltaica. 
El ancho de cada estructura cuya configuración es de 3 módulos por fila es de aproximadamente 5,1 
metros, mientras que la configuración de 2 módulos por fila es de aproximadamente de 3,4 metros. 
Adicionalmente se debe incluir los lastres de soporte de las estructuras, los cuales ocupan al menos treinta 
centímetros a lo largo de cada lado de cada sistema de soporte. Estos lastres le proporcionan estabilidad 
a la estructura frente a fuertes vientos 
Se verifica que la distribución adoptada no supere las dimensiones establecidas en el Plano 2: Esquema 
de la cubierta del Documento 4: Planos.  
Dimensión “horizontal” del generador fotovoltaico. 
Sección Longitud total de la fila [m] Secciones parciales de la estructura [m] 
Nave Central 13,7 5,1 3,4 3,4 
Cubierta Norte 26,8 3,4 5,1 5,1 5,1 5,1 
Cubierta Sur 26,8 3,4 5,1 5,1 5,1 5,1 
Tabla 8: Dimensión “horizontal” - ancho de la estructura por fila. 
Dimensión "vertical" del generador fotovoltaico. 
Nave Central [m] 32,88 
Cubierta Norte [m] 5,68 
Cubierta Sur [m] 7,04 
Tabla 9: Dimensión "vertical" del generador fotovoltaico. 
Se puede observar la configuración adoptada en el Plano 3: Esquema de la distribución de los módulos y 
las estructuras del Documento 4. 
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7 DIMENSIONAMIENTO DEL GENERADOR. 
7.1 ELECCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL GENERADOR. 
La instalación fotovoltaica que se ha descrito requiere de módulos fotovoltaicos y un inversor central. 
El modelo de los módulos fotovoltaicos que integrarán el sistema es el A-260P GSE del fabricante ATERSA. 
Este módulo está compuesto por 60 células de silicio policristalino que le permiten alcanzar una eficiencia 
de 15.95 %.  
El inversor seleccionado es el Ingecon SUN60 fabricado por Ingeteam cuya potencia nominal es de 66 kW. 
Aunque la información de los elementos seleccionados está disponible en el Anexo 5, a continuación se 
presenta un resumen de los mismos: 
Características técnicas módulo fotovoltaico 
A-260P GSE – ATERSA  
Dimensiones 
Largo [m] 1,638 
Ancho [m] 0,995 
Alto [m] 0,4 
Área [m2] 1,62981 
Potencia [W] 260 
VOC [V] 31,23 
ISC [A] 8,34 
VMOD,M,STC [V] 38,12 
IMOD,M,STC [A] 8,91 
η [%] 15,95 
Coeficientes de temperatura 
PMÁX [%/°C] -0,430% 
VOC [%V/°C] -0,330% 
ISC [%mA/°C] 0,070% 
Peso [kg] 18,7 
Tabla 10: Características técnicas módulo fotovoltaico A-260P GSE – ATERSA. 
Recuperado el 2 de noviembre de 2015 de: http://atersa.com/img/2014102711228.pdf  
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Características técnicas inversor 
 Ingecon SUN60 – Ingeteam  
Datos de entrada (DC) 
Rango de potencia [kWp] 63 - 78 
Rango de tensión MPP [V] 405 - 750 
Tensión máxima [V] 900 
Corriente máxima DC [A] 156 
Número de entradas DC 4 
Datos de salida (AC) 
Potencia nominal AC [kW] 66 
Corriente máxima AC [A] 118 
Tensión nominal AC [V] 400 
Frecuencia [Hz] 50/60 
cos φ 1 
THD [%] <3 
Rendimiento máximo [%] 96,4 
Rendimiento europeo [%] 94,7 
Tabla 11: Características técnicas del inversor Ingecon SUN60 – Ingeteam. 
Recuperado el 2 de noviembre de 2015 de: 
http://www.Ingeteam.com/Portals/0/Catalogo/Producto/Documento/PRD_800_Archivo_ingecon-sun-power.pdf  
7.2 DIMENSIONADO DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO. 
7.2.1 Definición de la potencia nominal del sistema. 
Como ya se ha dicho, el dimensionamiento del sistema pretenderá maximizar la cantidad de módulos 
instalados sobre la cubierta de la edificación. Se tendrá en cuenta la separación que debe existir entre 
hileras de módulos para evitar las sombras que entre ellas se puedan generar.  
Como se pudo determinar en el apartado “Superficie disponible” se podrán ubicar sobre la terraza hasta 
294 módulos. En consecuencia se tendrá una potencia en CEM del generador fotovoltaico igual a 76,4 
kWp. Teniendo en cuenta un factor de dimensionado Fs de 0,85 (que resulta conveniente para las 
características climatológicas de la locación) y que cada módulo fotovoltaico puede entregar una potencia 
de 260 Wp en condiciones CEM: 
PINV,AC ≅ PINV,DC = PM,GFV,STC ∙ FS 
PINV,DC = (294 ∙ 260 Wp) ∙ 0,85 = 64974 W 
Por lo anterior, se diseñará un sistema fotovoltaico cuya potencia nominal será igual a 66 kW. 
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7.2.2 Disposición del generador fotovoltaico. 
7.2.2.1 Cálculo del número de módulo en serie Nms. 









VMOD,M,Tc=70°C = 𝑉𝑀𝑂𝐷,𝑀,𝑆𝑇𝐶(1 + 45°𝛽𝑉𝑀𝑂𝐷,𝑀𝑃𝑃) 
VMOD,OC,Tc=−10°C = 𝑉𝑀𝑂𝐷,𝑂𝐶,𝑆𝑇𝐶(1 − 35°𝛽𝑉𝑀𝑂𝐷,𝑂𝐶) 
Por lo tanto, a partir de la información mostrada en la Tabla 10 y de la Tabla 11 se llega a lo siguiente: 
 
Tabla 12: Cálculo de módulos en serie del generador fotovoltaico. 
Se seleccionan 21 módulos en serie. 
7.2.2.2 Cálculo de ramas de módulos conectadas en paralelo. 
La evaluación de la cantidad de módulos en paralelo se realiza por medio de la siguiente expresión: 




Por lo tanto se eligen 14 cadenas de módulos conectadas en paralelo:  




Tabla 13: Cálculo de ramas de módulos en paralelo del generador fotovoltaico. 
Es indispensable que la corriente de rama no supere la corriente máxima DC en la entrada del inversor. 
Esta prueba se realiza estimando la siguiente expresión: 
Numero de módulos en serie 
βV MOD,OC -0,33% 







17 ≤ Nms ≤ 21 
Nms 21 
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Nmp ∙ 1,25 ∙ IMOD,SC,STC ≤ IINV,M,DC 
14 ∙ 1,25 ∙ 8,91 A ≤ 156 A 
155,93  A ≤ 156 A 
Se observa que con el dimensionamiento propuesto no se sobrepasa el valor de corriente máxima de la 
entrada del inversor. 
Con la configuración resultante se obtiene que la potencia máxima de generador es: 
PGFV,M,STC = (Nms ⋅ Nmp) ⋅  260 Wp = (14 ⋅ 21) ⋅ 260 Wp = 294 ∙ 260 Wp = 76440 Wp 
De acuerdo con las especificaciones del inversor, el límite superior recomendado de trabajo de este se 
encuentra en 78 kWp. Con la configuración seleccionada esta potencia no es superada a menos que en la 
zona haya una irradiación superior a las condiciones de trabajo que establecen las CEM.  








8 CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN ANUAL ESPERADA. 
Se han calculado los aspectos necesarios para el dimensionamiento de la instalación. Ahora se procederá 
a estimar la energía producida por el generador durante un año.   
8.1 SIMULACIÓN CON PVSYST. 
La realizará la estimación de la producción prevista para la plata fotovoltaica en primera instancia 
mediante el software PVSyst, el cual permite introducir condiciones concretas de operación (equipos que 
integran al generador, condiciones de operación de los módulos fotovoltaicos, sombras, entre otros), 
otorgando precisión en las estimaciones.  
Este software se apoya en el registro histórico de la estación “El Dorado” del software Meteonorm y en 
una amplia base de datos de modelos y fabricantes de módulos fotovoltaicos e inversores. Basta con 
indicar la configuración del generador, y el programa entregará una estimación de generación para cada 
uno de los meses del año como se muestra a continuación: 
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Gdm(0) T. Amb. Gdm (8°,10°) Glob. Ef. EDC EAC Ef. Array Ef. Sist 
PR 
kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² kWh kWh % % 
Enero 154,9 12,83 165,1 160 10971 10448 13,87 13,21 0,828 
Febrero 135,5 13,3 141,5 136,9 9444 8990 13,93 13,26 0,831 
Marzo 139,6 13,42 141,1 136,2 9524 9056 14,09 13,4 0,84 
Abril 122,3 13,54 118,8 114,4 8020 7604 14,09 13,36 0,837 
Mayo 117,5 13,71 111,7 107,1 7638 7245 14,27 13,53 0,848 
Junio 114,8 13,24 107,9 103,4 7422 7036 14,35 13,6 0,853 
Julio 125,3 13,34 118,4 113,4 8113 7697 14,3 13,56 0,85 
Agosto 134 13,21 128,9 123,8 8770 8327 14,2 13,48 0,845 
Septiembre 129,1 12,92 127,8 123,5 8445 8002 13,79 13,07 0,819 
Octubre 134,2 13,2 136,7 132,2 9183 8727 14,02 13,32 0,835 
Noviembre 123 13,12 128,3 123,7 8694 8274 14,15 13,46 0,844 
Diciembre 141 13,1 149,8 144,7 10142 9674 14,13 13,48 0,845 
Año 1571,2 13,2442 1576,0 1519,3 106366 101080 14,10 13,39 0,84 
Tabla 14: Resultados de la simulación del sistema por medio de PVSyst. 
Resultado de la simulación del sistema con PVSyst. 
Donde: 
 Gdm(0): Irradiación diaria media mensual sobre superficie horizontal.  
 T. Amb.: Temperatura ambiente. 
 Gdm (8°,10°): Irradiación global incidente sobre plano receptor inclinado 10° y acimut 8°. 
 Glob. Ef.: Irradiación global efectiva, corregida para el espectro incidente y sombreados.  
 EDC: Energía efectiva entregada por el generador. 
 EAC: Energía inyectada en la red. 
 Ef. Array: Eficiencia (energía de salida del campo entre superficie bruta). 
 Ef. Sist.: Eficiencia (energía de salida del sistema entre superficie bruta). 
 PR: Performance Ratio de la instalación. 
Con el sistema propuesto se generan 101080 kWh al año con una eficiencia de sistema del 13,39 % como 
se muestra a continuación: 
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Figura 7: Energía anual generada. 
Resultado de la simulación del sistema con PVSyst. 
 
Figura 8: Comparativa energética. 
Resultado de la simulación del sistema con PVSyst. 
En la Figura 9 se puede observar la energía útil producida y las pérdidas de la instalación para cada uno 
de los meses del año medida en kWh/kWp/día. La simulación entrega como resultado que la productividad 
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Figura 9: Producción y pérdidas normalizadas por kWp instalado. 
 Resultado de la simulación del sistema con PVSyst.  
El factor de rendimiento (Performance Ratio, en inglés) de la instalación es la eficiencia de la instalación 
en condiciones reales de trabajo: esta tiene en cuenta: 
 Dependencia de la eficiencia con la temperatura.  
 La eficiencia del cableado. 
 Las pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad. 
 Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima potencia. 
 La eficiencia energética del inversor. 
 Otras pérdidas. 
En la Figura 10, además de poder ver el PR mensual, se puede también apreciar que el PR promedio de la 
instalación es de 0,839 %. 
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Figura 10: Performance Ratio (PR) de la instalación. 
 Resultado de la simulación del sistema con PVSyst.  
 
 
Figura 11: Diagrama de pérdidas anuales. 
Resultado de la simulación del sistema con PVSyst. 
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8.2 Ecuación empleada en el pliego de condiciones técnicas de instalaciones 
fotovoltaicas conectadas a la red publicado por el IDAE. 
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en su pliego de condiciones técnicas 









 EFV: Energía eléctrica de origen solar generada anualmente (kWh/año). 
 Gda(α, β): valor medio anual de la irradiación diaria sobre el plano del generador en kWh/(m
2 día), 
tomado de los valores entregados por Meteonorm para una orientación (α) de 8° y una inclinación 
(β) de 10°. 
 PGVG,MSTC: potencia pico del generador en CEM (kW). 
 PR: factor de rendimiento (Performance Ratio). 
 GCEM: Irradiancia en CEM (1 kW/m
2). 
8.2.1 Cálculo teórico del rendimiento energético de la instalación o Performance Ratio (PR). 
El Performance Ratio se calculará con base a las condiciones reales de trabajo. Este factor será 
determinante, pues describe las condiciones reales de instalación. El valor de PR tiene en cuenta todas las 
pérdidas del sistema: 
 Pérdidas del generador: 
o Las pérdidas de eficiencia por temperatura de los módulos. 
o Las pérdidas por reflectancia angular. 
o Las pérdidas por variación del espectro de la irradiación incidente.  
o Las pérdidas por mala orientación de los módulos respecto al óptimo. 
o Las pérdidas óhmicas por el cableado. 
o Las pérdidas por dispersión de parámetros en el generador. 
o Las pérdidas por suciedad o polvo. 
o Las pérdidas por sombras en el generador. 
 Pérdidas al inversor: 
o Las pérdidas óhmicas por el cableado. 
o Pérdidas debidas a errores en el seguimiento del punto de máxima potencia. 
o Pérdidas  por la eficiencia energética del inversor. 
A continuación se muestra una estimación de las pérdidas del sistema que permitirán determinar el 
Performance Ratio teórico de la instalación. Los valores dados para cada factor son valores típicos, a 
excepción del rendimiento del inversor, el cual es tomado de la hoja de especificaciones del inversor. 
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Performance Ratio teórico - Rendimiento de la instalación  









Temperatura de módulos 0,1 0,900 
Reflectancia angular y espectral 0,02 0,980 
Cableado - Óhmicas DC 0,01 0,990 
Dispersión de parámetros de los módulos 0,02 0,980 
Polvo y/o suciedad en los módulos 0,04 0,960 









Cableado - Óhmicas AC 0,01 0,990 
Errores de seguimiento del MPP 0,02 0,980 
Rendimiento del inversor 0,045 0,955 
 PR 0,805 
Tabla 15: Performance Ratio teórico de la instalación. 
A partir del PR estimado se realiza la estimación de la energía anual producida, asumiéndolo constante a 




PR N° días 
EFV día EFV mes 
[kWh/(m² día)] [kWh/día] [kWh/mes] 
Enero 5,32 0,805 31 327,54 10153,87 
Febrero 5,04 0,805 28 309,89 8676,95 
Marzo 4,55 0,805 31 279,90 8676,95 
Abril 3,97 0,805 30 244,10 7323,10 
Mayo 3,61 0,805 31 222,33 6892,33 
Junio 3,60 0,805 30 221,54 6646,17 
Julio 3,81 0,805 31 234,24 7261,56 
Agosto 4,16 0,805 31 256,08 7938,48 
Septiembre 4,27 0,805 30 262,56 7876,94 
Octubre 4,42 0,805 31 271,96 8430,79 
Noviembre 4,30 0,805 30 264,62 7938,48 
Diciembre 4,84 0,805 31 297,77 9230,79 
  E total 97046,42 
Tabla 16: Energía producida por la instalación fotovoltaica según la fórmula propuesta por el IDAE. 
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Figura 12: Energía anual inyectada a la red por medio del método sugerido en el pliego de condiciones del IDAE. 
8.3 COMPARACIÓN ENTRE MÉTODOS.  
La diferencia entre los resultados entregados por la simulación y los cálculos no es muy amplia. La 
simulación entregó un valor de energía producida por año de 101080 kWh, mientras que el método 
propuesto por el IDAE indica que se espera una producción anual de 97046,42 kWh. Hay una diferencia 
entre los resultados ligeramente inferior al 4 % teniendo en cuenta en el segundo método se ha 
considerado condiciones de trabajo más críticas que el primero representado por un PR más bajo. 
9 CONSUMO ELÉCTRICO MENSUAL PROMEDIO DE LA ESCUELA COLOMBIANA 
DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO VS PRODUCCIÓN MENSUAL DE LA PLANTA 
FOTOVOLTAICA. 
9.1 CONSUMO ELÉCTRICO DE LA ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO. 
Partiendo de datos históricos desde el año 2000 se muestra a continuación el consumo eléctrico mensual 
promedio de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Dicha información fue proporcionada por 



















Producción mensual del sistema IDAE
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Consumo eléctrico promedio mensual  













Total anual promedio 858389,9 
Tabla 17: Consumo eléctrico promedio mensual de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 
Una vez el Laboratorio de estructuras y Materiales entre en operación, el consumo energético aumentará, 
pero la información que aquí se muestra es la única disponible a la fecha de redacción del presente 
documento. 
9.2 CUBRIMIENTO ENERGÉTICO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA.  
Se mostrará a continuación el cubrimiento energético que realizaría la instalación fotovoltaica con 
respecto al consumo habitual de la Universidad. Para esto se utilizarán los resultados obtenidos en la 
simulación por medio del software PVSyst, particularmente la energía inyectada a la red (Tabla 14), y los 
datos que se han mostrado en la Tabla 17.  
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Cubrimiento energético de la instalación fotovoltaica con respecto al consumo mensual 
Mes Consumo eléctrico 
promedio mensual [kWh] 
Energía inyectada a la red 
por la instalación [kWh] 
Porcentaje de cubrimiento 
de la instalación [%] 
Enero 58994,2 10448 17,71 
Febrero 82294,5 8990 10,92 
Marzo 69101,3 9056 13,11 
Abril 72491,0 7604 10,49 
Mayo 76217,3 7245 9,51 
Junio 64236,7 7036 10,95 
Julio 62671,1 7697 12,28 
Agosto 78096,8 8327 10,66 
Septiembre 79582,5 8002 10,05 
Octubre 84088,1 8727 10,38 
Noviembre 71618,9 8274 11,55 
Diciembre 58997,5 9674 16,40 
Total 858389,9 101080 11,78 
Tabla 18: Cubrimiento energético de la instalación fotovoltaica con respecto al consumo mensual. 
La siguiente figura corresponde a una representación de la Tabla 18. 
 














































































































































CONSUMO ENERGÉTICO VS GENERACIÓN ENERGÉTICA
Consumo eléctrico promedio mensual [kWh] Energía inyectada a la red por la instalación [kWh]
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10 CÁLCULO DEL CABLEADO. 
10.1 INTRODUCCIÓN. 
Actualmente en Colombia no existe una normativa o reglamento específico para las instalaciones 
fotovoltaicas conectadas a la red; la entidad colombiana que se encarga de este tipo de trámites, el 
ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación), en apoyo de la UPME (Unidad de 
Planeación Minero Energética) y la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas), se encuentran a la 
fecha realizando dicha normativa. Por lo anterior, se tendrá en cuenta las siguientes normas y/o 
especificaciones para el cálculo de las secciones de las líneas: 
 Estándar IEC 60364-7-712, en el cual se indica que el cable de cada rama debe soportar 1,25 veces 
la intensidad de corto circuito en CEM del módulo. 
 REBT ITC-BT 40 punto 5, en que se indica que: 
o Los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 
125% de la máxima intensidad del generador.  
o La caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión de la Red de 
Distribución Pública o a la instalación interior, no será superior al 1.5% para la intensidad 
nominal. 
 Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red del IDAE, que especifica que la 
sección de los conductores debe asegurar que la caída de tensión en STC en la parte de continua 
no supere el 1.5%. 
 Norma UNE 20460-5-523. 
 Norma AENOR EA0038. 
 La normativa establecida en el RETIE, cuando esta aplique.  
A partir de las normativas descritas se realizará el análisis que le corresponde a cada tramo, en corriente 
continua y corriente alterna, de modo que se pueda garantizar las condiciones de operación apropiadas 
de la instalación.  
La instalación que sido plantada es un generador fotovoltaico de 14 ramas, cada una compuesta por 21 
módulos; por lo tanto, cada rama tendrá las siguientes características en CEM: 
Características de cada rama 
Voc [V] 800,52 
Isc [A] 124,74 
Tabla 19: Características de cada rama del generador fotovoltaico en CEM. 
10.2 RED DE CORRIENTE CONTINUA.  
Las características técnicas que permiten seleccionar el cableado para la parte continua de los SFCR vienen 
recogidas en la especificación AENOR EA 0038, la Norma UNE 20460-5-523 y el Pliego de Condiciones 
Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red del IDAE. 
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El sistema será diseñado para condiciones de larga duración (superior a 25 años), adecuados para equipos 
de aislamiento clase II, resistentes a fuertes temperaturas (de -40 °C hasta 90 °C) y de alta seguridad (AS), 
libres de halógenos, que no propaguen llama ni fuego ni gases corrosivos, con baja emisión de humos. 
10.2.1 Tramo: Ramas de módulos – Cajas de conexión en corriente continua.  
El tramo desde las ramas de módulos hasta las cajas de conexión en CC irá sobre la superficie. Habrá en 
total 3 cajas de conexión, agrupando las ramas de la siguiente manera: 
Cajas de conexión. 
Caja de conexión Cantidad de ramas 
que agrupa 
Caja de conexión 1 5 
Caja de conexión 2 5 
Caja de conexión 3 4 
Total 14 
Tabla 20: Cajas de conexión de la instalación fotovoltaica. 
Como se puede observar en el Plano 4 del Documento 4, la longitud del cableado de cada rama 
corresponde a la longitud de cable que agrupa a los 21 módulos más la distancia que se requiera para 
llegar a la caja de conexión. Las distancias más grandes de las ramas que llegan a cada caja de conexión 
son: 
Distancia más desfavorable desde la rama a la caja de conexión. 
Caja de conexión Nombre Distancia [m] 
Caja de conexión 1 Caja de conexión 1 57,32 
Caja de conexión 2 Caja de conexión 2 68,56 
Caja de conexión 3 Caja de conexión 3 58,53 
Tabla 21: Distancia más desfavorable desde la rama a caja de conexión. 
Con lo anterior, se tomará la longitud de cable de la caja de conexión 2 para el dimensionamiento del 
cableado con una distancia de 73 metros. 
a) Criterio de la intensidad máxima admisible: 
El cable de cada rama debe soportar 1,25 veces la intensidad de cortocircuito en CEM del módulo: 
IRama = 1,25 ∙ IMOD,SC,STC = 1,25 ∙ 8,91 A = 11,14 A 
De acuerdo con la especificación AENOR EA 0038, el cable de sección 1,5 mm2 instalado sobre 
superficie admite 29 A. 
b) Criterio de caída de tensión: 
Se supondrá que la caída de tensión en el tramo (ΔV) es del 0,5 % de la tensión en condiciones 
estándar de medida en el punto de máxima potencia del generador fotovoltaico. Siendo σ la 
conductividad del cobre (56 m/(Ωmm2)), la sección de los conductores será: 
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SRama =
2 ∙ Lrama ∙ IMOD,SC,STC
ΔVRama ∙ Nms ∙ VMOD,SC,STC ∙ σ
 
SRama =
2 ∙ 73 m ∙ 8,34 A
0,005 ∙ 21 ∙ 31,23 V ∙ 56
m
Ω ∙ mm2
= 6,63 mm2 
La sección de cable que se tomará para el tramo entre los módulos y las cajas de conexión será de 
10 mm2.  
De acuerdo con los resultados, y sabiendo que la caída de tensión está definida por:  
ΔVRama =
2 ∙ Lrama ∙ IMOD,SC,STC
SRama ∙ Nms ∙ VMOD,SC,STC ∙ σ
 
Por lo anterior las características del cableado a utilizar son: 
Características de los conductores unipolares a utilizar. 
  Sección [mm2] ΔVRAMA Intensidad máxima 
[A] 
Conductor 
Srama 10 0,31% 93 Fotovoltaico ZZ-F (AS) 1,8 kV 2x1x10 mm2. 
Tabla 22: Características de los conductores a utilizar en tramo: Rama - Caja de conexiones. 
 
10.2.2 Tramo: Caja de conexión en corriente continua – Caja General de Conexión en corriente continua. 
Al igual que en cálculo del conductor entre la rama y la caja de conexiones, se tomará la longitud del 
conductor más grande entre cada caja de conexión y la Caja General de Conexión. El cuarto del inversor, 
donde se encuentra también la Caja General de Conexión, está en la segunda planta de la edificación; La 
disposición del cableado se muestra en el Plano 5 del Documento 4. 
  CC1 CC2 CC3 
Distancia de la caja de conexión al 
cuarto del inversor [m] 21,89 24,78 31,86 
Tabla 23: Distancias desde cada caja de conexión a Caja General de Conexión. 
La longitud crítica del cableado corresponde a la caja de conexión 3 y se hará el dimensionamiento de 
acuerdo a este, pero tomando una distancia de 35 metros. 
a) Criterio de la intensidad máxima admisible: 
El cable de este tramo debe soportar 1,25 veces la intensidad de cortocircuito de cada rama que 
llega a cada caja de conexión. Hay 3 cajas de conexión y estas agrupan entre 4 y 5 ramas; se tomará 
el caso crítico: 
ICC−CGC = 1,25 ∙ Nmp,caja ∙ IMOD,SC,STC = 1,25 ∙ 5 ∙ 8,91 A = 55,69 A 
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De acuerdo con la especificación AENOR EA 0038, el cable de sección 6 mm2 instalado sobre 
superficie admite 67 A. 
b) Criterio de caída de tensión: 
Se supondrá que la caída de tensión en el tramo (ΔV) es del 0,9 % de la tensión en condiciones 
estándar de medida en el punto de máxima potencia del generador fotovoltaico. Siendo σ la 
conductividad del cobre (56 m/(Ωmm2)), la sección de los conductores será: 
SCC−CGC =
2 ∙ LCC−CGC ∙ Nmp,caja ∙ IMOD,SC,STC
ΔVCC−CGC ∙ Nms ∙ VMOD,SC,STC ∙ σ
 
SCC−CGC =
2 ∙ 35 m ∙ 5 ∙ 8,34 A
0,009 ∙ 21 ∙ 31,23 V ∙ 56
m
Ω ∙ mm2
= 8,83 mm2 
La sección de cable que se tomará para el tramo entre las cajas de conexión y la Caja General de 
Conexión debe ser 10 mm2, pero de acuerdo a la norma este cable debe ser de al menos 16 mm2.  
ΔVCC−CGC =
2 ∙ LCC−CGC ∙ IMOD,SC,STC
SCC−CGC ∙ Nms ∙ VMOD,SC,STC ∙ σ
 
Por lo anterior las características del cableado a utilizar son: 
Características de los conductores unipolares a utilizar. 
 Sección [mm2] ΔV Intensidad máxima [A] Conductor 
SCC-CGC[mm2] 16 0,50% 125 
Fotovoltaico XZ1FA3Z-K (AS)  
1,8 kV 2x1x16 mm2. 
Tabla 24: Conductores a utilizar en tramo: Caja de conexiones – Caja General de Conexión. 
10.2.3 Tramo: Caja General de Conexión en corriente continua – Inversor. 
El inversor y la Caja General de Conexión se encuentran en el cuarto del inversor, el cual está ubicado en 
la segunda planta de la edificación; la disposición del cableado se muestra en el Plano 5 del Documento 4. 
Se tomará una longitud de cableado entre la Caja General de Conexión y el inversor de tres metros. 
a) Criterio de la intensidad máxima admisible: 
El cable de este tramo debe soportar 1,25 veces la suma de ala intensidad de cortocircuito en 
CEM de todas las ramas del generador fotovoltaico, es decir, 14 ramas: 
ICGC−Inversor = 1,25 ∙ Nmp ∙ IMOD,SC,STC = 1,25 ∙ 14 ∙ 8,91 A = 155,93 A 
De acuerdo con la tabla A.52-1 de la Norma UNE 20460-5-523, los conductores de cobre aislados 
con XLPE, con sección de 35 mm2 instalado en canalización en montaje superficial o empotrado 
en obra admite una intensidad de 158 A. 
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Tabla 25: Métodos de instalación de referencia. 
Tomado de la Tabla 52-B1 de la Norma UNE 20460-5-523. 
  
Tabla 26: Intensidades máximas admisibles a una temperatura ambiente de 30 °C. 
Tomado de  la tabla A.52-1 de la Norma UNE 20460-5-523. 
b) Criterio de caída de tensión: 
Se supondrá que la caída de tensión en el tramo (ΔV) es del 0,1 % de la tensión en condiciones 
estándar de medida en el punto de máxima potencia del generador fotovoltaico. Siendo σ la 
conductividad del cobre (56 m/(Ωmm2)), la sección de los conductores será: 
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SCGC−INV =
2 ∙ LCGC−INV ∙ Nmp ∙ IMOD,SC,STC
ΔVCGC−INV ∙ Nms ∙ VMOD,SC,STC ∙ σ
 
SCGC−INV =
2 ∙ 3 m ∙ 14 ∙ 8,34 A
0,001 ∙ 21 ∙ 31,23 V ∙ 56
m
Ω ∙ mm2
= 19,07 mm2 
De acuerdo con los resultados obtenidos, la sección de cable que se tomará para el tramo entre 
la Caja General de Conexión y el inversor debe ser de 50 mm2; esta sección garantizará no trabajar 
con niveles de corrientes críticos. 
ΔVCGC−INV =
2 ∙ LCGC−INV ∙ Nmp ∙ IMOD,SC,STC
SCGC−INV ∙ Nms ∙ VMOD,SC,STC ∙ σ
 
Por lo anterior las características del cableado a utilizar en este tramo son: 
Características de los conductores unipolares a utilizar. 
 Sección [mm2] ΔV Intensidad máxima [A] Conductor 
SCGC-INV [mm2] 50 0,03% 192 
Fotovoltaico XZ1FA3Z-K (AS) 
1,8 kV 2x1x50 mm2. 
Tabla 27: Conductores a utilizar en tramo: Caja General de Conexión en corriente continua – Inversor. 
10.2.4 Caída de tensión total en corriente continua. 
De acuerdo con el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a la Red del IDAE, la caída 
de tensión en corriente continua debe ser inferior al 1,5 %, como es evidente a continuación. 




ΔVTOTAL DC 0,834% 
Tabla 28: Caída de tensión en DC de la instalación fotovoltaica. 
10.3 RED DE CORRIENTE ALTERNA. 
Los cables en corriente alterna son habitualmente cables con aislamiento de polietileno reticulado 
(aislamiento XLPE) y cubierta de poliolefina libre de halógenos (RZ1-K(AS)) de tensión de trabajo 0,6/ 1 kV, 
de acuerdo con la norma UNE 21.030, con cuatro conductores: uno para cada fase más el neutro. 
10.3.1 Tramo: Inversor – Cuadro General en Baja Tensión 400 V (CGBT 400 V). 
a) Criterio de la intensidad máxima admisible: 
El cable de alterna de este tramo debe soportar 1,25 veces la intensidad nominal a la salida del 
inversor. Se calculará la intensidad nominal del inversor a partir de los valores nominales de 






√3 ∙ 400 V
= 95,26 A 
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Por lo que este tramo deberá soportar una intensidad de corriente de al menos: 
IINV−CGBT 400V = 1,25 ∙ IINV,AC = 1,25 ∙ 95,26 A = 119,08 A 
El cableado se realizará en montaje superficial o empotrado en obra (tipo B1) con conductores de 
cobre aislados con XLPE, de sección de cable de al menos 35 mm2. 
b) Criterio de la caída de tensión: 
La caída de tensión no podrá superar el 0,5 % de la tensión nominal de la salida del inversor. Para 
este tramo se supone una longitud de 4 metros. 
SINV−CGBT 400V =
√3 ∙ LINV−CGBT 400V ∙ IINV,AC ∙ cosφ
ΔVINV−CGBT 400V ∙ VINV,AC ∙ σ
 
SINV−CGBT 400V =
√3 ∙ 4 m ∙ 95,26 A ∙ 1
0,005 ∙ 400 V ∙ 56
m
Ω ∙ mm2
= 5,89 mm2 
De acuerdo con los resultados obtenidos, la sección de cable que se tomará para el tramo entre 
la el inversor y el Cuadro General de Baja Tensión 400 V será de 50 mm2. Esta sección facilita la 
elección del elemento de protección frente a sobreintensidades del tramo. 
ΔVINV−CGBT 400V =
√3 ∙ LINV−CGBT 400V ∙ IINV,AC ∙ cosφ
SINV−CGBT 400V ∙ VINV,AC ∙ σ
 
Características de los conductores unipolares a utilizar. 
 Sección [mm2] ΔV Intensidad máxima [A] Conductor 
SINV-CGBT 400 V 
[mm2] 
50 0,03% 167 
RZ1-K (AS)  
0,6/1 kV 3x1x50+TT mm2. 
Tabla 29: Conductores a utilizar en tramo: Inversor – Cuadro General en Baja Tensión 400 V. 
10.3.2 Tramo: Cuadro General en Baja Tensión 400 V (CGBT 400 V) – Centro de Transformación (CT). 
a) Criterio de la intensidad máxima admisible: 
El cable de alterna de este tramo debe soportar 1,25 veces la intensidad nominal a la salida del 
inversor. Se calculará la intensidad nominal del inversor a partir de los valores nominales de 
potencia y tensión de alterna. 
Este tramo deberá soportar una intensidad de corriente de al menos: 
ICGBT 400 V−CT = 1,25 ∙ IINV,AC = 1,25 ∙ 95,26 A = 119,08 A 
El cableado se realizará en montaje superficial o empotrado en obra (tipo B1) con conductores de 
cobre aislados con XLPE, de sección de cable de al menos 35 mm2.  
b) Criterio de la caída de tensión: 
La caída de tensión no podrá superar el 0,5 % de la tensión nominal de la salida del inversor. Para 
este tramo se supone una longitud de 8,5 metros. 
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SCGBT 400 V−CT =
√3 ∙ LCGBT 400 V−CT ∙ IINV,AC ∙ cosφ
ΔVCGBT 400 V−CT ∙ VINV,AC ∙ σ
 
SCGBT 400 V−CT =
√3 ∙ 8,5 m ∙ 95,26 A ∙ 1
0,005 ∙ 400 V ∙ 56
m
Ω ∙ mm2
= 12,52 mm2 
De acuerdo con los resultados obtenidos y la sección de conductor calculada en el tramo anterior, 
la sección que se tomará para la sección de cable entre el Cuadro General en Baja Tensión 400 V 
y el Centro de Transformación es de 50 mm2. 
ΔVCGBT 400 V−CT =
√3 ∙ LCGBT 400 V−CT ∙ IINV,AC ∙ cosφ
SCGBT 400 V−CT ∙ VINV,AC ∙ σ
 
Por lo anterior las características del cableado a utilizar en este tramo del circuito es: 
Características de los conductores unipolares a utilizar. 
 Sección [mm2] ΔV Intensidad máxima [A] Conductor 
SCGBT 400 V – CT [mm2] 50 0,06% 167 
RZ1-K (AS) 
0,6/1 kV 4x1x50+TT mm2. 
Tabla 30: Conductores a utilizar en tramo: Cuadro General en Baja Tensión 400V – Centro de Transformación. 
10.3.3 Tramo: Centro de transformación (CT) – Cuadro General Baja Tensión 208 V (CGBT 208 V). 
El Centro de Transformación y el Cuadro General de Baja Tensión 208 V se encuentran ubicados en la 
primera planta del edificio de Estructuras y Materiales, particularmente, debajo del cuarto de equipos 
(CE); en la primera planta también se encuentra el cuarto de equipos del edificio. 
La corriente nominal del inversor deberá ser multiplicada por un factor dado por la relación de 
transformación del transformador para obtener el valor de dicha corriente nominal en el lado de 208 V; 













= 183,19 A 
a) Criterio de la intensidad máxima admisible: 
El cable de alterna de este tramo debe soportar 1,25 veces la intensidad previamente definida, 
que corresponde a la corriente del inversor en el lado bajo del transformador, por lo tanto, este 
tramo deberá soportar una intensidad de corriente de al menos: 
ICT − CGBT 208 V = 1,25 ∙ IINV,AC,T400−208 = 1,25 ∙ 190,53 A = 228,99 A 
El cableado se realizará en montaje superficial o empotrado en obra (tipo B1) con conductores de 
cobre aislados con XLPE, de sección de cable de 95 mm2. 
b) Criterio de la caída de tensión: 
La caída de tensión no podrá superar el 0,5 % de la tensión nominal de la salida del inversor. Para 
este tramo se supone una longitud de 5 metros. 
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SCT − CGBT 208 V =
√3 ∙ LCT − CGBT 208 V ∙ IINV,AC,T400−208 ∙ cosφ
ΔVCT − CGBT 208 V ∙ VINV,AC,T400−208 ∙ σ
 
SCT − CGBT 208 V =
√3 ∙ 10 m ∙ 183,19 A ∙ 1
0,005 ∙ 208 V ∙ 56
m
Ω ∙ mm2
= 27,24 mm2 
De acuerdo con los resultados obtenidos, la sección que se tomará para la sección de cable entre 
la caja general de protección y el centro de transformación debe ser de 95 mm2 
ΔVCT − CGBT 208 V =
√3 ∙ LCT − CGBT 208 V ∙ IINV,AC,T400−208
SCT − CGBT 208 V ∙ VINV,AC,T400−208 ∙ σ
 
Por lo anterior las características del cableado a utilizar en este tramo son: 
Características de los conductores unipolares a utilizar. 
 Sección [mm2] ΔV Intensidad máxima [A] Conductor 
SCT– CBGT 208V [mm2] 95 0,29% 258 
RZ1-K (AS)  
0,6/1 kV 4x1x95+TT mm2. 
Tabla 31: Conductores a utilizar en tramo: Centro de Transformación  –  Cuadro General Baja Tensión  208 V. 
10.3.4 Caída de tensión total en corriente alterna. 
De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja tensión, la caída de tensión en corriente alterna 
debe ser inferior al 1,5 %; como es evidente a continuación esta condición se satisface sin ningún 
problema. 
Caída de tensión en AC 
ΔVINV-CGBT 400 V 0,03% 
ΔVCGBT 400 V – CT 0,06% 
ΔV CT – CBGT 208V 0,29% 
ΔV TOTAL AC  0,38% 
Tabla 32: Caída de tensión en DC de la instalación fotovoltaica. 
10.4 RESUMEN CON VALORES DE SECCIONES DE CONDUCTORES ADOPTADOS. 
A continuación se resumen las secciones de conductor adoptadas para los distintos cables a emplear en 
la instalación fotovoltaica. La disposición del cableado se puede observar en los Planos 5, 6, 7 y 8 
disponible en el Documento 4. El esquema unifilar del tramo DC está disponible en el plano 9 y el esquema 
unifilar del tramo AC está disponible en el plano 10, ambos en el Documento 4. El plano que resume el 
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Módulos - Cajas 
de Conexión. 
73,0 4,00 6,63 10,0 0,31% 
Fotovoltaico ZZ-F 
(AS) 1,8 kV 2x1x10 
mm2 
Superficie. 
Cajas de conexión 
- Caja General de 
Conexión. 
35,0 6,00 8,83 16,0 0,50% 
Fotovoltaico 
XZ1FA3Z-K (AS) 1,8 
kV 2x1x16 mm2 
Superficie. 
Caja General de 
Conexión - 
Inversor. 
3,0 50,00 19,07 50,0 0,03% 
Fotovoltaico 
XZ1FA3Z-K (AS) 1,8 














Inversor - Cuadro 
general baja 
tensión 400 V. 
4,0 35,00 5,89 50,0 0,03% 
RZ1-K (AS)  








baja tensión 400 V 
– Centro de 
Transformación. 
8,5 35,00 12,52 50,0 0,06% 










baja tensión 208 
V. 
5 95 27,24 95 0,29% 







Tabla 33: Resumen de cálculo de cableado. 
11 PROTECCIONES ELÉCTRICAS. 
11.1 INTRODUCCIÓN. 
Las protecciones de una instalación fotovoltaica son el conjunto de equipos necesarios para la detección 
y eliminación de incidentes en la misma, y que permiten una protección tanto para los equipos como para 
la seguridad de las personas. 
a) Protección frente a sobrecargas: 
Una sobrecarga es el exceso de intensidad en un circuito causada por defectos de aislamiento, 
una demanda excesiva de carga, o un daño en la instalación. Su efecto principal es el 
calentamiento de los conductores a temperaturas no admisibles, provocando el deterioro de los 
mismos y de sus aislantes; esto lleva a una reducción de su vida útil. Una sobrecarga no despejada 
podría llevar a un cortocircuito. Los dispositivos de protección habituales para este tipo de 
eventualidades son: fusibles e interruptores magnetotérmicos. En el caso de estudio se usarán 
fusibles en las ramas del generador fotovoltaico e interruptores magnetotérmicos en el resto de 
tramos definidos. 
b) Protección frente a cortocircuitos. 
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Un cortocircuito es la unión de dos o más conductores o partes de un circuito eléctrico. Estas se 
deben habitualmente a una conexión incorrecta o en un defecto de aislamiento. 
c) Protección frente a sobretensiones. 
Una sobretensión, como su nombre lo indica, es una tensión elevada transitoria. Sobre el 
generador fotovoltaico se pueden generar sobretensiones de origen atmosférico. Se protegerá la 
entrada de corriente continua del inversor por medio de dispositivos bipolares de clase II, los 
cuales aplican para la protección contra sobretensiones debidas a descargas atmosféricas. 
El análisis de protecciones se divide en dos: Protecciones para la red de corriente continua y protecciones 
para la red de corriente alterna. 
11.2 PROTECCIONES PARA LA RED DE CORRIENTE CONTINUA. 
11.2.1 Protección frente a sobretensiones transitorias (descargadores). 
Estas protecciones protegen los módulos de la instalación fotovoltaica y el inversor. Su efectividad 
dependerá de qué tan cerca se ubiquen de los elementos del equipo a proteger. Se opta por ubicar los 
descargadores en cada una de las cajas de conexión de corriente continua, así como en la Caja General de 
Conexión.  
Por norma general en cada caja se tienen dos descargadores que van conectados entre positivo y negativo, 
y un punto común que se conecta a la barra equipotencial. De acuerdo con “Ingeniería de los sistemas 
fotovoltaicos” de E. Lorenzo, la instalación de un pararrayos normalmente no se justifica, pues el impacto 
directo de un rayo raramente afecta a más de uno dos módulos; reemplazarlos representa un costo menor 
en comparación a un sistema de protección de este tipo. Por lo anterior, la instalación fotovoltaica no 
tendrá su propio sistema de pararrayos. Se tomará la respectiva precaución instalando elementos de 
protección para prevenir sobretensiones inducidas por medio de descargadores de sobretensión cuya 
corriente de descarga nominal y corriente de descarga máxima sea al menos 20 kA y 40 kA, 
respectivamente. La tensión nominal del descargador se elegirá partiendo de la tensión máxima de la 
instalación en vacío a -10 °C: 
VGFV,OC,−10°C = Nms ∙ VMOD,OC,TC=−10°C = 21 ∙ 43,52 V = 892,92 V 
Para poder elegir la tensión máxima de la protección, es necesario dimensionar VGFV,OC,−10°C 1,1 veces: 
UC = 1,1 ∙ VGFV,OC,−10°C = 1,1 ∙ 892,82 = 982,21 V 
Se instalará el modelo OVR PV 40-1000 P de ABB el cual corresponde a un descargador bipolar clase II con 
las siguientes características: 
Características del descargador OVR PV 40-1000 P de ABB 
ISN (Corriente de descarga nominal) [kA]. 20 
IMÁX (Corriente de descarga máxima) [kA]. 40 
UC (Tensión de régimen permanente máxima) [V]. 1000 
UP (Tensión de protección) [V]. <3800 
Tabla 34: Características técnicas del descargador OVR PV 40-1000 P de ABB. 
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Los descargadores de sobretensiones se ubicarán en las tres cajas de conexión de corriente continua, y 
en la caja general de corriente continua. Cabe notar que se ha seleccionado un descargador que satisface 
los requerimientos previamente mencionados y definidos. 
El descargador de sobretensiones cumple con la norma IEC 61643, la cual es un requerimiento del RETIE. 
11.2.2 Protección frente a sobrecargas y sobreintensidades. 
11.2.2.1 Tramo: Rama – Caja de conexión. 
Se instalarán fusibles como dispositivos frente a sobrecargas y sobreintensidades. Los fusibles a instalar 
en serie con cada rama, deben tener una corriente nominal de modo que: 
1,5 ∙ IMOD,SC,STC ≤ IFusible ≤ 2 IMOD,SC,STC 
1,5 ∙ 8,91 𝐴 ≤ IFusible ≤ 2 ∙ 8,91 A 
13,37 𝐴 ≤ IFusible ≤ 17,82 A 
Se elegirá un fusible de 15 A. El fusible debe ser capaz de soportar la siguiente condición: 
VN fusible ≥ 1,1 ∙ Nms ∙ VMOD,OC,STC 
VN fusible ≥ 1,1 ∙ 21 ∙ 38,12 𝑉 
VN fusible ≥ 880,57 V 
Se trabajará con fusibles del fabricante GAVE, particularmente el modelo 30F15PV. El portafusibles 
correspondiente será el 211PV del mismo fabricante y se ubicarán en sus cajas de conexión. Cada caja de 
conexión será la Gemini IP66 de ABB (tamaño 2: 460x550x260 mm). 
Los elementos seleccionados cumplen con las normas: 
 Fusibles y portafusibles: IEC 60269-2, IEC 60269-6, IEC 60269-2. 
 Caja de conexión IEC 60529. 
Las normas IEC 60269-2 e IEC 60529 son un requerimiento del RETIE.  
11.2.2.2 Tramo: Caja de conexión en corriente continua – Caja General de Conexión en corriente continua.  
Se montarán interruptores magnetotérmicos en la Caja General de Conexión en corriente continua como 
dispositivos de protección frente a sobrecargas y sobreintensidades. Estos interruptores deben ser 
capaces de extinguir el arco eléctrico que se pueda generar en una situación crítica. 
En el sistema se ha definido 3 cajas de conexión, las cuales agrupan 5, 5 y 4 ramas respectivamente. Se 
evaluará el caso crítico, es decir, 5 ramas por caja: 
IB = 1,25 ∙ Nmp,caja ∙ IMOD,SC,STC 
IB = 1,25 ∙ 5 ∙ 8,91 A 
IB = 55,69 A 
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La corriente admisible del circuito, IZ, vendrá dada por la sección del cable calculada anteriormente para 
el tramo. Dicha sección es de 16 mm2 y de acuerdo a la norma AENOR EA 0038, admite 125 A sobre 
superficie. Por lo tanto: 
IB ≤ IN ≤ IZ 
55,69 𝐴 ≤ IN ≤ 125 A 
La corriente que asegura la actuación de los interruptores, I2, debe ajustarse a la siguiente condición: 
I2 ≤ 1,45 ∙ IZ 
I2 ≤ 1,45 ∙ 125 A 
I2 ≤ 181,25 A 
Además de las condiciones de intensidad definidos, los interruptores magnetotérmicos deben ser capaces 
de soportar la tensión del generador fotovoltaico a una temperatura de -10 °C; este valor se definió en 
apartados previos. 
UC = 1,1 ∙ VGFV,OC,−10°C 
UC = 1,1 ∙ 892,82 
UC = 982,21 V 
Se instalará el interruptor magnetotérmico S804PV-S63 de ABB, el cual es tetrapolar de carril DIN de 
intensidad nominal 63 A, con tensión máxima en régimen permanente 1200 V (si cada conductor es 
cortado por cuatro polos) y con un poder de corte de 5 kA. 
La Caja General de Conexión será del mismo modelo que las cajas de conexiones pero con un tamaño 
mayor, esto es, Gemini IP66 de ABB (tamaño 6: 840x1005x360 mm). 
El interruptor magnetotérmico y la caja de conexión cumplen con la norma IEC 60529 las cuales son un 
requerimiento del RETIE.  
11.2.2.3 Tramo: Caja General de Conexión en corriente continua – Inversor.  
Para facilitar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo, se dispondrá de un interruptor 
seccionador de corte de carga. Este interruptor debe ser capaz de extinguir el arco que se genera una vez 
el circuito se abre; debe haber una interrupción gradual para evitar que bruscas anulaciones de corriente 
que podrían dar lugar a elevadas sobretensiones. Las características del interruptor seccionador 
dependerán del dimensionamiento que se realiza a continuación. 
Al inversor llegan las 14 ramas del sistema y por ende: 
IB = 1,25 ∙ Nmp ∙ IMOD,SC,STC 
IB = 1,25 ∙ 14 ∙ 8,91 A 
IB = 155,93 A 
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La corriente admisible del circuito, IZ, vendrá dada por la sección del cable calculada anteriormente para 
el tramo. Dicha sección es de 50 mm2 y de acuerdo con la Tabla 52-B1 de la Norma UNE 20460-5-523 este 
conductor admite hasta 192 A: 
IB ≤ IN ≤ IZ 
155,93 A ≤ IN ≤ 192 A 
Además de las condiciones de intensidad que se acaban de definir, los interruptores seccionadores deben 
ser capaces de soportar la tensión del generador fotovoltaico a una temperatura de -10 °C; este valor se 
definió en apartados previos. 
UC = 1,1 ∙ VGFV,OC,−10°C 
UC = 1,1 ∙ 892,82 
UC = 982,21 V 
El modelo 55PV4016 es un interruptor seccionador fabricado por GAVE. Su intensidad nominal es de 160 
A y ha sido diseñado para trabajar a 1000 VDC. 
El interruptor seccionador seleccionado cumple con las normas IEC 60947-3, EN 60947-3, IEC 60364-4-
410, IEC 60364-7-712 (aplica para instalaciones fotovoltaicas).  
11.2.3 Protección frente a contactos directos e indirectos. 
Se ha optado por un esquema de conexión de GFV flotante. Esto implica que si la resistencia de 
aislamiento RISO es elevada, la configuración no presenta riesgo por contactos directos. Se empleará un 
controlador permanente de aislamiento que está incorporado en el inversor para que éste realice una 
medición continua de la resistencia de aislamiento, y se muestre una alarma en este cuando su valor sea 
menor que el nivel de seguridad. El valor mínimo de la resistencia de aislamiento vendrá dada por: 
RISO ≈ 10 ∙ Nms ∙ VOC,MOD,STC 
RISO ≈ 10 ∙ 21 ∙ 38,12 
RISO ≈ 7580 Ω 
11.3 PROTECCIONES PARA LA RED DE CORRIENTE ALTERNA. 
11.3.1 Protección frente a sobretensiones transitorias (descargadores). 
Los descargadores de sobretensión a instalar en corriente alterna serán clase I+II (combinados), pues la 
planta solar se encuentra al aire libre. La tensión que se toma de referencia es la tensión nominal del 
inversor. Este descargador estará ubicado en el Cuadro General de Baja Tensión 400 V.  
Se instalará el modelo OVR T1+2 3N 7-275S P del fabricante ABB, el cual tiene las siguientes características.  
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Características descargador OVR T1+2 3N 7-275S P del fabricante ABB 
Tipo T1-T2 
ISN [kA] 7 
IMÁX [kA] 70 
UC [VAC] 275 
UP [kV] 1,4 
Tabla 35: Características descargador OVR T1+2 3N 7-275S P del fabricante ABB. 
El descargador de sobretensiones seleccionado cumple con la norma  IEC 61643-1, el cual es un requisito 
del RETIE. 
11.3.2 Protecciones contra sobreintensidades y sobrecargas. 
11.3.2.1 Tramo: Inversor – Cuadro General de Baja Tensión 400 V (CGBT 400 V). 
Se instalará un interruptor magnetotérmico que irá ubicado en la CGBT 400 V, el cual protegerá a la 
instalación frente a sobrecargas o sobreintensidades.  
La corriente de diseño del circuito (IB) calculada para este tramo debe ser 1,25 veces la corriente nominal 
a la salida del inversor, calculada en la sección 10.3.1: 
IB = 1,25 ∙ I INV,AC 
IB = 1,25 ∙ 95,26 A 
IB = 119,08 A 
La corriente máxima admisible del circuito, IZ, vendrá dada por la sección del cable obtenida previamente 
para este tramo, es decir, 137 A. Por ende, la corriente nominal del interruptor estará dada por: 
IB ≤ In < IZ 
119,08 A ≤ In < 167 𝐴 
Además de la corriente de operación del interruptor magnetotérmico, la corriente que asegura la 
actuación de los interruptores, I2, está dado por: 
I2 ≤ 1,45 ∙ IZ 
I2 ≤ 1,45 ∙ 167 A 
I2 ≤ 242,15 A 
Con base a los cálculos realizados para este tramo, se adoptará una intensidad nominal para este 
interruptor magnetotérmico de 160 A. El interruptor a utilizar será el Tmax XT2N-160 del fabricante ABB, 
el cual tiene un poder de corte de 36 kA a una tensión de trabajo de 690 V. 
El interruptor magnetotérmico seleccionado cumple con la norma  IEC 60947, el cual es un requisito del 
RETIE. 
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11.3.2.2 Tramo: Transformador de baja tensión 400 V - 208 V (TBT 400 V - 208 V) – Cuadro General de 
Baja Tensión 208 V (CGBT 208 V). 
Como se indicó previamente en la sección del cableado de este tramo, la corriente nominal del inversor 
que fluye en el lado de 208 V del transformador está multiplicada por un factor asociado con la relación 
de transformación. Como se calculó previamente: 
  
IINV,AC,T400−208 = 183,19 A 
Por lo tanto: 
IB = 1,25 ∙ IINV,AC,T400−208 
IB = 1,25 ∙ 183,19 A 
IB = 228,99 A 
La corriente máxima admisible del circuito, IZ, vendrá dada por la sección del cable obtenida previamente 
para este tramo, es decir, 258 A. Por ende, la corriente nominal del interruptor estará dada por: 
IB ≤ In < IZ 
228,99 A ≤ In < 258 𝐴 
Además de la corriente de operación del interruptor magnetotérmico, la corriente que asegura la 
actuación de los interruptores, I2, está dado por: 
I2 ≤  1,45 ∙ IZ 
I2 ≤ 1,45 ∙ 258 A 
I2 ≤ 374,1 A 
Con base a los cálculos realizados para este tramo, se adoptará una intensidad nominal para este 
interruptor magnetotérmico de 250 A. El interruptor a utilizar será el Tmax XT4N-250 del fabricante ABB, 
el cual tiene un poder de corte de 36 kA a una tensión de trabajo de 690 V. Este elemento de protección 
se encontrará ubicado en la Caja General de Baja Tensión 208 V.  
El interruptor magnetotérmico seleccionado cumple con la norma  IEC 60947, el cual es un requisito del 
RETIE. 
11.3.3 Protección frente a contactos directos e indirectos. 
Se instalará una protección diferencial indirecta asociada al interruptor Tmax XT2N-160 del fabricante ABB 
que está en el CGBT 400 V. Esta protección consiste en un relé diferencial el cual actúa sobre una bobina, 
y abre el circuito en caso de defecto de aislamiento. Se instalará el modelo RD3P de ABB, el cual cuenta 
con pre-alarma e indicación visual.  
Adicionalmente esta protección requiere un toroide para poder medir la corriente; este toroide, dado el 
flujo máximo de la protección diseñada en el Cuadro General de Baja Tensión 400 V, será el TR3, el cual 
es capaz de tolerar hasta 160 A. 
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El relé diferencial seleccionado cumple con la norma  IEC 60947-2, el cual es un requisito del RETIE. 
12 DIMENSIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 
La salida del inversor de la instalación fotovoltaica es de 400 V (fase-fase)/ 230 V (fase-neutro). La red de 
baja tensión colombiana es de 208 V (fase-fase)/120 V (fase neutro). Por lo anterior es necesario adecuar 
la tensión de salida del inversor por medio de un transformador. El transformador se ubicará  en el centro 
de transformación, el cual está ubicado en la primera planta del edificio, justo debajo del cuarto de 
equipos; la disposición de la instalación está disponible en los planos 6, y 8 del Documento 4; Debido a 
que este transformador no estará en el exterior, este transformador deberá ser de tipo seco. 
Se definen para el transformador de este apartado el lado de baja tensión de la red colombiana, BT1, y el 
lado de baja tensión entregado por el inversor BT2. 
12.1 TRANSFORMADOR ENTRE EL INVERSOR Y LA RED DE BAJA TENSIÓN. 






 SN es la potencia aparente de la instalación [kVA]. 
 P es la potencia activa de la instalación [kW]. 
 cos φ es el factor de potencia (aproximadamente 1). 
SN = 66 kVA 
El dimensionamiento del transformador se realizará multiplicando la potencia generada de la instalación 
fotovoltaica por un factor de 1,5; es decir que el transformador debe tener una potencia de al menos 99 
kVA. Se diseñará un transformador de 100 kVA. 
12.2 INTENSIDAD EN BT1. 
La intensidad nominal del transformador trifásico en el lado de baja tensión de la red eléctrica colombiana 







√3 ∙ 208 V
 
IBT1 = 277 A 
Universidad Internacional de Andalucía, 2016
SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A RED ORIENTADO A AUTOCONSUMO UBICADO EN EL 
EDIFICIO DE LABORATORIOS DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES DE LA ESCUELA COLOMBIANA DE 
INGENIERÍA  JULIO GARAVITO (BOGOTÁ, COLOMBIA). 
Documento 3: Anexos a la memoria – Anexo 1: Cálculos Justificativos. 
  
DAVID ALEXANDER CANO TIRADO 45 
 
12.3 INTENSIDAD EN BT2. 
La intensidad nominal del transformador trifásico en el lado de baja tensión del lado del inversor de la 







√3 ∙ 400 V
 
IBT2 = 144 A 
Cabe mencionar que el cableado calculado para este tramo en la sección del cableado soporta sin 
inconveniente el valor obtenido. 
12.4 CÁLCULO DE CORTOCIRCUITOS.  
Para la estimación de la corriente de cortocircuito en cada uno de los lados del transformador, se 
supondrá que la tensión de la red eléctrica no caerá. Por lo anterior, se hablará de un factor de 
dimensionamiento del 6%. Este valor es típico en Colombia. 
12.4.1 Intensidad de cortocircuito en el lado de baja tensión de la red eléctrica colombiana. 
Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en el lado de baja tensión de la red eléctrica colombiana se 
utiliza la siguiente expresión: 
ICCBT1 =
Ptransformador
√3 ∙ ECC ∙ UB1
 
Donde: 
 Ptransformador es la potencia del transformador [kVA]. 
 ECC es la tensión de cortocircuito del transformador, un 6%. 
 UBT1 es la tensión de la red eléctrica colombiana [V]. 




√3 ∙ 0,06 ∙ 208 V
 
ICCBT1 = 4,63 kA 
 
12.4.2 Intensidad de cortocircuito en el lado de baja tensión a la salida del inversor. 
Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en el lado de baja tensión del inversor se utiliza la siguiente 
expresión: 
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√3 ∙ ECC ∙ UBT2
 
Donde: 
 Ptransformador es la potencia del transformador [kVA]. 
 ECC es la tensión de cortocircuito del transformador, un 6%. 
 UBT2 es la tensión a la salida del inversor [V]. 





√3 ∙ 0,06 ∙ 400
 
ICCBT2 = 2,41 kA 
13 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. 
El sistema de puesta a tierra tiene como objetivo: 
 Evitar que estas partes metálicas adquieran tensiones peligrosas ante defectos de aislamiento. 
 Facilitar un camino para la eliminación de las sobretensiones que puedan aparecer en el sistema. 
 Derivar a tierra la energía de impactos de rayos en los sistemas captadores. 
 Proporcionar seguridad al personal (contactos indirectos). 
 Evitar la inyección de corriente continua en la red. 
De acuerdo con la Nota de Interpretación Técnica de la Equivalencia de la Separación Galvánica de la 
Conexión de Instalaciones Generadores en Baja Tensión del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Español, la instalación diseñada, a razón de la topología de conexión a la red, podría asimilarse a las allí 
clasificadas como  C1, toda vez que es una instalación generadora que se conecta a través de un 
transformador elevador a una red de media tensión que abastece a los edificios del Campus. Por tanto, 
las masas metálicas de la instalación deben conectarse al borne de puesta a tierra de la edificación. 
El Laboratorio de Estructuras y Materiales tendrá su propio sistema de puesta a tierra. La tierra de 
protección de la instalación fotovoltaica que se ha diseñado deberá conectarse a la puesta a tierra del 
edificio; dicha tierra de protección incluye: las masas metálicas de los módulos fotovoltaicos, los 
dispositivos de protección frente a sobretensiones (presentes en las cajas de conexión, la Caja General de 
Conexión, en la entrada del inversor, en la salida del inversor y en el Cuadro General de Baja Tensión 400 
V), el dispositivo de control permanente de aislamiento y la estructura metálica del inversor y cualquier 
otra que pueda estar presente en el cuarto de equipos. 
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Como se ha dicho previamente en la sección de protecciones, no se contará con pararrayos dedicados 
especialmente para la instalación fotovoltaica, pues su costo es mayor al que representa cambiar el 
módulo fotovoltaico afectado. Se compensa este hecho con el uso de descargadores clase C.  
El diseño del sistema de puesta a tierra del edificio deberá seguir los lineamientos establecidos en el 
artículo 15 del RETIE. Dicho dimensionamiento no hace parte del alcance del Trabajo Final del Máster.  
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1 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE DATOS. 
Se ha empleado el software PVSyst para simular el comportamiento del fotovoltaico ubicado en la 
cubierta del edificio de Laboratorios de Estructuras y Materiales en la Escuela Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito.  
La producción mensual de energía eléctrica (en corriente continua) de la instalación fotovoltaica  se 
muestra a continuación. 
Mes 





















Enero 5,33 2551,94 407,10 353,90 337,03 5,33 13,87 95,23 13,21 82,79 
Febrero 5,05 2421,49 386,30 337,29 321,07 5,05 13,93 95,19 13,26 83,12 
Marzo 4,55 2180,97 347,93 307,23 292,13 4,55 14,09 95,09 13,39 83,96 
Abril 3,96 1897,49 302,70 267,33 253,47 3,96 14,09 94,81 13,36 83,73 
Mayo 3,60 1726,54 275,43 246,39 233,71 3,60 14,27 94,85 13,54 84,85 
Junio 3,60 1723,39 274,93 247,40 234,53 3,60 14,36 94,80 13,61 85,31 
Julio 3,82 1830,10 291,95 261,71 248,29 3,82 14,30 94,87 13,57 85,05 
Agosto 4,16 1992,40 317,84 282,90 268,61 4,16 14,20 94,95 13,48 84,51 
Septiembr
e 
4,26 2041,24 325,63 281,50 266,73 4,26 13,79 94,75 13,07 81,91 
Octubre 4,41 2112,96 337,08 296,23 281,52 4,41 14,02 95,03 13,32 83,52 
Noviembre 4,28 2049,23 326,91 289,80 275,80 4,28 14,14 95,17 13,46 84,37 
Diciembre 4,83 2315,44 369,38 327,16 312,06 4,83 14,13 95,39 13,48 84,48 
 
Tabla 1: Resultados de la simulación de la instalación fotovoltaica. 
Resultado de la simulación del sistema con PVSyst. 
La energía producida y que se inyectará a la red interna de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito, de acuerdo con PVSYST es de 101.080 kWh, sin ser particularmente los meses con el menor PR. 
Los meses con PR más bajo son Enero, febrero, y septiembre. El PR promedio es del 83,97%.  
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Figura 1: Producción mensual de electricidad. 
Resultado de la simulación del sistema con PVSyst. 
  
Aunque Bogotá carece de estaciones, debido a su ubicación geográfica, es de destacar que la mayor 
producción de energía se ve entre los meses de diciembre a marzo. 
A lo largo del año, el generador fotovoltaico presenta un rendimiento del 14%, mientras que el del inversor 
es del 95%. El rendimiento de todo el sistema oscila entre el 13% y el 13,6%, presentándose los valores 
más altos entre mayo y julio. A continuación se muestran las respectivas curvas de rendimiento: 
 
Figura 2: Rendimiento del generador fotovoltaico a lo largo del año. 
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Cabe destacar que aunque el rendimiento es estable a lo largo del año, el fabricante indica que sus 
módulos tienen una eficiencia del 15,95%. Dicho valor nunca se alcanza. 
 
Figura 3: Rendimiento del inversor a lo largo del año. 
Resultado de la simulación del sistema con PVSyst. 
Al igual que en el caso del módulo fotovoltaico, el rendimiento es estable, pero el rendimiento que indica 
el fabricante, el cual debería ser del 96,4%, tampoco se alcanza. 
 
Figura 4: Rendimiento del sistema a lo largo del año. 
Resultado de la simulación del sistema con PVSyst. 
Se compara a continuación la energía solar disponible sobre la superficie del generador, la energía 
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Figura 5: Comparativa energética. 
Resultado de la simulación del sistema con PVSyst. 
 
A continuación se mostrará de forma gráfica la manera en que el Perfomance Ratio varía a lo largo del 
año. La eficiencia más alta se alcanza en el mes de junio; de hecho, entre mayo y agosto se puede observar 
una tendencia estable. A pesar de esto la productividad más alta está entre diciembre y marzo, pues en 
estos meses hay mayor recurso solar. 
 
Figura 6: Performance Ratio a lo largo del año. 
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Figura 7: Yield a lo largo del año. 
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1 INTRODUCCIÓN. 
Por medio de los valores medios de irradiación en el plano del generador, la potencia generada del 
generador fotovoltaico, y la potencia a la salida del inversor se mostrarán los parámetros de eficiencia 
más representativos de la instalación. 
2 DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE EFICIENCIA. 
Se evaluarán los siguientes parámetros de eficiencia: 
 Productividad de referencia (Reference Yield – YR): Energía continua diaria teóricamente 
disponible que un SFCR puede convertir en energía eléctrica. 
 Productividad del generador fotovoltaico (Array Yield – YA): Energía DC diaria producida por el 
generador fotovoltaico por unidad de potencia pico instada. 
 Productividad final (Final Yield – YF): Energía AC final diaria producida por el sistema fotovoltaico 
por unidad de potencia pico instalada. 
 Pérdidas de captura (LC): Diferencia entre la productividad teórica disponible a la salida del 
generador, o la diferencia entre la productividad de referencia (YR) y la productividad a la salida 
del generador (YA). Las pérdidas están asociadas con el funcionamiento del generador y son 
ocasionadas por: una temperatura, dispersión de las características eléctricas de los módulos 
(mismatch), al sombreado del generador, pérdidas en los diodos, efecto Joule en el cableado y al 
error en el seguimiento del punto de máxima potencia, entre otras.  
 Pérdidas del resto del sistema (LBOS): Diferencia entre la productividad a la salida del generador 
(YA) y la productividad final del sistema (YF). En los SFCR se asocian principalmente a las pérdidas 
ocasionadas por la conversión de energía en continua en energía en alterna, la cual es realizada 
por el inversor. 
 Eficiencia del array (ηA): Energía DC producida por el GFV dividida entre la irradiación total 
recibida por el generador durante el período en estudio. 
 Eficiencia del sistema (ηS): Energía AC producida por el sistema fotovoltaico dividida entre la 
irradiación total recibida por el generador durante el período en estudio.  
 Eficiencia del resto del sistema (ηBOS): Energía AC producida por el sistema fotovoltaico dividida 
entre la energía DC producida por el generador fotovoltaico 
 Rendimiento global (Performance Ratio – PR): Cantidad de energía final producida por irradiación 
recibida y potencia pico instalada. Es la relación entre la productividad final y la de referencia y 
ofrece una medida global del rendimiento del sistema que incluye las pérdidas producidas en el 
generador y en el resto del sistema. 
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[kWh/(m² día)] [kWh/m²] [kWh/día] [kWh/kWp/día] [kWh/kWp/día] [kWh/kWp/día] [kWh/kWp/día] [kWh/kWp/día] 
Enero 5,33 353,90 337,03 5,33 4,63 4,41 0,70 0,22 13,87 95,23 13,21 82,79 
Febrero 5,05 337,29 321,07 5,05 4,41 4,20 0,64 0,21 13,93 95,19 13,26 83,12 
Marzo 4,55 307,23 292,13 4,55 4,02 3,82 0,53 0,20 14,09 95,09 13,39 83,96 
Abril 3,96 267,33 253,47 3,96 3,50 3,32 0,46 0,18 14,09 94,81 13,36 83,73 
Mayo 3,60 246,39 233,71 3,60 3,22 3,06 0,38 0,17 14,27 94,85 13,54 84,85 
Junio 3,60 247,40 234,53 3,60 3,24 3,07 0,36 0,17 14,36 94,80 13,61 85,31 
Julio 3,82 261,71 248,29 3,82 3,42 3,25 0,40 0,18 14,30 94,87 13,57 85,05 
Agosto 4,16 282,90 268,61 4,16 3,70 3,51 0,46 0,19 14,20 94,95 13,48 84,51 
Septiembre 4,26 281,50 266,73 4,26 3,68 3,49 0,58 0,19 13,79 94,75 13,07 81,91 
Octubre 4,41 296,23 281,52 4,41 3,88 3,68 0,53 0,19 14,02 95,03 13,32 83,52 
Noviembre 4,28 289,80 275,80 4,28 3,79 3,61 0,49 0,18 14,14 95,17 13,46 84,37 
Diciembre 4,83 327,16 312,06 4,83 4,28 4,08 0,55 0,20 14,13 95,39 13,48 84,48 
Tabla 1: Valores mensuales de los parámetros de eficiencia definidos. 
Resultado de la simulación del sistema con PVSyst. 
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Los valores anuales de los parámetros definidos son: 
Parámetro Valor anual 
H [kWh/m2/año] 1576,00 
EDC [kWh/año] 106366,00 
EAC [kWh/ año] 101080,00 
YR [kWh/kWp/año] 1576,00 
YA [kWh/kWp/año] 1391,50 
YF [kWh/kWp/año] 1322,34 
LC [kWh/kWp/año] 184,50 





Tabla 2: Valores anuales de los parámetros de eficiencia. 
Resultado de la simulación del sistema con PVSyst. 
 
 
Figura 1: Valores diarios medios del Yield final (YF), las pérdidas de captura (LC) y las pérdidas del resto del sistema (LBOS). 
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Se puede apreciar que las pérdidas de captura son mayores entre diciembre y marzo, y más pequeñas 
entre mayo y julio.  
Las pérdidas del resto del sistema están asociadas a las pérdidas de la transformación de energía en 
corriente continua en energía en corriente alterna; esto lo realiza el inversor. Este valor no varía mucho a 
lo largo del año. 
Como se discutió en el Anexo 2, el Perfomance Ratio no varía mucho a lo largo del año. La eficiencia más 
alta se alcanza en el mes de junio; de hecho, entre mayo y agosto se puede observar una tendencia estable. 
A pesar de esto la productividad más alta está entre diciembre y marzo, pues en estos meses hay mayor 
recurso solar. Es de destacar que en septiembre, a razón de mayores pérdidas de captura, el Performance 
Ratio se ve afectado; es el mes que presenta el cambio más abrupto. 
 
 
Figura 2: Performance Ratio a lo largo del año. 
Resultado de la simulación del sistema con PVSyst. 
 
Es indicado realizar las labores respectivas de mantenimiento de la instalación de modo que se pueda 
minimizar en máximo las pérdidas del sistema, claro está, apoyando esta tarea con una monitorización; 
esta permitirá detectar fallos a tiempo, los cuales deberán ser atendidos para que no se vea afectada de 
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1 INTRODUCCIÓN. 
Después de que la instalación fotovoltaica esté en funcionamiento, por medio de un plan de  
mantenimientos se puede garantizar una correcta operación, incrementar la fiabilidad en la producción y 
garantizar el tiempo útil  de la instalación. 
Previo a la puesta en marcha, es necesario realizar una verificación inicial y ciertos ensayos. Dicha labor 
deberá estar a cargo del personal técnico cualificado y competente. Además debe ser realizada con cierta 
periodicidad bajo el aval de los fabricantes de los elementos y dispositivos de la instalación. 
La verificación inicial se apoya en el capítulo 5 de la Norma UNE-EN 62446 o la normativa vigente en el 
territorio colombiano, y deberá entregarse un informe de verificación donde se indique de forma clara 
la(s) persona(s) responsable(s) del diseño, instalación y verificación. Debe ser indicado el alcance de las 
responsabilidades.  
Al igual que la verificación inicial, las verificaciones periódicas deben realizarse tomando como referencia 
el capítulo 5 de la Norma UNE-EN 62446 (o la normativa vigente en el territorio colombiano), la cual 
sugiere un informe de verificación donde se indiquen los fallos, elementos a reparar o incluso las mejoras 
que deba tener el sistema. 
La instalación fotovoltaica contará con una bitácora, la cual registrará cada vez que sea necesario 
intervenir la instalación, bien sea por un mantenimiento preventivo, como un mantenimiento correctivo.  
2 PLAN DE MANTENIMIENTO. 
El plan de mantenimiento de la instalación fotovoltaica se encuentra detallado en la Tabla 1, Tabla 2 y en 
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Debe realizarse de 
manera previa a los 
ensayos y al 
suministro de 
energía a la red 
Inspección del sistema 
de corriente continua 
 
 Confirmar que el dimensionamiento de los componentes de corriente 
tienen la capacidad suficiente para una operación continuada en DC a la 
máxima tensión y máxima corriente de fallo del sistema (VOC,STC corregida 
para el rango de temperatura según el tipo de módulo; corriente de 1,25 
ISC,STC). 
 Usar de protección clase II o aislamiento equivalente en el lado de 
corriente continua.  
 Revisar que los conductores de las ramas, del generador fotovoltaico y los 
principales de corriente continua son los adecuados para minimizar el 
riesgo de fallo a tierra y cortocircuitos, lo cual se logra utilizando cables 
con aislamiento protegido y reforzados, usualmente llamado cable de 
“doble aislamiento”. 
 Verificar que el cableado eléctrico se ha seleccionado e instalado de forma 
tal que soporte las influencias externas como viento, temperatura y 
radiación solar. 
 Para sistemas sin protección contra sobreintensidades en las cadenas de 
módulos, confirmar que el valor de la corriente inversa del módulo es 
mayor que la máxima corriente inversa que puede generarse. 
 Comprobar que los cables de las cadenas de módulos están  
dimensionados para conducir la máxima corriente de fallo combinada de 
todas las cadenas en paralelo. 
 Para sistemas con protección contra sobreintensidades en las cadenas, 
confirmar que la protección está incluida y está debidamente especificada 
en los códigos locales o en las instrucciones del fabricante para 
protecciones de módulos fotovoltaicos.  
 Garantizar que existe un seccionador en la parte de corriente continua del 
inversor. 
 Asegurar que exista por lo menos una separación simple entre las zonas 
de AC y DC, y que las conexiones a tierra se han instalado de manera que 
se evite la corrosión. 
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 Con el fin de disminuir tensiones inducidas por rayo, revisar que el 
número de zonas con bucle de corriente haya sido reducido al máximo. 
 Verificar que tanto el marco de la estructura del generador como el de los 
módulos están debidamente conectados a tierra y los conductores a tierra 
y/o de la red equipotencial están paralelos y amarrados a los cables de 
corriente continua.  
 Revisar que todas las cajas de conexión de DC están señalizadas con 
etiquetas de peligro señalando que las partes activas dentro de la caja 
están alimentadas por el generador fotovoltaico. 
 
Inspección del sistema 
de corriente alterna 
(AC) 
 
 Garantizar la existencia de un modo de aislamiento del inversor en la 
parte de AC. 
 Corroborar que los parámetros de operación de la programación del 






 Inspeccionar que todos los circuitos, protecciones, interruptores y 
terminales están adecuadamente etiquetados. 
 Verificar que el interruptor principal de AC está debidamente señalizado. 
 Mostrar un esquema unifilar en el emplazamiento. 
 Exhibir en el emplazamiento las protecciones del inversor, datos del 
instalador y procedimiento de apagado de emergencia. 
 Constatar que los sistemas de fijación y durabilidad de las etiquetas y 
señales cuentan con las condiciones mínimas necesarias. 
 
Inspección de la 
instalación 
 
 Verificar la instalación fotovoltaica esté ventilada, particularmente debajo 
de los módulos fotovoltaicos con el objetivo de evitar un 
sobrecalentamiento y minimizar el riesgo de incendio. 
 Hacer visible el modelo, nombre del fabricante, número de serie y 
características eléctricas, en la parte posterior de los módulos. Estas 
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especificaciones deben estar marcadas de forma indeleble. Asegurar que 
se muestren los logotipos de los laboratorios que hayan podido proceder 
con la elaboración de los módulos. 
 Garantizar la distancia mínima entre filas de módulos, o entre los módulos 
y demás elementos que rodean el generador; el objetivo es asegurar que 
no existe sombreado o autosombreado durante al menos cuatro horas en 
torno al mediodía solar. 
 Evitar sombras producidas por elementos cercanos al generador. 
 Verificar la adecuada orientación e inclinación de los módulos 
fotovoltaicos, de acuerdo a lo definido previamente en este proyecto. 
 Asegurar la apropiada ubicación de los módulos fotovoltaicos en la 












Se deben realizar los siguientes ensayos, preferiblemente en el orden en que se muestran: 
 
 Circuitos de AC. 
 Continuidad de la protección de tierra y/o conductores del circuito equipotencial, una vez instalados. 
 Polaridad. 
 Tensión de circuito abierto de la rama. 
 Medida de corriente de cortocircuito de la rama. 
 Funcionalidad. 
 Resistencia de aislamiento del circuito de DC. 
 
Nota: Cada vez que un fallo sea identificado y posteriormente corregido, deben repetirse dichos ensayos, con el fin de garantizar 





















 Resumen descriptivo del sistema.                                                                                                                                                                                                          
 Listado de circuitos inspeccionados y probados. 
 Registro de la inspección. 
 Registro de los resultados de las pruebas para cada circuito. 
 Tiempo recomendado para la próxima inspección. 
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 Firma de los involucrados en la verificación 
 
Tabla 1: Verificación inicial. 
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
Se debe realizar una inspección cada seis meses, incluyendo los siguientes aspectos: 
 Verificación de protecciones eléctricas 
 Revisión del estado de los módulos 
 Chequeo del funcionamiento del inversor, englobando todos sus componentes (lámparas de señalizaciones, alarmas, etcétera). 
 Evaluación del estado de cables y terminales (incluyendo cables de toma de tierra y reapriete de bornes), pletinas, transformadores, 
ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza, etcétera. 

















óptimas de limpieza 






 Garantizar ausencia de oxidación y sulfataciones. 
 Revisión de la adherencia de los cables. 
 Asegurar la estanqueidad de cajas terminales. 
 Verificar la puesta a tierra de los módulos fotovoltaicos. 
 Se sugiere probar las conexiones mediante termografía (no deben superar los 60ºC). 
 Medir tensiones e intensidades y comparación de las mediciones con los rangos establecidos. 
 Realizar una prueba con termografía infrarroja, para comprobar que ninguna célula trabaja a una 




 Limpiar los módulos con la periodicidad indicada o bien luego de una lluvia de barro o similares. 
Limpiar con abundante agua y una esponja no abrasiva, evitando detergentes de todo tipo. Realizar 
la limpieza fuera del horario solar, para evitar cambios bruscos de temperatura en los módulos. 
 Inspeccionar visualmente el estado físico de las células de los módulos fotovoltaicos. 
 Comprobar el buen estado del marco de los módulos (ausencia de roturas o deformaciones). 
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 Verificar ausencia de deformaciones, roturas o grietas. 
 Revisar el estado de fijación de la estructura a las zapatas. 
 Examinar el apriete de los tornillos. 
 Revisar el estado de fijación de los módulos fotovoltaicos a la estructura. 



























 Inspeccionar el anclaje de la caja de conexiones a la estructura solar. 
 Chequear la caja y su tapa, verificando que se encuentran en óptimas condiciones y reemplazando los elementos en caso 
de ser necesario. 
 Verificar la estanqueidad de la caja, la tapa y el prensaestopas. 
 Chequear del estado óptimo de los elementos de protección eléctrica de las cajas. 
 Comprobar el buen estado de las señalizaciones o advertencias de peligro. 
 Garantizar la funcionalidad de los portafusibles. 
 Revisar el apriete de las conexiones eléctricas de los dispositivos de protección. 
 Verificar la puesta a tierra. 
 Inspeccionar el estado del descargador de sobretensiones. 
 Comprobar la ausencia de caídas de tensión por encima de los límites establecidos, mediante el uso de un voltímetro. 
 Medir las corrientes de distintos circuitos y compararlos para evidenciar que se encuentren dentro de los límites 
permitidos. 
 Verificar que las conexiones no superan los 60ºC, mediante termografía. 
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 Comprobar la coherencia de los datos archivados. 
 Verificación de la ausencia de errores y alarmas. 
 Inspección de los filtros de las rejillas frontales de ventilación. 
 Examinar los ventiladores de extracción. Realizar limpieza o cambio, según sea requerido. 
 
Anualmente: 
 Revisar la envolvente: cierres, puertas, manillas y anclaje de los equipos a los amarres. 
 Verificar que los cables no estén en contacto con partes activas. 
 Inspeccionar en busca de deficiencias en los aislamientos y puntos calientes, verificando el color y terminales. 
 Examinar el apriete de los tornillos de pletinas y cables de potencia. 
 Comprobar que las pletinas de conexión tienen las distancias de seguridad y sus propiedades eléctricas originales. 
 Verificar la ausencia de humedad al interior del armario. 
 Limpiar el disipador de calor del componente de potencia. 
 Asegurar el amarre adecuado del armario a sus anclajes. 
 Medir la temperatura de las conexiones mediante termografía infrarroja. Si una conexión presenta temperatura superior 
a 60ºC, medir la tensión e intensidad, verificando que estén dentro de los rangos aceptados. 
 Revisar las etiquetas de advertencia y reemplazarlas cuando su grado de deterioro así lo requiera. 
 Inspeccionar el estado de los descargadores de sobretensión, así como los fusibles y seccionadores. 
 Garantizar el correcto funcionamiento de la parada de emergencia. 
 Constatar el funcionamiento del circuito de seguridad de la función de sobre-temperatura. 
 Inspeccionar los contactos de la puerta. 
 
Durante las operaciones de mantenimiento el inversor debe estar desconectado y no debe haber tensión, debido al peligro por 
riesgo eléctrico. 
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 Inspeccionar la cubierta y aislamiento de los cables. 
 
Cada dos años: 
 Inspeccionar visualmente el estado de los bornes de los circuitos eléctricos. 
 Reemplazar las terminaciones de las conexiones en caso de presencia de óxido y sulfatación de contactos. 
 Comprobar el buen estado de las señalizaciones o advertencias de peligro, cambiándolos en caso de ser necesario. 
 
Cada cinco años: 




















 Examinar los mecanismos interiores en busca de irregularidades que, en caso de existir, 
deben ser reportadas al personal cualificado. 
Anualmente: 
 Para probar el adecuado funcionamiento de los interruptores diferenciales: 
o Accionar el botón de prueba 
o Desconectar el paso de la corriente eléctrica recuperando la posición de reposo del 
mando de conexión-desconexión. 
o Direccionar el mando a la posición de desconexión para reinstaurar el suministro 
eléctrico. 
 Garantizar el funcionamiento apropiado de los interruptores magnetotérmicos. 
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Mantenimiento por parte 
de personal competente: 
 
Anualmente: 
 Chequear el funcionamiento de todos los interruptores automáticos, interruptores-
seccionadores, etcétera, garantizando su estabilidad en las posiciones de abierto y cerrado. 
Cada dos años: 
 Controlar el estado de los cuadros, mecanismos alejados y conexiones. 
 Inspeccionar el interruptor de corte, los fusibles de protección, el estado de corrosión de la 
puerta del armario y la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálica. 
 Restaurar los daños de las cubiertas aislantes de los interruptores. 
 Revisar de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos 
(revisar las intensidades nominales). 













 Verificar la continuidad eléctrica durante épocas secas y luego de descargas eléctricas; hacer las reparaciones pertinentes 
en caso de ser necesario. 
Cada dos años: 
 Ensayar la línea principal y derivadas de tierra, supervisando la ausencia de corrosión en las conexiones y la continuidad de 
las líneas. 
 Garantizar que el valor de la resistencia de tierra sea inferior al mínimo establecido para la instalación. En el caso de estar 
por fuera del rango definido, se deben suplementar electrodos en contacto con el terreno hasta restablecer el valor de la 
resistencia. 
Cada cinco años: 
 Restituir los daños del aislamiento de la instalación. 
 Verificar las condiciones del conductor de protección y de la continuidad de las conexiones equipotenciales entre masas y 
elementos conductores. 
  
Tabla 2: Plan de mantenimiento preventivo. 
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PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 
Las labores de mantenimiento correctivo deben estar a cargo de una compañía externa especializada, que además proveerá los repuestos 
necesarios. Esta compañía debe estar autorizada por los distintos fabricantes de los equipos; de lo contrario, se puede anular la garantía legal 
de los equipos. Las funciones de esta compañía serán: 
 
 Visitar la instalación según los tiempos establecidos o en caso de que se presenten incidencias no previstas.  
 Presupuestar los trabajos y reparaciones a que haya lugar. 
 Reparar cualquier incidencia en un plazo no mayor a 48 horas, exceptuando condiciones por fuera del control de la compañía 
especializada. 
 
Tabla 3: Plan de mantenimiento correctivo. 
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1 OBJETIVO. 
El objetivo del presente pliego es indicar los requisitos técnicos por los cuales se debe guiar la ejecución, 
desarrollo, control y recepción de las obras relacionadas con la construcción de la instalación solar 
fotovoltaica. De esta manera, se establecerá el nivel técnico y la calidad a exigir, demandando las 
intervenciones convenientes de acuerdo con el contrato, la legislación de la propiedad, el contratista y a 
los técnicos encargados, instaurando las obligaciones correspondientes para el cumplimiento del contrato 
de obra. 
2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 
Los documentos que definen las obras y que deben ser entregados al contratista son: 
 Planos 
 Pliego de condiciones 
 Presupuesto y memoria 
 Condiciones incluidas en el contrato a suscribir. 
Este proyecto se refiere a una nueva obra de construcción por lo tanto, puede ser entregada una vez 
finalizada para el uso al cual está destinada. En cada documento, las especificaciones técnicas prevalecen 
sobre gráficas y planos, y la cota prevalece sobre la medida a escala. 
Cualquier cambio sobre el planteamiento de la obra que conlleve un cambio trascendente en lo 
proyectado, debe ser conocido por el técnico competente, quien se encargará de su aprobación y 
redacción del proyecto reformado. 
Si los planos y el pliego de condiciones presentan contradicciones, prevalecerá el contenido del primer 
documento. Lo expuesto en los planos que no se muestre en el pliego de condiciones o viceversa, deberá 
ejecutarse como si estuviera contenido en ambos documentos. 
3 CONDICIONES FACULTATIVAS. 
3.1 DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS. 
3.1.1 Técnica facultativa. 
Las siguientes son funciones del técnico facultativo de este proyecto: 
 Redactar las adiciones o modificaciones del proyecto. 
 Presenciar las obras cuantas veces sea necesario según su complejidad, con el objetivo de resolver 
cualquier eventualidad que se presente. 
 Organizar la intervención de otros técnicos en la obra.  
 Autorizar las certificaciones parciales de la obra, la liquidación final y asesorar al promotor 
durante la recepción. 
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 Planear el control económico del contrato y de las obras, teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en el proyecto, el contrato y la reglamentación técnica. 
 Componer el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos laborales durante la obra, así como 
aprobar el plan de higiene y seguridad. 
 Realizar el replanteamiento de la obra con el acta respectiva, incluyendo su suscripción en la unión 
del contratista. 
 Verificar las instalaciones temporales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el 
trabajo, supervisando su adecuada ejecución. 
 Organizar y encauzar la ejecución material de acuerdo con el proyecto, a las normas técnicas y a 
las reglas de la buena construcción. 
 Coordinar las pruebas de materiales, instalaciones y demás elementos de obra, según lo 
programado en el plan de control. El contratista debe ser informado de los resultados, 
proporcionando las instrucciones necesarias; si la contingencia no es resuelta, se adoptarán las 
medidas correspondientes. 
 Hacer las medidas de obra ejecutada y dar conformidad de acuerdo a la liquidación de la obra, y 
las relaciones y certificaciones establecidas. 
 Subscribirse al certificado final de la obra. 
3.1.2 Contratista. 
Las siguientes son funciones del contratista: 
 Coordinar los trabajos de construcción, crear los planos de obras y proyectar o aprobar 
instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
 Crear el plan de higiene y seguridad de la obra y garantizar su aplicación, incluyendo todas las 
medidas preventivas necesarias. Vigilar el cumplimiento de la reglamentación vigente. 
 Redactar junto con el Director Técnico el acta de replanteamiento de la obra. 
 Controlar la facturación previa del personal involucrado en la obra y aprobar las intervenciones 
de los subcontratistas. 
 Garantizar que todos los elementos y materiales son los apropiados para la obra, rechazando los 
suministros que no cumplan con los requisitos mínimos exigidos por la normatividad. 
 Preparar las certificaciones parciales de la obra y la propuesta de liquidación final. 
 Subscribirse con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
 Adquirir el seguro de accidentes laborales y daños a terceros durante la obra. 
 Contar con el número adecuado de obreros en la ejecución de los trabajos. 
3.2 OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONTRATISTA. 
3.2.1 Verificación de los documentos del proyecto. 
Previo al inicio de las obras, el contratista certificará por escrito que la documentación recibida es 
suficiente para el total entendimiento de la obra o solicitará la información y aclaraciones 
correspondientes cuando sea requerido. El contratista se regirá por las leyes vigentes y las que se dicten 
durante el desarrollo de la obra. 
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3.2.2 Plan de seguridad e higiene. 
Debe ser presentado por el contratista ante el técnico de la dirección facultativa para su aprobación. 
3.2.3 Oficina en la obra. 
El contratista será responsable de contar con una oficina en la obra en donde se puedan consultar los 
planos. Debido al carácter de la obra del proyecto, esta oficina puede ser compartida. Siempre deberán 
estar disponibles los siguientes documentos: 
 Proyecto de ejecución. 
 Licencia de obras. 
 Libro de órdenes y asistencias. 
 Plan de prevenciones y riesgos laborales. 
 Libro de incidencias. 
 Reglamento de seguridad e higiene laboral. 
 Documentación relativa a los seguros. 
3.2.4 Presencia del contratista. 
El contratista debe dar a conocer a la propiedad el delegado de la obra quien tendrá carácter de jefe y 
facultades para representarla. El incumplimiento de esta condición o la insuficiencia de cualificación del 
personal, habilitará a la Dirección Facultativa a detener las obras hasta que la deficiencia sea subsanada. 
El jefe de la obra deberá estar presente durante la jornada laboral de trabajo y brindará acompañamiento 
al Técnico Facultativo, suministrando datos exactos para comparar medidas y liquidaciones. 
3.2.5 Trabajos no establecidos expresamente. 
El contratista debe ejecutar todo lo necesario para la buena construcción, aun cuando algunas condiciones 
no estén estipuladas en el proyecto, siempre que se encuentren estas actividades dentro del presupuesto 
establecido. 
El contratista entregará durante la recepción provisional, todos los planos ejecutados con las respectivas 
modificaciones o estados definitivos. 
El contratista entregará las autorizaciones que deben ser presentadas a las autoridades locales para poner 
en servicio las instalaciones. También debe custodiar los arbitrajes licencias municipales, vallas, 
alumbrado, multas, etcétera, que se ocasionen durante la obra. 
3.2.6 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto. 
Todas las modificaciones del pliego de condiciones, planos o croquis, deben ser notificadas por escrito al 
contratista, quien estará en la obligación de devolver los originales o copias firmadas, indicando su 
conocimiento. 
Si el contratista tiene reclamaciones con respecto a las modificaciones, deberá darlas a conocer en un 
término no superior a tres días, estando en el derecho de solicitar constancia de recibido. 
Para asegurar la adecuada interpretación y ejecución de proyecto, el contratista deberá pedir al técnico 
facultativo las aclaraciones necesarias. 
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3.2.7 Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa. 
Las reclamaciones de orden económico que el contratista quiera hacer contra las instrucciones de la 
Dirección Facultativa, deberán presentarse ante la Propiedad según las condiciones estipuladas en este 
pliego de condiciones. Por otro lado, no se admitirá reclamación alguna contra las disposiciones técnicas 
del ingeniero, pero el contratista podrá salvar su responsabilidad mediante un argumento presentado al 
ingeniero quien deberá en todos los casos emitir un acuso de recibido, y podrá limitar su respuesta a al 
mismo. 
3.2.8 Faltas de personal. 
En el caso de que un operario presente situaciones de desobediencia, incompetencia o negligencia, el 
Director Facultativo podrá exigir al contratista el retiro de los trabajadores de la obra.  
El contratista puede subcontratar total o parcialmente labores de las obras, de acuerdo a lo establecido 
en el presente pliego, sin perjuicio de sus obligaciones como contratista general de la obra. 
4 CONDICIONES ECONÓMICAS. 
4.1 ABONO DE LA OBRA. 
En el contrato se debe describir en detalle el modo y plazos de los abonos de las obras. Las liquidaciones 
parciales que puedan establecerse tendrán carácter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos 
a las certificaciones que resulten de la liquidación final, no suponiendo dichas liquidaciones aprobación ni 
recepción de las obras que comprenden. 
Una vez culminadas las obras, se creará la liquidación final que se realizará según los criterios descritos en 
el contrato. 
4.2 PRECIOS. 
Durante la formalización del contrato, el contratista presentará los precios de las unidades de obra, que 
una vez aceptados tendrán valor contractual y se aplicarán los cambios eventuales que se presenten. Estos 
precios incluyen los trabajos complementarios y materiales, las cargas laborales y otros gastos. 
En caso de tener que ejecutar unidades de obra no planeadas, el precio se acordará entre el Técnico 
Director y el contratista, previo al inicio de la obra y será presentada para su aceptación. 
4.3 REVISIÓN DE PRECIOS. 
El contrato establecerá si el contratista tiene derecho a revisión de precios, así como su respectiva fórmula, 
que en caso de no estar registrada en el contrato, el Técnico Director aplicará alguno de los criterios 
oficiales aceptables. 
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4.4 PENALIZACIONES. 
En el contrato se acordarán las tablas de penalización a ser aplicadas con sus cuantías y demoras, solo en 
el caso de atraso en los plazos acordados de entrega de las obras. 
4.5 CONTRATO. 
Se formalizará por medio de documento privado, que podrá elevarse a escritura pública en caso de que 
alguna de las partes así lo requiera. El contrato incluirá la compra de todos los materiales, transporte, 
mano de obra, medios auxiliares para ejecutar la obra en el plazo acordado; también se incluirá la 
reparación de unidades con defectos y realización de obras complementarias que se deriven de cambios 
hechos durante la ejecución. 
Todos los documentos que hacen parte del proyecto técnico se anexarán al contrato y serán firmadas por 
la propiedad y el contratista como seña de aceptación. 
4.6 RESPONSABILIDADES. 
El contratista es el encargado de ejecutar las obras en las condiciones acordadas en el proyecto y el 
contrato, por ende, es responsable de desinstalar lo mal ejecutado y rehacer la instalación correctamente. 
El contratista es el único responsable de todos los errores que su personal cometa en la ejecución de las 
obras, así como es responsable de accidentes o daño a terceros ocasionados por inexperiencia o ejecución 
de metodologías inadecuadas. 
4.7 RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
Las siguientes son causas de cancelación del contrato: 
 Muerte o incapacidad del contratista. 
 Quiebra del contratista. 
 Cambios del proyecto cuando estos afecten en aproximadamente 25% el valor contratado. 
 Alteración de las unidades de obra en un número mayor al 40% del original. 
 La no iniciación de las obras en el plazo establecido cuando sea por casusas ajenas a la 
Propiedad. 
 La suspensión de las obras por un período mayor a seis meses. 
 Incumplimiento por mala fe de las condiciones del contrato. 
 Culminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse completado la misma. 
 Mala fe en la ejecución de los trabajos. 
 Subcontratar total o parcialmente la obra sin autorización del Técnico Director y la Propiedad. 
4.8 LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
Cuando el contrato sea cancelado por las causas mencionadas anteriormente o por acuerdo entre las 
partes, se abonarán al contratista las unidades de obra ejecutadas y los materiales que estén a pie de 
obra, siempre y cuando sean necesarios para la misma y estén en condiciones apropiadas. 
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5 CONDICIONES TÉCNICAS. 
5.1 CONDICIONES GENERALES. 
5.1.1 Calidad de las materiales. 
Los materiales a utilizar en la obra serán de primera calidad y contarán con los requisitos exigidos en el 
pliego de condiciones u otras reglamentaciones vigentes referentes a materiales prototipo. 
5.1.2 Materiales que no constan en el proyecto. 
En el caso de que los materiales no incluidos en el proyecto den lugar a precios contradictorios, estos 
reunirán las condiciones de bondad necesarias sin tener derecho de reclamación por parte del contratista. 
5.2 DISPOSICIONES VIGENTES. 
Debido a que la normativa que aplica a la Ley 1715, la cual regula la integración de las energías renovables 
no convencionales al sistema eléctrico nacional, aún no ha sido expedida, el proyecto se apoyará en los 
lineamentos establecidos por la legislación española: 
 Ley 24 de diciembre de 2013 la cual está diseñada para acabar con el déficit de tarifa, establece 
por primera vez la figura del autoconsumo de electricidad. 
 Real Decreto 1699 de noviembre de 2011 el cual regula la conexión a red de instalaciones de 
producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 
 Real Decreto 413 de junio de 2014 el cual regula la actividad de producción de energía eléctrica a 
partir de fuentes de energía renovables, cogeneración  
 Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red, Junio 2011 (IDAE).  
Sin embargo, es preciso indicar que una vez exista tal normativa y dichas reglamentaciones, será necesario 
verificar que la instalación fotovoltaica cumpla con lo que allí se establezca. 
No sobra mencionar que se seguirá al pie de la letra, cuando aplique, lo que establezca el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas. 
5.3 GENERALIDADES. 
Se debe garantizar como mínimo un grado de aislamiento eléctrico de tipo básico clase I en lo que afecta 
a equipos (módulos e inversores), como a materiales (conductores, cajas y armarios de conexión), excepto 
el cableado de continua, que será de doble aislamiento. 
La instalación incluirá todos los elementos requeridos para respaldar la calidad el suministro eléctrico. 
No deberá haber daños a la red causados por el funcionamiento de la instalación fotovoltaica, así como 
tampoco reducción en las condiciones de seguridad o modificaciones superiores a las permitidas por la 
regulación aplicable. Tampoco deberán presentarse condiciones laborales peligrosas para el personal. 
Los materiales seleccionados cumplirán con las características de diseño y la reglamentación aplicable. Si 
no se puede escoger un componente idóneo para el proyecto, se deberá contar con el visto bueno del 
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proyectista o de un técnico cualificado que valúe su suficiencia para el sistema. La aceptación final de los 
componentes se hará con la firma del contratista y el propietario del presupuesto. 
Los materiales expuestos a la intemperie se deberán proteger contra agentes ambientales, 
específicamente contra la humedad y la radiación solar. Se deben asegurar todos los elementos de 
seguridad para las personas y para la instalación fotovoltaica, garantizando protección contra contactos 
directos, indirectos, cortocircuitos, sobrecargas y otros elementos y protecciones establecidas por la 
regulación vigente. 
En la memoria de diseño o proyecto se incluirán las copias de las especificaciones técnicas suministradas 
por el fabricante de todos los componentes. Los equipos, indicadores, etiquetas y demás, estando ésta 
traducida al español. 
5.4 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS. 
Todos los módulos cumplirán con las especificaciones UNE EN-61215 para módulos de silicio cristalino, así 
como estar cualificados por algún laboratorio reconocido, que lo acreditará mediante la presentación un 
certificado oficial. El módulo fotovoltaico deberá llevar impreso el modelo y logotipo del fabricante, en 
donde se enseñe la traza de la fecha de fabricación. Los módulos llevarán diodos de derivación para 
prevenir daños de las células y sus circuitos por sombreado parcial, con grado de protección IP65. Los 
marcos laterales serán de aluminio o acero inoxidable. 
Todos los módulos que integren la instalación serán del mismo modelo, y con las mismas características 
de las células, incluidas las características físicas (color, dimensiones, etcétera). Un módulo aceptable 
tiene potencia máxima y corriente de cortocircuito reales referidas a condiciones estándar deberán estar 
comprendidas en el margen del ± 5% de los correspondientes valores nominales de catálogo. No será útil 
ningún módulo con defectos de fábrica, roto, manchado, con células desalineadas o burbujas en el 
encapsulante. El rendimiento de las células será previamente evaluado. La estructura del generador se 
conectará a tierra. 
Si se llegara a romper el cristal o el material posterior de un módulo, éste no podrá repararse ni utilizarse, 
pues el contacto con cualquier superficie del módulo o el marco podría producir una descarga eléctrica. 
Cualquiera que sea el caso, este será sustituido. Los módulos rotos o dañados deben manipularse con 
cuidado y eliminarse de forma adecuada. 
Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento o reparación del generador, se instalarán los 
elementos necesarios (fusibles, interruptores, etcétera) para la desconexión de manera independiente y 
en ambos terminales, cualquiera que sea la rama. 
Los módulos fotovoltaicos estarán garantizados por el fabricante durante un período mínimo de 10 años 
y contarán con una garantía de rendimiento durante 25 años. 
Para el proyecto, el módulo será fabricado por ATERSA, modelo A-260P GSE, que cumple lo anteriormente 
descrito. Es un módulo de 260 Wp, con unas dimensiones de 1638x995x40 mm, y un peso de 18,7 kg. 
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5.5 ESTRUCTURA DE SOPORTE. 
La estructura de soporte deberá dar cumplimiento a las normas vigentes que le apliquen.  
El diseño y construcción de la estructura debe permitir dilataciones térmicas sin transmitir cargas que 
puedan afectar a la integridad de los módulos, según las indicaciones del fabricante. 
Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en cuenta el 
área de apoyo y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los módulos superiores a las 
permitidas por el fabricante y los métodos homologados para el modelo de módulo. 
El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación especificado para el 
generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad 
de sustituciones de elementos. 
La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. La realización de 
taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su caso, al galvanizado o protección de 
la estructura. 
La tornillería será realizada en acero inoxidable. En el caso de ser la estructura galvanizada se admitirán 
tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos a la misma, que serán de acero inoxidable. 
Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos. 
La estructura soporte será calculada para soportar cargas extremas debidas a factores climatológicos 
adversos, tales como viento, granizo, etcétera. 
5.6 INVERSOR. 
Será del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia de entrada variable para que 
sea capaz de extraer en todo momento la máxima potencia que el generador fotovoltaico puede 
proporcionar a lo largo de cada día. 
El inversor se encontrará ubicado en el cuarto de equipos junto a la caja general de conexiones y el cuadro 
general de baja tensión de 400 V. 
Las características básicas del inversor serán las siguientes: 
 Principio de funcionamiento de fuente de corriente. 
 Autoconmutado. 
 Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador. 
 No funcionará en isla o modo aislado. 
El inversor cumplirá con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad 
Electromagnética (ambas serán certificadas por el fabricante), incorporando protecciones frente a: 
 Cortocircuitos en alterna. 
 Tensión de red fuera de rango. 
 Frecuencia de red fuera de rango. 
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 Sobretensiones, mediante varistores o similares. 
 Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de ciclos, ausencia y 
retorno de la red, etcétera. 
El inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, e incorporará los 
controles automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervisión y manejo. 
Los controles manuales que deberá incorporar son: 
 Encendido y apagado general del inversor.  
 Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA. Podrá ser externo al inversor. 
Las características eléctricas del inversor serán las siguientes: 
 El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones de 
irradiancia solar un 10 % superior a las STC. Deberá ser capaz de soportar picos de magnitud un 
30 % superior a las STC durante períodos de hasta 10 segundos. 
 Los valores de eficiencia al 25 % y 100 % de la potencia de salida nominal deberán ser superiores 
al 85 % y 88 % respectivamente (valores medidos incluyendo el transformador de salida, si lo 
hubiere) para inversores de potencia inferior a 5 kW, y del 90 % al 92 % para inversores mayores 
de 5 kW. 
 El autoconsumo en stand-by será menor del 0,05% de la potencia máxima del 
 equipo. El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 0,95, entre el 25 % y 
el 100 % de la potencia nominal. 
 A partir de potencias mayores del 10 % de su potencia nominal, el inversor deberá inyectar en 
red.  
 Tendrá un grado de protección mínima IP20 para inversores en el interior de edificios y lugares 
inaccesibles, IP30 para inversores en el interior de edificios y lugares accesibles, y de IP65 para 
inversores instalados a la intemperie. En cualquier caso, se cumplirá la legislación vigente. 
 Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones ambientales: 
entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad relativa. 
El inversor deberá estar etiquetado con la siguiente información: 
 Potencia nominal (VA). 
 Tensión nominal de entrada (V). 
 Tensión (V) y frecuencia (Hz) nominales de salida. 
 Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie. 
 Polaridad y terminales. 
5.7 CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 
En ausencia de una reglamentación para el cableado de un generador fotovoltaico en Colombia, los 
conductores del tramo de corriente directa cumplirán con lo que establece el Pliego de Condiciones 
Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red del IDAE, la norma UNE 20460-5-523, la norma UNE-EN 21123-
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5, la norma AENOR EA 0038. Una vez exista una normativa en Colombia, deberá ser necesario una 
verificación para dar cumplimiento.  
Para los casos que aplique, la normativa a seguir será la que establezca el RETIE. 
Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos de acuerdo a 
la normativa vigente. 
Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y 
calentamientos. Los conductores de la parte CC deberán tener la sección suficiente para que la caída de 
tensión sea inferior del 1,5 % y los de la parte CA para que la caída de tensión sea inferior del 1,5 %, 
teniendo en ambos casos como referencia las tensiones correspondientes a cajas de conexiones. 
Se incluirá toda la longitud de cable Corriente Continua y Corriente Alterna. Deberá tener la longitud 
necesaria para no generar esfuerzos en los diversos elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito 
normal de personas. 
Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en intemperie, al aire o 
enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123. 
Los cables utilizados para la interconexión de los módulos FV en cada una de los paneles estarán 
protegidos contra la degradación por efecto de la intemperie: radiación solar, UV, y condiciones 
ambientales de elevada temperatura ambiente. 
En el caso de que no exista en el mercado un tipo determinado de conductor(es), la sustitución por otros 
habrá de ser autorizada por la Dirección Facultativa. 
Los cableados estarán adecuadamente etiquetados, identificados, de acuerdo con los esquemas eléctricos. 
5.8 CONEXIÓN A RED. 
Se realizará de acuerdo a las condiciones que estipulen la legislación o normas vigentes dentro del 
territorio colombiano, o las condiciones que imponga la empresa comercializadora de energía.  
Cabe mencionar que el diseño actual cumple con lo dispuesto en el Real Decreto 1699/2011 de España y 
una vez exista una reglamentación en Colombia, deberá realizarse la correspondiente validación. 
5.9 PROTECCIONES. 
Se realizará de acuerdo a las condiciones que estipulen la legislación o normas vigentes dentro del 
territorio colombiano.  
Cabe mencionar que el diseño actual cumple con lo dispuesto en el Real Decreto 1699/2011 de España y 
una vez exista una reglamentación en Colombia, deberá realizarse la correspondiente validación. 
5.10 MEDIDA DE LA ENERGÍA. 
Se realizará de acuerdo a las condiciones que estipulen la legislación o normas vigentes dentro del 
territorio colombiano, o si aplica, lo que establezca el RETIE. 
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5.11 PUESTA A TIERRA. 
El Laboratorio de Estructuras y Materiales tendrá su propio sistema de puesta a tierra. La tierra de 
protección de la instalación fotovoltaica que se ha diseñado deberá conectarse a la puesta a tierra del 
edificio; El diseño de la puesta a tierra seguirá los lineamientos establecidos en el RETIE. 
5.12 ARMÓNICOS Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA. 
Se realizará de acuerdo a las condiciones que estipulen la legislación o normas vigentes dentro del 
territorio colombiano, o si aplica, lo que establezca el RETIE. 
5.13 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
5.13.1 Replanteo de la obra. 
Previo al inicio de las obras, se debe hacer el replanteo de las mismas, detallando los puntos de anclaje 
de las estructura soporte de la cubierta, distribución de los módulos, canalizaciones, cajas de conexiones, 
etcétera. 
5.13.2 Ejecución del trabajo. 
Durante el transcurso de las obras se realizará, entre otras cosas, las siguientes comprobaciones: 
 Comprobación de los distintos equipos: módulos, inversor, equipos auxiliares y conductores. 
 Comprobación de la calidad y alineamiento de los soportes y estructuras, pernos de anclaje, 
tuercas y arandelas, etcétera. 
 Verificación de la alineación, orientación, altura y nivelación de los equipos, teniendo en cuenta 
el entorno en el que se ubican. 
 Comprobación de la instalación y estética general. 
5.13.3 Estructura soporte de los módulos fotovoltaicos. 
El instalador es el responsable de la fijación de las estructuras soporte de sujeción de los módulos 
fotovoltaicos a la cubierta de la estructura, su cálculo e instalación. 
5.13.4 Conexiones. 
Todas las conexiones de los conductores entre sí y con los aparatos y dispositivos se efectuarán mediante 
conectores con la protección IP adecuada al ambiente en el que se encuentren. 
El instalador entregará al usuario un documento en el que conste el suministro de componentes, 
materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este documento será firmado por 
duplicado.  
Los conductores desnudos, preparados para efectuar una conexión estarán limpios, carentes de toda 
materia que impida un buen contacto, y sin daños sobre el conductor a la hora de quitar el revestimiento 
del cable. En ningún caso será admitido un empalme por simple retorcimiento empleándose para ello 
fichas, petacas y demás dispositivos  existentes en el mercado. 
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5.14 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
En el proceso de instalación de los equipos se observarán, las medidas necesarias para la correcta gestión 
de los residuos generados, que serán por cuenta en su totalidad del contratista, debiendo declarar por 
escrito todos los residuos peligrosos generados al finalizar los trabajos. 
Se observarán todas las medidas preventivas necesarias para respetar el medio ambiente circundante al 
ámbito de actuación (flora, fauna, aguas, suelos, calidad del aire, etcétera). En caso de observarse daños 
en fauna, flora, contaminación de suelo, aire o agua, o derroche de agua, será obligatorio restaurar el 
medio ambiente afectado, independientemente del expediente sancionador correspondiente al que 
hubiera lugar. 
5.15 RECEPCIÓN Y PRUEBAS. 
Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, inversores, contadores) 
deberán haber superado las pruebas de funcionamiento en fábrica, de las que se levantará oportuna acta 
que se adjuntará con los certificados de calidad. 
El usuario final cuenta con un documento donde consta el suministro de componentes, materiales, y los 
respectivos manuales de uso y mantenimiento de la instalación. 
Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con anterioridad en este Pliego 
de Condiciones, serán como mínimo las siguientes: 
 Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas. 
 Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento. 
 Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como su actuación, 
con excepción de las pruebas referidas al interruptor automático de la desconexión. 
 Determinación de la potencia instalada. 
Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción Provisional de la 
Instalación. El Acta de Recepción Provisional no se firmará hasta haber comprobado que todos los 
sistemas y elementos que forman parte del suministro han funcionado correctamente durante un mínimo 
de 360 horas seguidas, sin interrupciones o paradas causadas por fallos o errores del sistema suministrado, 
y además se hayan cumplido los siguientes requisitos: 
 Entrega de toda la documentación requerida. 
 Retirada de obra de todo el material sobrante. 
 Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero. 
5.16 MANTENIMIENTO. 
5.16.1 Requerimientos técnicos del contrato de mantenimiento. 
Se realizará un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, al menos, de tres años realizado por 
personal técnico cualificado bajo la responsabilidad de la empresa instaladora.  
El plan de mantenimiento preventivo debe incluir como mínimo los siguientes aspectos: 
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 Verificación del funcionamiento de todos los componentes y equipos. 
 Revisión del cableado, conexiones, pletinas, terminales, etcétera. 
 Comprobación del estado de los módulos: situación respecto al proyecto original, limpieza y 
presencia de daños que afecten a la seguridad y protecciones. 
 Estructura soporte: revisión de daños en la estructura, deterioro por agentes ambientales, 
oxidación, etcétera. 
 Inversores: estado de indicadores y alarmas. 
 Caídas de tensión en el cableado de continua. 
 Verificación de los elementos de seguridad y protecciones: tomas de tierra, actuación de 
interruptores de seguridad, fusibles, etcétera. 
El Plan de mantenimiento correctivo debe incluir todas las operaciones de sustitución necesarias para 
asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida útil, incluyendo: 
 La visita a la instalación cada vez que el usuario lo requiera por avería grave en la instalación, en 
un plazo máximo de 24 horas si la instalación no funciona, o de una semana si el fallo no afecta al 
funcionamiento. 
 El análisis y presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias para el correcto funcionamiento 
de la misma. 
 Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman parte del 
precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la mano de obra, ni las 
reposiciones de equipos necesarias más allá del período de garantía. 
5.16.2 Mantenimiento a realizar por el propietario. 
Como mínimo, el propietario realizase las siguientes de mantenimiento preventivo: 
 Supervisión general: Comprobación general de que todo está funcionando correctamente. Para 
ello basta observar los indicadores de los inversores, con lo que se comprueba que el inversor 
recibe energía del campo solar y genera corriente alterna. 
 Limpieza: Eliminación de factores que proyecten sombras sobre los módulos fotovoltaicos tales 
como hojas de árboles, suciedad, etcétera. 
 Verificación visual del campo fotovoltaico: Comprobación de eventuales problemas en las 
fijaciones de la estructura sobre el edificio, aflojamiento de tornillos, aparición de zonas de 
oxidación, etcétera. 
 Verificación de las medidas: Verificación periódica de las cifras de electricidad generada. 
5.17 GARANTÍAS. 
Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación deberá ser reparada si ha sufrido 
una avería a causa de un defecto de montaje o de cualquiera de los componentes; lo anterior es siempre  
y cuando haya sido manipulada correctamente. La garantía es concedida a favor del comprador de la 
instalación, lo que deberá justificarse debidamente mediante el correspondiente certificado de garantía, 
con la fecha que se acredite en la certificación de la instalación. 
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5.17.1 Plazos. 
El contratista garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años, para todos los materiales 
utilizados y el procedimiento empleado en su montaje. Para los módulos fotovoltaicos, la garantía mínima 
será de 10 años.  
Si hubiera de interrumpirse la explotación del suministro debido a razones de las que fuese responsable 
el contratista, o a reparaciones que el contratista haya de realizar para cumplir las estipulaciones de la 
garantía, el plazo se prolongará por la duración total de dichas interrupciones. 
5.17.2 Condiciones económicas. 
La garantía incluye la reparación o reposición, en su caso, de los componentes y las piezas que pudieran 
resultar defectuosas, así como la mano de obra empleada en la reparación o reposición durante el plazo 
de vigencia de la garantía. 
Quedan incluidos los siguientes gastos: tiempos de desplazamiento, medios de transporte, amortización 
de vehículos y herramientas, disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y devolución 
de los equipos para su reparación en los talleres del fabricante. Asimismo, se deben incluir la mano de 
obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de la 
instalación. 
Si en un plazo razonable el suministrador incumple las obligaciones derivadas de la garantía, el comprador 
de la instalación podrá, previa notificación escrita, fijar una fecha final para que dicho suministrador 
cumpla con sus obligaciones. Si el suministrador no cumple con sus obligaciones en dicho plazo último, el 
comprador de la instalación podrá, por cuenta y riesgo del suministrador, realizar por sí mismo las 
oportunas reparaciones, o contratar para ello a un tercero, sin perjuicio de la reclamación por daños y 
perjuicios en que hubiere incurrido el suministrador. 
5.17.3 Anulación de la garantía. 
La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o desmontada, aunque 
sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los servicios de asistencia técnica de los 
fabricantes no autorizados expresamente por el suministrador, salvo lo indicado en el párrafo anterior. 
Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación lo comunicará fehacientemente 
al suministrador. Cuando el suministrador considere que es un defecto de fabricación de algún 
componente, lo comunicará fehacientemente al fabricante. 
5.17.4 Lugar y tiempo de la prestación. 
El suministrador atenderá cualquier incidencia en el plazo máximo de 24 horas y la resolución de la 
avería se realizará en un tiempo máximo de 48 horas, salvo causas de fuerza mayor debidamente 
justificadas. 
Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el suministrador. Si la avería de 
algún componente no pudiera ser reparada en el domicilio del usuario, el componente deberá ser 
enviado al taller oficial designado por el fabricante por cuenta y a cargo del suministrador. 
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El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor brevedad posible una vez 
recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará de los perjuicios causados por la demora en 
dichas reparaciones siempre que sea inferior a 10 días naturales. 
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PRESUPUESTO 
SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A RED ORIENTADO A AUTOCONSUMO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES DE LA ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA  JULIO 
GARAVITO (BOGOTÁ, COLOMBIA) 
Código Resumen Unidad Cantidad 
Precio unitario  Importe  IVA 
 EUR (€)   COP ($)  EUR (€)  COP ($)  Valor EUR (€)  COP ($)  
01 GENERADOR FOTOVOLTAICO  €         64.091,56   $   202.242.600,00     €   13.459,23   $     42.470.946,00  
01.01 Suministro de módulo 
fotovoltaico modelo A-
260P GSE de ATERSA, de 
Silicio Policristalino de 260 
Wp de potencia nominal, 
compuesto por 60 células 
de 156 x 156 mm en 
disposición 6x10, con 
cristal templado ultra claro 
de 3,2 mm, marco de 
aleación de aluminio 
pintado en plateado y caja 
de conexión IP65. Incluye 
conductor de cobre de 4 
mm2 de sección. 
 
Ud 294  €               157,46   $                   489.000,00   €         46.292,65   $   143.766.000,00  21%  €     9.721,46   $     30.190.860,00  
01.02 Suministro de estructura 
para un módulo 
fotovoltaico en posición 
horizontal, modelo 
Leichtmount 2.0 de S:Flex, 
apta para  para su 
disposición sobre suelo o 
cubiertas, fabricada en 
aluminio. Incluye lastres. 
 
Ud 294  €                 60,54   $                   198.900,00   €         17.798,91   $     58.476.600,00  21%  €     3.737,77   $     12.280.086,00  
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Código Resumen Unidad Cantidad 
Precio unitario Importe IVA 
 EUR (€)   COP ($)  EUR (€)  COP ($)  Valor EUR (€)  COP ($)  
02 INVERSOR  €         14.018,98   $     46.058.000,00     €     2.943,99   $        9.672.180,00  
02.01 Suministro de inversor solar trifásico  
Ingecon SUN 60 de 60 kW fabricado por 
Ingeteam apto para instalaciones en interior 
y para conexión a red de instalaciones en 
cubierta de mediana potencia, con 
avanzado sistema de seguimiento del punto 
de máxima potencia (MPPT). Incluida 
fijación, conexionado completo y material 
auxiliar, así como ensayo, certificación 
previa, y puesta en marcha. Cuenta con las 
siguientes protecciones: aislamiento 
galvánico entre las partes DC y AC, 
polarizaciones inversas, cortocircuitos y 
sobrecargas a la salida AC, fallos de 
aislamiento, anti-isla con desconexión 
automática, seccionador DC, fusibles DC, 
seccionador Magnetotérmico AC, 
descargadores de sobretensiones DC y AC 
tipo 2, protección de máxima y mínima 
frecuencia  y de máxima y mínima tensión. 
 
Ud 1  €         14.018,98   $             46.058.000,00   €         14.018,98   $     46.058.000,00  21%  €     2.943,99   $        9.672.180,00  
  
Universidad Internacional de Andalucía, 2016
SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A RED ORIENTADO A AUTOCONSUMO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
DE LA ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA  JULIO GARAVITO (BOGOTÁ, COLOMBIA). 
Documento 6: Presupuesto. 
DAVID ALEXANDER CANO TIRADO 3 
 
Código Resumen Unidad Cantidad 
Precio unitario Importe IVA 
 EUR (€)   COP ($)  EUR (€)  COP ($)  Valor EUR (€)  COP ($)  
03 CAJAS DE CONEXIÓN  €           2.443,02   $        8.026.304,00     €         431,82   $        1.418.703,84  
03.01 Suministro de caja de conexión formada por 
una envolvente de poliéster IP66 modelo 
Gemini de ABB tamaño 2 (460x550x260 mm). 
 
Ud 3  €               299,20   $                   983.000,00   €               897,61   $        2.949.000,00  16%  €         143,62   $           471.840,00  
03.02 Suministro de fusible de 15 A de la gama gPV 
de GAVE, referencia 30F15PV de 10x38 mm. 
 
Ud 28  €                 19,23   $                      63.168,00   €               538,35   $        1.768.704,00  21%  €         113,05   $           371.427,84  
03.03 Suministro de bases portafusibles de la gama 
gPV de GAVE de la referencia 211pV, de un 
polo 1000 V e intensidad máxima de 20 A.  
 
Ud 28  €                 10,01   $                      32.900,00   €               280,39   $           921.200,00  21%  €           58,88   $           193.452,00  
03.04 Suministro de descargador de sobretensiones 
transitorias (clase II) modelo OVR PV 40-1000 
P de ABB.  
Ud 3  €               242,22   $                   795.800,00   €               726,67   $        2.387.400,00  16%  €         116,27   $           381.984,00  
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Código Resumen Unidad Cantidad 
Precio unitario Importe IVA 
 EUR (€)   COP ($)  EUR (€)  COP ($)  Valor EUR (€)  COP ($)  
04 CAJA GENERAL DE CONEXIÓN  €           2.356,97   $        7.743.600,00     €         389,07   $        1.278.266,00  
04.01 Suministro de caja general de conexión 
formada por una envolvente de poliéster 
IP66 de corriente Gemini de ABB tamaño 
6 (840x1005x360 mm). 
Ud 1  €           1.060,14   $                3.483.000,00   €           1.060,14   $        3.483.000,00  16%  €         169,62   $           557.280,00  
04.02 Suministro de un interruptor de 
protección principal en continua 
tetrapolar modelo S804PV-S63 de ABB 
de intensidad nominal 63 A y tensión 
máxima en régimen permanente 1200 V. 
Ud 3  €               271,81   $                   893.000,00   €               815,42   $        2.679.000,00  16%  €         130,47   $           428.640,00  
04.03 Suministro de descargador de 
sobretensiones transitorias (clase II) 
modelo OVR PV 40-1000 P de ABB.  
Ud 1  €               242,22   $                   795.800,00   €               242,22   $           795.800,00  16%  €           38,76   $           127.328,00  
04.04 Suministro de interruptor seccionador en 
continua modelo 55PV4016 de GAVE de 
intensidad nominal 160 A, a una tensión 
máxima en régimen permanente de 1000 
V. 
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Código Resumen Unidad Cantidad 
Precio unitario Importe IVA 
 EUR (€)   COP ($)  EUR (€)  COP ($)  Valor EUR (€)  COP ($)  
05 CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN 400 V  €           2.200,28   $        7.228.817,00     €         352,05   $        1.156.610,72  
05.01 Suministro de armario metálico formado por 
envolvente metálica IP65 modelo ArTu M de 
ABB. 
 
Ud 1  €           1.217,51   $                4.000.000,00   €           1.217,51   $        4.000.000,00  16%  €         194,80   $           640.000,00  
05.02 Suministro de interruptor automático 
magnetotérmico modelo Tmax XT2N-160  de 
ABB.  
 
Ud 1  €               325,07   $                1.068.000,00   €               325,07   $        1.068.000,00  16%  €           52,01   $           170.880,00  
05.03 Suministro de relé diferencial asociado 
modelo RD3P de ABB asociado al interruptor 
magnetotérmico Tmax XT2N-160. 
 
Ud 1  €               264,50   $                   869.000,00   €               264,50   $           869.000,00  16%  €           42,32   $           139.040,00  
05.04 Suministro de toroide TR3 para relé 
diferencial RD3P de ABB. 
 
Ud 1  €               146,10   $                   480.000,00   €               146,10   $           480.000,00  16%  €           23,38   $              76.800,00  
05.05 Suministro de descargador sobretensiones 
transitorias OVR T1+2 3N 7-275s P del 
fabricante ABB (clase I+II).  
 
Ud 1  €               247,10   $                   811.817,00   €               247,10   $           811.817,00  16%  €           39,54   $           129.890,72  
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Código Resumen Unidad Cantidad 
Precio unitario Importe IVA 
 EUR (€)   COP ($)  EUR (€)  COP ($)  Valor EUR (€)  COP ($)  
06 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  €           2.736,35   $        8.990.000,00     €         437,82   $        1.438.400,00  
06.01 Suministro de transformador trifásico 
tipo seco de 100 kVA, 400 V en alta y 208 
V en baja, 60 Hz. 
Ud 1  €           2.130,64   $                7.000.000,00   €           2.130,64   $        7.000.000,00  16%  €         340,90   $        1.120.000,00  
06.02 Suministro de interruptor automático 
magnetotérmico modelo Tmax XT4N-
250 de ABB. 
Ud 1  €               605,71   $                1.990.000,00   €               605,71   $        1.990.000,00  16%  €           96,91   $           318.400,00  
  
Universidad Internacional de Andalucía, 2016
SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A RED ORIENTADO A AUTOCONSUMO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
DE LA ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA  JULIO GARAVITO (BOGOTÁ, COLOMBIA). 
Documento 6: Presupuesto. 
DAVID ALEXANDER CANO TIRADO 7 
 
Código Resumen Unidad Cantidad 
Precio unitario Importe IVA 
EUR (€) COP ($) EUR (€) COP ($) Valor EUR (€) COP ($) 
07 CABLEADO Y TUBERÍA  €           5.442,57   $     17.881.041,38     €     1.090,17   $        3.581.656,62  
07.01 Suministro metro lineal de cable PV ZZ-F (AS) 
1,8 kV 2x1x10 mm2 nominal en cobre. 
m 1826  €                   1,71   $                        5.625,00   €           3.126,33   $     10.271.250,00  21%  €         656,53   $        2.156.962,50  
07.02 Suministro metro lineal de cable PV X1FAZ-K 
(AS) 1,8 kV 2x1x16 mm2 nominal en cobre. 
m 172  €                   2,63   $                        8.625,00   €               451,54   $        1.483.500,00  21%  €           94,82   $           311.535,00  
07.03 Suministro metro lineal de cable PV X1FAZ-K 
(AS) 1,8 kV 2x1x50 mm2 nominal en cobre. 
m 10  €                   6,64   $                      21.825,00   €                 66,43   $           218.250,00  21%  €           13,95   $              45.832,50  
07.04 Suministro metro lineal de cable RZ1-K (AS) 
0,6/1 kV 4x1x50+TT mm2 en cobre. 
m 18  €                 26,57   $                      87.300,00   €               478,30   $        1.571.400,00  21%  €         100,44   $           329.994,00  
07.05 Suministro metro lineal de cable RZ1-K (AS) 
0,6/1 kV 4x1x95+TT mm2 en cobre. 
m 6  €                 44,10   $                   144.900,00   €               264,63   $           869.400,00  21%  €           55,57   $           182.574,00  
07.06 Suministro Tubo IMC galvanizado de acero de 
19,05 mm de sección. 
m 198  €                   2,76   $                        9.051,72   €               545,52   $        1.792.241,38  16%  €           87,28   $           286.758,62  
07.07 Suministro tubo IMC galvanizado de acero de 
31,75 mm de sección. 
m 86  €                   3,67   $                      12.068,97   €               315,92   $        1.037.931,03  16%  €           50,55   $           166.068,97  
07.08 Suministro tubo IMC galvanizado de acero de 
38,1 mm de sección. 
m 11  €                   4,46   $                      14.655,17   €                 49,07   $           161.206,90  16%  €             7,85   $              25.793,10  
07.09 Suministro tubo IMC galvanizado de acero de 
50,80 mm de sección. 
m 12  €                   6,56   $                      21.551,72   €                 78,72   $           258.620,69  16%  €           12,59   $              41.379,31  
07.10 Suministro tubo IMC galvanizado de acero de 
63,5 mm de sección. 
m 7  €                   9,45   $                      31.034,48   €                 66,12   $           217.241,38  16%  €           10,58   $              34.758,62  
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Código Resumen Unidad Cantidad 
Precio unitario Importe IVA 
 EUR (€)   COP ($)  EUR (€)  COP ($)  Valor EUR (€)  COP ($)  
08 PUESTA A TIERRA   €           1.739,67   $        5.715.530,17     €         320,97   $        1.054.528,58  
08.01 Metro lineal de cable flexible, RZ1- K (AS) 
0,6/1 kV con cubierta amarillo verde, de 16 
mm² para red de tierras. 
m 317  €                   2,63   $                        8.625,00   €               832,20   $        2.734.125,00  21%  €         174,76   $           574.166,25  
08.02 Metro lineal de cable flexible, RZ1- K (AS) 
0,6/1 kV con cubierta amarillo verde, de 25 
mm² para red de tierras. 
m 5  €                   4,06   $                      13.350,00   €                 20,32   $              66.750,00  21%  €             4,27   $              14.017,50  
08.03 Suministro Tubo IMC galvanizado de acero de 
19,05 mm de sección. 
m 322  €                   2,76   $                        9.051,72   €               887,15   $        2.914.655,17  16%  €         141,94   $           466.344,83  
  
Universidad Internacional de Andalucía, 2016
SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A RED ORIENTADO A AUTOCONSUMO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES 
DE LA ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA  JULIO GARAVITO (BOGOTÁ, COLOMBIA). 
Documento 6: Presupuesto. 
DAVID ALEXANDER CANO TIRADO 9 
 
 
Código Resumen Unidad Cantidad 
Precio unitario Importe IVA 
 EUR (€)   COP ($)  EUR (€)  COP ($)  Valor EUR (€)  COP ($)  
09 MANO DE OBRA Y MAQUINARIA  €           9.712,05   $     31.908.018,72     €     1.553,93   $        5.105.282,99  
09.01 Mano de obra correspondiente a la instalación 
del generador fotovoltaico, inversor, cajas de 
conexión, caja general de conexiones, cuadro 
general baja tensión 400 V, transformador, 
cableado y tubería, sistema de puesta a tierra. 
Elementos completamente montados, 
probados y en operación. Maquinaria 
requerida: camión grúa. 
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  Total2 
Código  Nombre EUR (€) COP ($) 
01 Generador Fotovoltaico  €         64.091,56   $   202.242.600,00  
02 Inversor  €         14.018,98   $     46.058.000,00  
03 Cajas de conexión  €           2.443,02   $        8.026.304,00  
04 Caja General de Conexión  €           2.356,97   $        7.743.600,00  
05 Cuadro General Baja Tensión 400 V  €           2.200,28   $        7.228.817,00  
06 Centro de Transformación  €           2.736,35   $        8.990.000,00  
07 Cableado y tubería  €           5.442,57   $     17.881.041,38  
08 Puesta a tierra   €           1.739,67   $        5.715.530,17  
09 Mano de obra y maquinaria  €           9.712,05   $     31.908.018,72  
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL  €   104.741,45   $   335.793.911,27  
 
    
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL €   104.741,45 $   335.793.911,27 
13,00%  Gastos generales   €         13.616,39   $     43.653.208,47  
 Incluye: Redacción y visado de proyecto, 
supervisión de obra, dirección facultativa, 
estudio de seguridad y salud, así como 
estudios geotécnicos e impacto ambiental. 
  
6,00%  Beneficio industrial   €           5.701,76   $     18.233.153,55  
 Bancos, notarios, honorarios varios, seguro y 
vigilancia durante el montaje 
  
SUMA GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL  €         19.318,15   $     61.886.362,02  
                                                          
2 1 euro (€ 1) corresponden a  3285,404 pesos colombianos ($ 3285,404 COP) al día 30 de noviembre de 2015. 
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16,00%  IVA Presupuesto ejecución material - Colombia   €           3.253,32   $     10.688.469,16  
21,00%  IVA Presupuesto ejecución material - España   €         17.725,72   $     56.488.105,59  
16,00%  IVA Suma G.G. y B.I   €           3.090,90   $        9.901.817,92  
 TOTAL IVA   €         24.069,95   $     77.078.392,68  
 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL   €      138.417,50  $   442.850.647,25  
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
Y SIETE PESOS COLOMBIANOS con VEINTICINCO CENTAVOS, equivalente al día 30 de noviembre de 2015 a CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS. 
 
Bogotá, noviembre de 2015 
David Alexander Cano Tirado 
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